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MUNICIPIUL ZALAU, prin Consiliul Local al Municipiului Zalau, cu sediul in ZALAU, str Piata Iuliu Maniu,
nr.3, judetul Salaj, telefon/fax 0260.610550/0260.661869, cod unic de inregistrare 4281786, cont nr.
RO23TREZ56124540251XXXXX deschis la Trezoreria Zalau, reprezentatd prin IONEL CIUNT, avéand
functia de primar, BIANCA MARINA FAZACAS, avind functia de secretar si MARIANA CUIBUS avind functia
de director executiv al Directiei economice, pe de o parte, in calitate de delegatar, pe de o parie,
Si

-SC CITADIN ZALAU SRL, cu sediul in Municipiul Zalau, str. Fabricii, nr. 28, Jud Salaj, telefon 0260-
612837, fax 0260-611543, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J31/248/2010, avand cod unic
de nregistrare: CUI RO27243753 , reprezentata legal prin loan Gheorghe Miclea, avand functia de Director
Executiv, Andras Kulcsar Szabo avand functia de Director economic,in calitate de delegat pe de aita parte,

fn temeiul Hotararii Consiliului Local nr. 205/01.07.2021 de atribuire directa a contratului de delegare
a gestiuni, in baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 28 si Legii nr. 230/2006
a serviciului de iluminat public,

au incheiat prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul
Zalau

CAPITOLUL Il. DIPOZITII GENERALE

Sectiunea 1.Definitii si interpretare
Art.2-(1)In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretafi astfel:

1. Aria delegarii: unitatea administrativ —teritoriaia Zalau

2. Bunuri de retur: sunt bunurile publice si private transmise cu titlu gratuit in administrarea
delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare in scopul indeplinirii
obiectivelor delegarii i care, la incetarea contractului, revin de plin drept gratuit, in buna stare,
exploatabile gi libere de orice sarcini sau obligatii delegatarului;

3. Bunuri de preluare : sunt bunurile care au apartinut delegatului si au fost utilizate de catre acesta
pe durata concesiunii; bunurile de preluare, la expirarea contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune, pot reveni delegatarului, in masura n care acesta din urma isi manifesta intentia de a
prelua bunurile respective n schimbul platii unei compensatii, in conditiile legii ;

4. Bunuri proprii: acele bunuri care apartin delegatului §i au fost utilizate pe durata concesiunii gi care
la expirarea contractului r&man n proprietatea delegatului

5. Forta majord —reprezinta o imprejurare de origine externa , cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, si enuntiativa;

6. Redeventa-plata facuta de delegai catre delegatar in schimbul dreptului de a exploata bunurile
publice si private concesionate si de a presta serviciul.

7. Zi- zicalendaristica;

8. SIP-sistem de iluminat public

(2) Termenul ,zi" sau ,zile" sau orice alta referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod altfel.

Sectiunea 2. Anexele contractului

Art.3-(1) Din prezentul contract fac parte integranta urmatoarele anexe:
Anexa 1 (Anexa 1.1. si Anexa 1.2)- Tarife aferente serviciului
Anexa 2- Caietul de sarcini al serviciului;
Anexa 3- Regulamentul serviciului;
Anexa 4-Inventarul bunurilor mohile si imobile concesionate, din domeniul public si privat al
municipiului Zalau, aferente serviciului;
Anexa 5- Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciului de
iluminat public, prevazute in Anexa 4( 4.1.-Mijloace fixe, 4.2.-Obiecte de inventor 4.3 Bunuri
conform Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat at public nr. 10937 din 16.02.2018
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Anexa 6- Programul de investitii in sarcina delegatului.
Anexa 7-.Bunuri proprii ale delegatului ce vor fi utilizate in derularea confractului
(2)Anexele la prezentul contract de delegare au aceiasi valoare contractuala intre parti ca si dispozitiile
cuprinse in contract. Impreuna constituie documentele delegarii

CAPITOLUL I DISPOZITI SPECIALE

Sectiunea 1.Aria delegarii
Art.4-Aria delegarii cuprinde aria teritoriala a Municipiului Zalau.

Sectiunea 2.0biectul contractului
Art.5. —Obiectul contractului il constituie:
(1)Dreptul exclusiv de a presta serviciul de iluminat public in Municipiul Zalau, cu privire la :

A. Intretinerea si exploatarea sistemului de iluminat public stradal (rutier si pietonal) si ornamental
cu respectarea cerintelor si standardelor din Caietul de sarcini si Regulamentului serviciului si prezentului
contract la tarifele din Anexa 1.1,

Intretinerea si exploatarea sistemului de iluminat public realizat de catre delegatar pe durata
contractului de delegare a gestiunii sau de beneficiar din fonduri europene sau din alte surse de finantare,
dupa predarea acestora catre delegat, cu respectarea cerintelor si standardelor din Caietul de sarcini si
Regulamentului serviciului si prezentului contract la tarifele din Anexa 1.1., astfel incit sa se asigure
permanenta in functionare si mentinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici proiectati,
avand in vedere garantiile acordate de catre executantii lucrarilor.

B.Asigurarea iluminatului ornamental festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna si dupa caz a altor
evenimente, prin montarea si demontarea instalatiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor anexa la
contractul de delegare a gestiunii, precum si a celor care vor fi achizitionate pe durata contractului de
delegare, pe baza unor propuneri realizate de delegat si aprobate de catre delegatar, propuneri ce vor fi
inaintate pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

C.Executarea investitiilor in sistemul de iluminat public prevazute in Anexa 6 la contractul de delegare a
gestiunii, cu respectarea cerintelor si standardelor din caietul de sarcini si tarifele din Anexa 1 si
intretinerea acestor investitii, puse la dispozitia delegatului, conform Regulamentului serviciului,
caietului de sarcini, in conditiile tarifare stabilite prin Anexa 1.2.,astfel incit sa se asigure permanenta in
functionare si mentinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici proiectati, avand in vedere
garantiile de buna executie aferente contractului.

(2)Delegarea sarcinilor si responsabilitatilor cu privire la prestarea propriu-zisa a serviciului, inclusiv dreptul
si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura pusa la dispozitie, aferenta serviciului.

(3) Realizarea serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de tluminat public se va face pe baza
programului anual de exploatare si intretinere, ce va fi aprobat de catre beneficiar, precum si a
programelor lunare de activitate intocmite pe baza programului annual, aprobate de beneficiar.

(4) Programul se va adapta in functie de alocatiile bugetare anuale, aprobate prin hotarile consiliului local de
aprobare anuala a bugetului local.

Art.6. (1)In derularea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, delegatul va utiliza urmatoarele
categorii de bunuri:

a.Bunuri de retur, conform Anexei 4 (Anexa 4.1-Mijloace fixe si Anexa 4.2-Obiecte de inventar,Anexa
4.3 Bunuri conform Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 10937 din 16.02.2018)

b.Bunuri de preluare

¢.Bunuri proprii ale delegatului ce vor fi utilizate in derularea contractului conform Anexei 7 la prezentul
contract

(2)De asemenea delegatul va presta serviciul pe toata reteua de iluminat public aflata in proprietatea
distribuitorului de energie electrica din Municipiul Zalau, din Municipiul Zalau, pana la clemele de racordare
ale coloanelor de alimentare ale corpurilor de iluminat (Contractul privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 109837
din 16.02.2018

Sectiunea 3. Durata contractului

Art.7-(1)Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de ilumiret gublic este de 5 ani.
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(2)Prelungirea duratei contractului se poate face numai prin act aditional, in conditiile legii.
(3) Prelungirea va fi aprobaté de consililul local.

Sectiunea 4. Drepturile delegatului

Art.8. Delegatul are urmatoarele drepturi:

a)de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, pe baza de factura intocmita lunar , insotita de situatiile de
lucrari executate, acceptate de beneficiar;

b)de a initia modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a
conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

c)de a aplica preturile/tarifele aprobate de Consiliul local, conform legislatiei in vigoare;

d)de a propune delegatarului ajustarea si modificarea preturilor/tarifelor, in conditiile prevazute de legislatia
in vigoare si prezentul contract

Sectiunea 5. Drepturile delegatarului

Art.9.Delegatarul are urmatoarele drepturi:

a) de a adopta politica si strategia de dezvoltare a serviciului ;

b) de a aproba studiile de fezabilitate si programele de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de
iluminat public;

c) de a finanta sau garanta, in conditiile legii, investitile pentru realizarea lucrarilor de dezvoltare,
modernizare si extindere a sistemului de iluminat public aferent serviciului delegat;

d) de a realiza investitii in modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in cadrul programelor de
finantare cu fonduri nerambursabile, fonduri proprii sau alte surse de finantare, aferent teritoriutui
adminisatriv teritorial Zalau, inclusiv asupra sistemului de iluminat public pus la dispozitia operatorului, prin
retragerea din concesiune a SIP propus spre modernizare;

d) de a refuza, in conditii temeinic motivate si justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii
preturilor/tarifelor propuse de delegat;

¢) de a solicita delegatului informatii periodice cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat;

f) de a convoca la audieri delegatul, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru remediefea unor
deficiente aparute in executarea serviciului, precum si in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu
utilizatorii;

g)de a verifica si controia modul de realizare de catre delegat a serviciului si stadiul executarii lucrarilor de
investitii asumate prin contract;

h) de a sanctiona delegatul in cazul in care acesta nu asigura continuitatea serviciului sau nu presteaza
serviciul la indicatorii de performanta si nivelurile de calitate la care s-a obligat prin contract , regulamentul
serviciului si caietul de sarcini;

i) de a-si manifesta intentia de a dobindi bunurile de preluare si de a solicita delegatului incheierea
contractului de vinzare-cumparare cu privire la aceste bunuri. Delegatarul este obligat sa isi exercite
dreptul sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 90 de zile, inainte de termenul de expirare a contractului de
delegare;

j) de a solicita daune-interese in cazul in care delegatul renunta la prestarea serviciului, in valoare de
30.000 euro;

k) de a rezilia contractul in conditiile legii si ale prezentului contract.

Sectiunea 6. Obligatiile delegatului

Art.10.Delegatul are urmatoarele obligatii:

a) Sa detina Licenta minim clasa Il emisi de A.N.R.S.C. care confera titularului permisiunea de a
presta/furniza serviciul de iluminat public in Municipiul Zalau, in termen de 90 de zile de la data semnarii
contractului de delegare, in conformitate cu cu prevederile art. 12, alin 1, lit. b din, HGR 745/2007 cu
modificari si completari ulterioare si ale Legii 51/2006 rep, cu modificarile si completarile ulterioare,art 49,
alin.3.

a™1)sa obtina de la autoritatile publice competente avizele, atestatele, acordurile si autorizatiile necesare
prestarii serviciului delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv pentru lucrarile de
investitii prevazute in cadrul contarctului;

b)sa respecte legisiatia si reglementarile in vigoare aplicabile serviciului delegat, precum si indicatorii de
performanta ai serviciului;

¢)sa efectueze serviciui public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini,
in conditii de calitate si eficienta;

d) sa serveasca in mod nediscriminatoriu, conform contractului, toti utilizatorii din aria delegarii;

e) sa intocmeasca fise de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru preturile/ftarifele propuse spre
aprobare in conformitate cu normele de stabilire, ajustare si modificare a preturilorftarifelor pentru serviciul
delegat, aprobate de autoritatea de reglementare competenta;

f) sa ia masurile necesare pentru respectarea normelor de sanatate si securitate in munca; ul
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g) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

h) sa efectueze lucrarile de revizii si reparatii planificate la termenele stabilite in cartile, normativele,
prescriptiile si specificatiile tehnice aferente instalatiilor , utilajelor si echipamentelor exploatate ;

)sa furnizeze delegatarului informatiile solicitate si sa asigure accesul organelor de control |a toate datele si
documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii si evaluarii modului de organizare si functionare a
serviciului delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

j)sa nu subdelege/ cesioneze /subcontracteze prestarea serviciului, in tot sau in parte, altor operatori;
k)sa informeze si sa notifice, de indata, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natura sa conduca
la reducerea activitatii sau imposibilitatea realizarii serviciului si masurile ce se impun pentru asigurarea
continuitatii serviciului;

)sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;

m)sa asigure continuitatea prestarii serviciului in conditiile stipulate in contract, inclusiv in cazul retragerii
licentei sau incetarii contractului de delegare din alte cauze decat termenul sau forta majora, pana la
preluarea acestuia de catre alt operator dar nu mai muit de 90 de zile;

n)sa predea la incheierea contractului toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul
gestionat;

o)sa realizeze la termen investitiile conform angajamentelor asumate prin contract, conform Anexei
8- Programul si termenele de realizare a investitiilor din sarcina delegatului, cu respectarea
cerintelor si standardelor din caietul de sarcini;

p)sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul prevazut prin contractul de delegare
p*1- sa constituie cota de dezvoltare stabilita prin prezentul contract, in conditiile stabilite si o
utilizeze conform conditiilor stabilite prin contract si prevederilor legale, numai cu acordul
consiliului local;

q)sa propuna delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat
conform legislatiei in vigoare, in cazul in care acestia nu mai corespund din punct de vedere tehnic;

rsa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia
patrimoniului public, atat cantitativ cat si valoric, la data de 31 decembrie a fiecarui an;

s)sa restituie bunurile de retur in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare
a gestiunii;

t)sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defeciuni, deranjamente sau avarii aparute In functionarea
sistemului de iluminat public si sa limiteze durata interventjilor;

u)sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor in conformitate cu
legislatia In vigoare,

v)in cazul prestarii mai multor tipuri de servicii Tn aceeasi localitate sau a aceluiagi serviciu in mai multe
localitati, operatorul va tine o evidentd separata a activitatilor desfagurate, cu contabilitate distincta pentru
fiecare tip de serviciu gi localitate de operare in parte;

x)interventiile pentru efectuarea lucrarilor de extindere ale sistemului de iluminat public, stabilite conform
prezentului contract, care impun intreruperea prestarii serviciului se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel
putin 10 zile inainte de data programata;

y) dacé cu ocazia executarii serviciilor si lucrarilor aferente contractului se produc pagube proprietarilor din
vecinatatea SIP, operatorul are obligatia sa pléteascé despagubiri acestora, in conditiile legii;

Z) sa detina licenta pentru prestarea serviciului, emisa de autoritatea de reglementare competenta, pe toata
durata contractului de delegare;

aa) sa respecte prevederile legale in cazul interventiilor efectuate in SIP, inclusiv in SIP aflat in
proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice;

ab) sa implementeze toate conditionarile pentru protectia mediului ce vor fi stabilite de catre autoritatile de
mediu competente si sa respecte prevederile legislatiei de mediu ;

ac)sa asigure personalul necesar prestarii serviciului, asa cum s-a angajat prin oferta;

ad)sa administreze punctul de lucru si echipamentele/dotarile din Municipiul Zalau puse la dispozitie sa
de catre delegatar si sa sigure personalul calificat conform cerintelor pentru interventie si remediere a
defectiunilor privind echipamentele aferente SIP imediat in zonele de risc si respectiv interventie si
remediere in 24 ore in restul zonelor si respectiv in48 de ore defectiunile |a reteaua de alimentare cu
energie electrica;

ae) sa asigure dispecerat permanent 24 ore din 24;

af) sa intocmeasca si sa prezinte delegatarului rapoartele prevazute de regulamentul serviciului, in
termenele prevazute;

ag) sa raporteze trimestrial realizarea indicatorilor de performanta si calitate, precum si marimile
monitorizate, stabiliti prin contract si prevazuti in Regulamentul serviciului si caietul de sarcini,

ah) sa informeze trimestrial delegatarul asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si
masurilor luate;

ai) sa evidentieze distinct Intreruperile gi limitarile, durata gi cauzele de intrerupere a utilizatorului i a
beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, daca au afectat
functionarea instalatiilor proprii si sa transmita situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari ,
trimestrial concedentului;

aj)l va intocmi anual un raport complet al activitatii desfagurate siructy
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de investitii, si servici de operare-intrefinere efectuate, in care sa fie evidentiate stadiul investitiilor si
performantele obtinute;

ak) sa anunte delegatarul de orice intrerupere a lucrarilor de extinderi, in cel mult 2 zile de la aparitia ei;

al) sa permita accesul delegatarului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitatii si calitatii
lucrarilor efectuate, conform graficului de lucrari pentru extinderi,

am) sa nu efectueze alte lucrari decit cele stabilite in prezentul contract; operatorul nu are dreptul de a
instala pe SIP cabluri sau alte instalatii, reclama, etc; pentru investitiile din fonduri europene nu se
vor instala nici un fel de echipamnete, nici iluminat festiv, fara acordul expres al delegatarului, in
urma unei solicitari scrise a delegatului;

an) sa organizeze si administreze evidenta reclamatiiior primite si solutionarea acestora si sa actioneze
pentru solutionarea lor conform prevederilor regulamentului si caietului de sarcini;

ao)sa asigure pregdtirea profesionald continua si autorizarea personalului, respectand prevederile
prescriptiilor tehnice ale actelor normative in vigoare precum si a celorlalte dispozifii legale privind activitatile
care fac obiectul prezentului contract.

ap) sa constituie garantiile de buna executie pentru servicii si lucrari de investitii, conform prezentului
contract.

ar) sapuna ia dispozitie mijlocul de transport necesar pentru verificarea impreuna cu delegatarul a
activitatilor din cadru! contractului ;

as) sa preia investitile realizate de catre delegatar, finantate cu fonduri europene sau din alte surse de
finantare, la solicitarea delegatarului, si sa asigure exploatarea si intretinerea acestora astfel incit sa se
asigure permanenta in functionare si mentinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici
proiectati, in conditile tarifare stabilite prin Anexa 1.2, avand in vedere garantiile acordate de catre
executantii lucrarilor si garantiile produselor .

Sectiunea 7. Obligatiile delegatarului

Art. 11. Delegatarul are urmatoarele obligatii:

a)sa predea delegatului la data intrarii in vigoare a prezentului contract de delegare toate bunurile de retur
aferente prestarii serviciului, cu inventarul existent, livere de orice sarcini, pe baza de proces verbai de
predare-preluare;

b) sa se asigure ca operatorul poate presta serviciul de iluminat public, asa cum este definit prin prezentul
contract, pe sistemul de iluminat public aflat in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice;
c)sa aprobe stabilirea, ajustarea si/sau modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciul public delegat, propuse
de delegat , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului delegat,

e) sa sprijine delegatul in vederea autorizarii lucrarilor de constructii aferente contractului pe domeniul
public si privat al unitatii administrativ teritoriale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

g) sa asigure delegatului exclusivitatea serviciului delegat;

h)sa nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

i)sa mentina echilibrul contractual si sa respecte angajamentele asumate fata de delegat, prin prezentul
contract;

j)sa notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia;

Sectiunea 8.Indicatorii de performanta

Art.12-Prestarea serviciului public se va face de catre delegat cu respectarea indicatorilor de performanta
prevazuti in Regulamentui serviciului, Anexa nr. 3 la prezentul contract.

Art.13-Indicatorii de performanta stabilesc conditile de calitate si continuitate ce trebuie asigurate si
respectate de catre delegat in prestarea serviciului.

Art.14- (1) Delegatul va transmite delegatarului, in termenul solicitat de catre delegatar, informatiile necesare
evaluarii si cuantificarii indicatorilor de performanta.

(2)Netransmiterea informatiilor in termen, ori furnizarea de informatii eronate sau incomplete atrage
raspunderea delegatului, conform prevederilor prezentului contract si Regulamentului serviciului.
Art.15.-(1)Autoritatea executiva a administratiei publice locale, prin personalul imputernicit din SMSCUP, va
monitoriza respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului ; personalul responsabil va controla prin
sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul
in care rezultd neconformitati va incheia un proces-verbal de constatare, proces-verbal in care se vor
mentiona deficientele constatate si termenul de remediere al acestora.

(2)Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraiei publice locale va aplica masurile
stabilite in sectiunea 15-Raspunderea contractuala.

A
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Sectiunea 9. Tarife

Art.16.(1)Delegatul este obligat sa presteze serviciul delegat numai pe baza preturiloritarifelor aprobate
conform prevederilor legale aplicabile.

(2) Incasarea contravalorii serviciilor prestate se face pe baza facturilor emise delegatarului, in calitatea sa
de utilizator, la preturileftarifele aprobate, pe baza de factura intocmita lunar, insotita de situatiile de lucrari
executate, acceptate de delegatar.

Art.17-(1) Preturile/tarifele pentru prestarea serviciului delegat fa data intrarii in vigoare a contractului de
delegare sunt cele din Anexa nr.1 (Anexa 1.1 pentru activitatea de service si Anexa 1.2.-Conditii
tarifare de decontare a lucrarilor de investitii )la prezentul contract.

{2)- Delegatul are dreptu! sa solicite ajustarea/modificarea preturilor/tarifelor, in functie de evolutia generala
a preturilor din economie sau de modificarile intervenite in structura costurilor in conditile prevazute de
Ordinul 77/2007 de aprobare a Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si
tarifelor pentru serviciul de iluminat public.

(3)Ajustarea sifsau modificarea preturilortarifelor se face in conformitate cu Normele metodologice de
stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciu! delegat , aprobate de catre autoritatea
de reglementare competenta prin Ordinul 77/2007, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Zalau, la
solicitarea delegatului, anual, dupa primul an de activitate in raport cu evolutia parametrului de
ajustare.

2)Parametrul de ajustare stabilit prin contract este indicele total al preturilor de consum, comunicat de
Institutul National de Statistica.

(3) Pentru tarifele ajustate sau modificate si aprobate prin hotarari ale consiliului local, se va incheia act
aditional la contractul de delegare a gestiunii.

Sectiunea 10. Redeventa si Cota de dezvoltare
REDEVENTA

Art.18 (1) Pentru bunurile concesionate, delegatul va plati o redeventa anuala in procent de 2.5 % aplicat
la total cheltuieli directe, indirecte, profit si fond de dezvoltare, in suma de 29.400 lei/an, respectiv
7.350 lei/trimestru (3.150 leiftrimestru pentru activitatea de service si 4.200 leiftrimestru pentru investitii),
stabilta la volumul anual estimat de 600 mii lei service si 800 mii lei lucrari de investitii.

(2)Redeventa anuala se va regulariza in luna ianuarie a anului urmator, in baza volumului de lucrari realizate
si decontate efectiv.

(3)Redeventa se va achita in lei, in rate trimestriale egale, pe intreaga durata a delegarii.

(4) Plata redeventei se face prin ordin de plata in contul delegatarului deschis la Trezoreria Zalau, nr. RO
46 TREZ 56121300205XXXXX, pe baza de factura emisa de delegatar, pana in 25 a lunii urmatoare
trimestrului de plata.

(5)Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatului.

(6)Redeventa platita in conditile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se
prevederilor legale in vigoare.

(7)Delegatul are obligatia constituirii unei garantii de buna executie pentru redeventa datorata, in cuantum
egal cu nivelul unei rate trimestriale (pentru service si investitii). Garantia se poate constitui in numerar in
contul delegatarului nr  RO76TREZ5615006XXX000188, sau prin polita de asigurare sau scrisoare de
garantie, cu respectarea prevederilor legale . Termenul pentru constituirea garantiei a redeventa este de 30
de zile de la semnarea contractului de delegare.

COTA DE DEZVOLTARE

8)Cota(Fondul)de dezvoltare aprobata de Consiliul Locat al Municipiului Zalau , pentru serviciile gestionate
in baza prezentului contract, are ca scop crearca resurselor necesare dezvoltarii i modernizarii
infrastructurii edilitar-urbane, respectiv a sistemelor de utilitali publice , specifice fiecarui serviciu gestionat.

(9) Cota de dezvoltare se determina pe baza unor studii tehnico-economice, din care sa rezulte
oportunitatea, valoarea §i termenul de recuperare a investifiei, precum si cresterea calitatii fiecarui serviciu
gestionat.

(10) Cota de dezvoltare stabilita conform prezentului contract este de 2% aplicat la total cheltuieli
directe, indirecte, se include in nivelul tarifului numai dupa aprobarea acesteia, prin hotédrare, de catre
autoritafile administratiei publice locale.

(11) Sumele incasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, se constituie intr-un cont bancar distinct de
catre delegator. Fondul rezultat se utilizeaza cu avizul autoritatilor administratiei publice locale implicate,
numai pentru dezvoltarea infrastructurii infrastructurii edilitar-urbane, respectiv a sistemului de utilitate
publica specific fiecarui serviciu gestionat. )
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(12)Operatorul are obligatia de a raporta anual , pana la data de 10.01. a fiecarui an, situatia privind
constituirea fondului , conform cotei aprobate prin HCL, pentru fiecare serviciu gestionat in baza
prezentului contract, raportat la valoarea programului de activitate anual realizat siincasat si de a solicita
aprobarea utilizarii acestui fond pentru scopul in care a fost constituit, odata cu aprobarea bugetului anual.
Sumele ramase neutilizate se vor utiliza in anul urmator , ¢u aceeasi destinatie.

(13) La nivelul autoritatii publice locale, se va monitoriza modul de constituire, evidentiere si utilizare a
Fondului de dezvoltare, in baza procedurii operationale de gestionare a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor publice.

Sectiunea 11- Garantia de buné executie pentru exploatare si intretinere

Art.19.(1) Delegatul are obligatia constituirii garantiei de buna executie pentru activitatea de exploatare si
intretinere, in termen de 5 zile de la semnarea confractului de delegare a gestiunii, printr-un instrument de
garantare emis Tn conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa
la contract

{2) Garantia de bun executie se poate constitui si prin refineri succesive din sumele datorate pentru
facturile lunare.In acest caz delegatul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritétji
contractante, la Trezoreria Statului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea delegatului.
{4)Pe parcursul indeplinirii contractului de delegare a gestiunii, delegatarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite delegatului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie.

{4)Cuantumul garantiei de buna executie pentru exploatare si intretinere este 10% din valoarea anuala fara
TVA a activitatii de intretinere si reparatii din cadrul contractului de delegare a gestiunii.

Art.20. {(1)Delegatarul are dreptul de a emite pretentii asupra garaniiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, in limita prejudiciului creat, in cazul
in care delegatul nu fsi indeplinegte obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buné execuifie delegatarul are obligatia de a notifica pretentia delegatului, precizénd obligatiile
care nu au fost respectate.

Art. 21. Garantia de buna executie pentru intretinere si exploatare va fi restituitd astfel:

-70% din valoare, in termen de 30 de zile de la finalizarea programului anual de intretinere si exploatare,
diminuatd cu sumele datorate delegatarului de catre delegat ca penalitafi (daca a fost cazul),

- 30% din valoare la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si serviciilor executate conform programului
anual de intretinere si exploatare;

Art.22. (1) Perioada de garantie acordata lucrarilor de intretinere si reparatii este de 1 an.

(2) Garantia de buna executie acordata lucrarilor de intertinere si exploatare este distincta de
garantie acordata produselor conform fiselor tehnice.

Sectiunea 12- Garantia de buna executie pentru lucrari de investitii

Art.23 (1)-Delegatul are obligatia sa constituie garantia de buna executie pentru lucrarile de investitii
executate in cadruiui contractului, in termen de 5 zile de la inceperea lucrarilor, printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa
la contract.

{2)Garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile
aferente lucrarilor executate.In acest caz delegatul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la Trezoreria Statului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea delegatului.
(3)Pe parcursul indeplinirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, delegatarul urmeaza sa
alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite delegatului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

{4)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este 10% , din valoarea fara TVA a lucrarilor ce
urmeaza a fi executate.

Art.24.(1) Delegatarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, in limita prejudiciului creat, In cazul
In care delegatul nu isi indeplineste obligatile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie delegatarul are obligatia de a notifica pretentia delegatului, precizand obligatiile
care nu au fost respectate.

Art. 25- Garantia de buna executie pentru lucrari de investitii va fi restituita astfel:

-70% din valcarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receplie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat péna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea pericadei de garaniie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Art. 26. {1)Perioada de garantie acordata lucrarilor de investitii va fi de 5 ani.

{2)Garantia de buna executie a lucrarilor de investitii este distinc,t}degarantie acordata produselor

conform fiselor tehnice. )(/ t
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Sectiunea 13.Lucrari de investitii. Sarcini si responsabilitati, finantare

Art.27-Pe durata contractuiui delegatul va executa lucrari de investitii in sistemul de iluminat public, conform
Anexei nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea cerintelor si standardelor prevazute
in caietul de sarcini.

Art. 28. Obiectivele de investitii publice aferente serviciului de iluminat, ce implica fonduri de la bugetul focal,
se norminalizeaza In listele anuale de investitii anexate la bugetul local si se aprobd odata cu acestea
prin hotarari ale autoritaii deliberative

Art.29 —(1)Obiectivele de investifii mentionate la art. 27 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in
vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, conform HG 907/2016, a
prevederilor legale fn vigoare privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, precum si a
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legit.

(2)La elaborarea documentatiilor tehnico-economice conform HG 907/2016, se vor utiliza
indicatoarele de norme de deviza nationale si unde nu exista, norme locale aprobate de consiliul
local, utilizandu-se recapitulatiile si tarifarele orare pentru manopera , utilaje, transport aprobate de
catre consiliul local, conform Anexei 1.2 la prezentul contract.

(3) Receptia lucrarilor la obiectivele de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Art. 30- Lucréarile de investitii in sistemul de iluminat public, inclusiv proiectarea si autorizarea acestora, se
vor executa de catre delegat, in conditiile tarifare stabilite prin prezentul contract - Anexa 1.2.
Art.31-Delegatul va prelua investitile realizate conform Anexei 6 si va asigura exploatarea si intretinerea
acestora la preturile/tarifele stabilite prin prezentul contract -Anexei 1.1.

Sectiunea 14. Urmarirea lucrarilor/serviciilor. Facturare si modalitati de plata

Art.32 (1)Prestarea activitatii de intretinere si exploatare se va face pe baza programului anual de
exploatare si intretinere elaborat de operator in conformitate cu prevederile regulamentului si cerintelor
prezentului caiet de sarcini si va fi aprobat de catre beneficiar.

{2)Programul anual de exploatare si intretinere se va depune pana la 01.11 a fiecarui an, pentru anul
urmator, in vederea fundamentarii bugetului anuala al UAT, respectiav al operatorului. In cazul primului an
de contract, programul va fi depus in termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii.
(3) Acceptarea la plata si ordonantarea cheltuielilor se asigura lunar, pe baza facturiior

emise de delegat insotite de situatiile de lucrari acceptate de cétre Delegatar, in conformitate cu
programele de exploatare si intretinere lunare, vizate prin responsabilii din SMSCUP si aprobate de
delegatar;

(4)Operatorul va prezenta programul lunar de exploatare si intretinere intocmit pe baza programului de
exploatare si intretinere anual, pana la data de 24 a fiecarei luni pentru luna urmatoare.

(5)Delegatarui prin responsabilii din SMSCUP va analiza programul, va verifica in teren impreuna cu
operatorul si va intocmi procesul verbal de constatare, operatorul avénd obligatia de a pune la dispozitie
mijlocul de transport necesar.

(8) Receptia lunara a lucrarilor efectuate de catre delegat se va face pe baza fiselor de lucru zilnice, de
cétre persoanele imputernicite ale delegatarului i un reprezentant al delegatului, intocmindu-se cu aceastd
ocazie un Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(7)Structura cadru a fisei de lucru zilnice este prevazuta in caietul de sarcini

(8) Lucrariie prevazute in fisele de lucru zilnice efectuate necorespunzator sau neefectuate de catre
delegat, nu vor fi receptionate si acceptate la platd decat dupa remedierea deficientelor constatate pe baza
unui Proces-Verbal de Constatare a Remedierilor de lucrari incheiat intre delegat si delegatar.

(9)Situatia lunara de lucrari se va depune la Delegatar pana cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare
celei pentru care s-au intocmit situatia de lucrari. Verificarea |ucrarilor efectuate de céfre delegat se va face
in termen de 5 zile lucratoare de la prezentarea situaiiei de lucrari lunare, verificarile in teren realizandu-se
impreuna cu un reprezentant al delegatului, mijlocul de transport fiind pus la dispozitie de delegat. In cazul
existentei unor obiectii din partea delegatarului, acestea vor fi transmise in scris delegatului pana Ja
expirarea termenului de verificare a situatiei de lucrari lunare. In cazul in care obiectiile sunt justificate,
operatorul se va conforma cerintelor exprimate de delegatar in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
primirea notificarii.

(10) Factura pentru serviciile prestate/furnizate se emite cel tarziu pana la data de 20 a lunii
urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Factura, intocmita de catre delegat in baza situatiei
lunare de lucrari si avand atagate Procesul-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si Proces-Verbal de
Constatare a Remedierilor de lucréri — daca este cazul, vizatd pentru « bun de plata » de catre persoana
imputernicita din cadrul SMSCUP Directia Tehnica, insotita de ordonantarea de plata emisa si semnata de
persoanele imputernicite din cadrul Directiei tehnice se depune pentru de;ont%re la Serviciul financiar-
contabilitate din cadrul Directiei Economice. L /
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(11)Decontarea lucrarilor (plata facturilor prin Ordin de plata) se va efectua de catre persoane imputernicite
in acest sens din cadrul Serviciului financiar-contabilitate din subordinea Directiei economice in perioada
24-30 a lunii urmatoare celei pentru care s-au Intocmit situatia de lucrari,; data emiterii se inscrie pe factura ;
termenul de scadenta se ia in caicul incepand de la data primirii facturii ; neachitarea facturii in 30 zile de la
data scadentei , atrage penalitati conform prezentului contract, art.35 .

Art.33-Delegatarul, Municipiul Zaldu, isi asuma plata integrala a energiei electrice aferentd consumului
instatatiilor de iluminat public.

Sectiunea 15. Raspunderea contractuala

Ar. 34. Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazuie in
prezentul contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
Art. 35. (1) Partea in culpa este obligata la plata unei penalitati. In cazul in care din penalitati nu se acopera
paguba, partea in culpa este obligata suplimentar la daune interese, pana la acoperirea pagubei.
(2)Delegatul poate fi obligat la plata unor penalitati in cuantumui precizat mai jos, pentru nerespectarea
urmatoarelor obligatii contractuale:
(a) In cazul in care delegatul nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului, anuali, asa cum au fost
stabiliti prin regulamentul serviciului-Anexa 3 la prezentul contract, delegatarul este indreptatit sa aplice
penalitati contractuale in valoare egala cu 2% per indicator nerealizat din valoarea serviciilor datorate
pentru anul calendaristic in care se constata incalcarea, dupa transmiterea unei notificari cu termen de 14
zile.
(b) In cazul in care delegatul nu realizeaza lucrarile de investitii prevazute in Anexa 8, in termenele
prevazute in aceasta anexa si in conditile prevazute in caietu! de sarcini, delegatarul este indreptatit sa
aplice penalitati contractuale in cuantum de 2 % din valoarea lucrarilor de investiti scadente si
neexecutate, dupa transmiterea unei notificari care va prevedea un termen de incadrare in termenele
prevazute in Anexa 6, de 14 zile.
(c) In caz de neplata la termen a redeventei trimestriale, se vor stabili majorari de intarziere in cuantum de
2% calculatd pentru fiecare luna sau fractiune de luna intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta $i pana la data stingerii sumei datorate.
(3)Delegatul va remedia si va notifica remedierea delegatarului la termenul stabilit, fara costuri suplimentare,
orice defectiuni datorate faptului ca proiectul, materialele, echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in
conformitate cu prevederile contractului, in cazul in care se constata neconformitati, comunicate delegatului
printr-o notificare, cu termen de remediere de maxim 15 zile: constatarea remedierilor se va face prinfr-un
document insusit de ambeie parti.

(4)Penalitatile datorate de delegatar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale sunt urmafoarele:
(a)Neplata facturii emise de catre delegat in termen de 30 de zile de la data scadentei conform prevederilor
legale in vigoare, atrage penalitati de inatirziere, astfel:

- penalitatile se stabilesc in cuantum de 2% calculatd pentru fiecare luna sau fractiune de luna intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate;
-valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie in venit al delegatului;

Art.36 Incalcarea prevederilor prezentului contract si a Regulamentului serviciului atrage raspunderea
contraventionala, conform art 110 din Regulamentul serviciului.

Sectiunea 16.Forta majora

Art.37 -Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/gi de executarea in
mod necorespunztor, total sau partial, a oricérei obligatii care ii revine Tn baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzaté de forta majora.

Art. 38.- Partea care invocd forja majora este obligatd sd notifice celeilalte parti in termen de 24 ore
producerea evenimentului, precum si dovada fortei majore si sa ia toate masurile posibile Tn vederea limitarii
consecintelor lui.

Art- 39.- Daca in termen de 14 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au

dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune interese.

Art. 40.-Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici
una dintre parti penalizari sau compensatii.

Sectiunea 17.Conditii de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 41. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adifional incheiat intre partile contractante.
Art. 42.(1)Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract cu notificarea
prealabila cu 30 de zile a delegatului, din motive exceptionale legat igteresul national sau local,dupa
caz.
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(2)In cazul in care modificarea unilaterala acontractului ii aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul sa
primeasca o justa despagubire.

(3) In caz de dezacord intre delegatar si delegat cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de
catre instanta judecatoreasca competenta, perioada in care delegatul are obligatia sa respecte obligatiile
contractuaie.

Art. 43. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act aditional, in sensul introducerii in obiectul acestuia a
unei activitati care nu a facut obiectul delegarii gestiunii.

Art. 44, Contractul poate fi modificat in cazul in care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu
reglementarile in domeniu din legislatia nationala sau legistatia comunitara, cu mentinerea echilibrului
contractual.

Sectiunea 18. Clauze privind mentinerea echilibrului contractual

Art. 45 -(1)Partile vor urmari permanent mentinerea echilibrului contractual al delegarii gestiunii serviciului.
(2) Raporturile contractuale dintre delegate si delegatar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al
delegarii intre drepturile care ii sunt acordate delegatului si obligatiile care ii sunt impuse.

(3)Delegatul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, daca aceasta
crestere rezulta in urma unui caz de forta majora.

Sectiunea 19-incetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 46—(1) Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaza in urméatoarele situatii:
a) la expirarea duratei contractului, conform art.7 , alin.1, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune prin denuntarea unilaterala de catre delegatar;
c¢) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a sistemului concesionat sau in cazul imposibilitatii
obiective a delegatului de a-1 exploata, prin renun{are, fara plata unei despagubiri;
d) in cazul retragerii sau incetarii valabilitatii licentei, cu aplicarea prevederilor art.9 | lit.;

€) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin reziliere, fara interventia instantei
de judecata, cu plata unei despagubiri in sarcina partii in culpa, potrivit art.35 si art.47 din prezentul
contract;
ART. 47- (1) Contractul de delegare a gestiunii poate fi reziliat fara sesizarea instantei de judecata daca
se constata si se dovedeste nerespectarea urmatoarelor obligatii contractuale:
(a)nerespectarea repetata, dupa evaluarile anuale la incheierea fiecarui an calendaristic, a indicatorilor de
performanta ai serviciului, potrivit art. 35, alin.2 lit.a;
(b) nerealizarea la termenele prevazute a planului de investitii, potrivit art. 35, alin.2 litb, daca delegatul nu
adopta masuri pentru conformare, in termenul de 14 zile de la notificarea prevazuta la art.35, aiin(2), litb si
dupa aplicarea penalitatilor, suplimentat cu inca un termen de 21 de zile printr-o a doua notificare transmisa
la expirarea primului termen; In aceasta situatie, delegatul este obligat a asigurarea continuitatii serviciului
de iluminat public, pina la preluarea acestuia de catre delegatar, dar nu mai mult de 20 zile;
c)neachitarea sumelor reprezentand redeventa datorata de catre delegat, inclusiv a penalitatiior de
intarziere, in termen de 90 zile de la primirea facturii, potrivit art. 35, alin.2, lit.c;
(d) neachitarea sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate datorate de catre delegatar,
inclusiv a penalitatilor de intarziere, in termen de 45 de zile de la primirea facturii,potrivit art. 35,alin.4;

Art.48. (1)in cazul unor abateri grave ale delegatului de la reglementarile in vigoare privind serviciul delegat,
delegatarul are dreptul sa solicite autoritati competente retragerea licentei.

(2)Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii, conform prevederilor art. 46, alin1, lit.d.

Sectiunea 20. Administrarea patrimoniului public si privat

Art.49- Toate bunurile proprietate publica/privata aferente prestarii serviciului public puse la dispozitia
delegatului, de |a data intrarii in vigoare a contractului.

Art .50 .(1)-Concesionarul ia la cunostinta, prin semnarea prezentului contract, faptul ca parti componente
ale sistemului de iluminat public sunt proprietatea distribuitorului de energie electrica

(2) Municipiul Zalau se va asigura ca operatorul poate presta serviciul de iluminat public, asa cum este
definit prin prezentul contract, pe sistemul de iluminat public aflat in proprietatea operatorului de distributie a
energiei elecirice .

Art .51. Bunurile proprietate publica/privata puse la dispozitia operatorului, asa cum sunt prezentate in
Anexa 4 la prezentul contract si care sunt transmise spre folosinta delegatului pe durata contractului, sunt
supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul delegatului.

Art. 52-Delegatui are drept de posesie si drept de folosinta pe durata prezentului contract asupra bunurilor
proprietate publica/privata , dar nu si drepful de proprietate sau de dispaﬂtiﬁsupra acestora.

rd
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Art.53 -In cazul in care una dintre parti descopera ca cricare dintre bunurile proprietate publica/privata
aferent serviciilor a fost omis de pe lista bunurilor de retur si, ca urmare, nu a fost transferat delegatului,
delegatarul se angajeaza sa puna la dispozitia delegatului imediat acel bun in aceleasi conditii in care au
fost predate celelalte bunuri.

Art.54 -Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat aferente prestarii serviciului se face
cu diligenta unui bun proprietar.

Art.55 -Bunurile proprietate public& a municipiului Zalau, aferente sistemului de iluminat public, nu pot
constitui garantii pentru creditele bancare contractate de operator, fiind inalienabile, imprescriptibile gi
insesizabile.

Sectiunea 21.Conditii de restituire sau repartitie, dupa caz a bunurilor, la incetarea din orice cauza a
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate

Art.56- -Bunurile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Zalau, puse la dispozitia
delegatului, cat si investitiile realizate in cadrul programului de investitii din cadrul contractului, precum si
investitiile realizate in cadrul programelor de investitii ale Municipiului Zalau din fondurile acestuia si din
alte fonduri publice in perioada derularii contractului de delegare, puse la dispozitia delegatului, revin de plin
drept delegatarului, gratuit, Tn buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini, la incetarea din orice cauza
a contractului de delegare a gestiunii.

Art. 57. Bunurile de preluare revin delegatarului, in masura Tn care acesta din urma si-a manifestat intentia
de a prelua aceste bunuri in schimbul platifcompensatiei convenita de parti, in conditiile legii .

Art. 58. Bunurile proprii ale delegatului raman in proprietatea acestuia.

Sectiunea 22.Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre delegat
si delegatar

Art. 59. (1)Partilor contractante le este interzis cu desavargire sa ia masuri care, prin finalitatea lor ar
conduce la deteriorarea conditiilor de mediu n urma derulérii prezentului contract de concesiune.
(2)Responsabilitatea privind obfinerea si detinerea de licente, avize, autorizafii i acorduri de mediu,
conform legislatiei in vigoare, pentru activitatile care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii,
este in sarcina delegatului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract.

(3) Delegatul se obliga ca pe perioada derularii contractului de delegare sa respecte toate obligatiile iegale
in vigoare privind protectia mediului, prezente si viitoare, care decurg din prestarea serviciului, precum si
cele derivate din activitatile conexe serviciului si hotararile consiliului local.

Sectiunea 23- Litigii

Art. 60 -(T)Delegatarul si delegaful vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre acestia in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului
(2)Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea si incetarea contractului de delegare a gestiunii
se solutioneaza de instanta de contencios adminisirativ competenta potrivit legii.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Art. 61.0rice comunicare intre pardi, referitoare ta indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmiséa
n scris.

Art.62.Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Art. 63.Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail sau alte mijloace de comunicare convenite intre
parti, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

N
/" Vizat ,
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Art. 84 - Prezentul contract de delegare intra in vigoare la data de 01.07.2021 si a fost incheiat azi
01.07.2021 in 3 exemplare originale, dintre care unul pentru delegat si doua pentru delegatar.

Art.65-.Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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ANEXA NR. 1.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE

ILUMINAT PUBLIC iN MUNICIPIUL ZALAU

TABEL CENTRALIZATOR CU NIVELUL TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE
INTRETINERE S1 EXPLOATARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Nr. Tarif (lei/UM, fara
crt. Denumire activitate §i grupe de lucrari UM TVA)
Activitatea de intretinere si exploatare a sistemului de
A flluminat public i a parametrilor luminotehnici
rupa: Inlocuire limpi cu vapori de sodiu de inalti
Al resiune (inclusiv inlocuirea lampilor cu vapori de
ercur, halogen si autoaprindere raimase)
| [Furnizare si inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta 80.24
. buc :
presiune 70W
& Furnizare si inlocuire lampi cu vapori de sodiu de nalta b 100,95
2 ; uc
presiunc 100W
Furnizare si inlocuire lampi cu vapori de sodiu de nalta 91.37
3 ; buc ’
presiune 150W
Furnizare si inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inaltd 108.34
4 N buc i
presiune 250W
A2 Grupa: inlocuire lampi fluorescente/LED (lampadare zone
blocuri)
5 Furnizare si inlocuire 1dmpi fluorescente intre 24 - 36 W buc 60,56
Furnizare si inlocuire lampi LED 30 W (inclusiv inlocuirea 95.35
6 . p buc g
ampilor fluorescente)
A3 Grupa: inlocuire balast pentru limpi cu sodiu
7 Furnizare si inlocuire balast 70W buc 178,93
S Furnizare si inlocuire balast 100W buc 218.09
0 Furnizare si inlocuire balast 150W buc 225.25
10 Furnizare si inlocuire balast 250W buc 275,53
i
Viz
oficyshindic
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A4 |Grupa: inlocuire igniter

11 Furnizare si inlocuire igniter 70W — 250 W buc 136,28
AS  |Grupa: inlocuire sursi corp LED

12 Furnizare si inlocuire sursa corp LED buc 167,86
A6 |Grupa: inlocuire alte accesorii

13 Furnizare si inlocuire dulie E27 buc 17,36
14 Furnizare si inlocuire dulie E40 buc 22,83

15 urnizare si inlocuire cutie de conexiuni buc 233,02

A7 Grupa: intrefinere corp iluminat

16 Intrefinere corp iluminat public stradal rutier buc 50,08

17 [Intretinere corp iluminat public stradal pietonal si ornamental buc 52,76
A8  |Grupa: intretinere stilpi

18 Furnizare §i montaj capac la stalp metalic buc 76.89
19 Indreptare stalp buc 203,01
20 Inscriptionare stalp buc 7.41
h1 Consolidare si remediere stalpi deteriorati, inclusiv fundatiile buc 199,22
B acestora

22 Intretinerea ancorelor buc 13.91

)3 [ntretinere instalatie de legare la pimant a nulului de protectie buc 10,81

D4 Intretinere console cu 1-2 brate buc 9,27

25 Intretinere console cu 3-4 brate buc 9,27

26 Vopsire si fixare console buc 183,24

A9 Grupa: intretinere refea electrici si accesorii

7 Verificare retea electrica aeriani buc 65.01

28 Verificare retea electric subterani 97.42

h9 Furnizare si inlocuire cleme tip CDD, CL, CLAL, CIR si alte buc 51,20

I asemenea

30 Furnizare si inlocuire bratara de prindere pe stalp buc 49.15
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31 [Furnizare si inlocuire cably tirant ml 15,13
32 Furnizare si inlocuire console cu 1-2 brate (dispozitiv format buc 411,50
din 1-2 carje cu 2 bratari)
33 Furnizare si inlocuire console cu 3-4 brate (dispozitiv format buc 474,65
din 3-4 carje cu 2 bratari)
Grupa: Intretinere echipamente de
A10 - o
comandi/control/masuri
34 IFurnizare si inlocuire senzor crepuscular buc 74,28
35 Furnizare si inlocuire siguranta automata 1P buc 65,05
36 Furnizare si inlocuire siguranta MPR buc 57,10
37 Verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor |  buc 50,49
defectiunilor si vopsirea cutiei de conexiuni
All  |Grupa: Montare stilpi
urnizare si montare stilp metalic 4,5 m inclusiv fundatie si 1.553.20
38 buc
riza de pamant
urnizare si montare stalp metalic 7 m inclusiv fundatie si priza 2.099.13
39 B buc ’
de pamant
Furnizare si montare stilp metalic 8 m inclusiv fundatie si priza 2.404.19
40 buc ’
de pamant
41 Furnizare si montare stilp metalic 9 m inclusiv fundatie si priza bu 2.883.13
de pamant &
1) Furnizare si montare stilp metalic 11 m inclusiv fundatie si buc 3.385.48
- priza de pamant u
A12  |Grupa;: Inlocuire corpuri de iluminat
Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat stradal cu LED 100- 3.461.95
43 150 W buc g
44 Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat stradal cu LED 80W buc 3.355,88
45 Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat stradal cu LED 60W buc 3.382.40
16 Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat stradal cu LED 50W buc 3.382,40
Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat stradal cu LED 20- 3.376.08
47 30W buc ’
_ Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat ornamental cu LED 1.786.35
48 60W buc :
Furnizare si inlocuire corpuri de iluminat ornamental sferic 238.29
49 (0400 mm buc
A13 Grupa: Montare corp iluminat si accesorii pe stalp existent
neechipat
/7
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50 Furnizare si montare corpuri de iluminat stradal cu LED 100- bue 3.426.98
150W pe stalp existent neechipat
Furnizare si montare corpuri de iluminat stradal cu LED 80W 3.320,91
51 . . buc g
pe stalp existent neechipat
Furnizare si montare corpuri de iluminat stradal cu LED 60W 3.347.43
52 . - buc g
pe stalp existent neechipat
Furnizare si montare corpuri de iluminat stradal cu LED 50W 3.347.43
53 . . buc 2
pe stalp existent neechipat
" Furnizare si montare corpuri de iluminat stradat cu LED 20- 3.341.12
54 . : buc g
30W pe stalp existent neechipat
- Furnizare si montare corpuri de iluminat ornamental cu LED 1.751,38
55 60W buc ’
56  |Furnizare si montare console cu 1-2 brate (dispozitiv format buc 312,78
din 1-2 carje cu 2 bratari)
57 Furnizare si montare console cu 3-4 brate (dispozitiv format buc 375,93
din 3-4 carje cu 2 bratari)
58 Furnizare si montare bratard de prindere pe stalp buc 4235
Al4 |Grupa: Inlocuire cablu tip CYY
59 Furnizare si infocuire cablu tip CYY 2x1,5 mmp ml 7.81
60 Furnizare si inlocuire cablu tip CYY 2x2.5 mmp ru mj 8.89
61 Furnizare si inlocuire cablu tip CYY 3x1,5 mmpru ml 8.50
62 IFumizare si inlocuire cablu tip CYY 3x2,5 mmp ru ml 9,91
A15  |Grupa: Inlocuire cablu tip CYAbY
63 FFurnizare si inlocuire cablu tip CYAbY 3x25+16 mmp rutru ml 56,05
64 Furnizare si inlocuire cablu tip CYAbY 3x35+16 mmp ru+ru ml 70,63
65 Furnizare si inlocuire cablu tip CYAbY 4x35 sm mmp ml 56,77
66 Furnizare si inlocuire cablu tip CYAbY 5x10 mmp ml 34,88
67 Furnizare si inlocuire cablu tip CYAbY 3x1,5 mmp ml 11,56
A16 |Grupa: Inlocuire cablu tip ACYAbY
68 Furnizare si inlocuire cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp ml 15,03
69 Furnizare si inlocuire cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp ml 16,27
70 Furnizare si inlocuire cablu tip ACYAbY 3x70+35 ml 24.83
71 Furnizare si inlocuire cablu tip ACYAbY 4x]16mmp ml 14,82
A17 |Grupa: Inlocuire cablu tip TYIR
- Furnizare si inlocuire cablu aerian tip TYIR 25+16 mmp ml 12,13
4 V‘
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IGrupa: Activitiiti conexe intretinerii retelelor electrice sia

18 N .. .
A inlocuirilor de cabluri
73 Mansonare cablu subteran 16-35 mmp buc 277,72
74 Mansonare cablu subteran 50-74 mmp buc 376,21
Identificarea defectelor in conductoarele electrice care 178.07
75 " . - o buc 2
alimenteaza instalatiile de iluminat
Decopertarea si refacerea suprafetei carosabilului cu 90.10
76 E e . ml .
imbracaminti asfaitice
Decopertarea si refacerea suprafetei carosabilului cu 106.70
77 R Y . ml .
imbracaminti asfaltice din beton de ciment
Decopertarea si refacerea suprafetetelor carosabilului si ml 65,14
78 trotuarului cu imbracaminti din pavaj din calupuri, pavele
normale sau abnorme
79 Decopertarea si refacerea suprafetetelor carosabilului si ml 75,23
trotuarului pietruit sau neamenajat
80 Decopertarea si refacerea suprafetei spatiilor verzi ml 63,46
A19 Grupa: Masurare rezisten{a de dispersie prizi de pAimant
(RC)
Q1 Maisurare rezistentd de dispersie priza de pamént buc 103,90
A20 Grupa: Inlocuire corpuri de iluminat si console
2 Demontare corp de iluminat stradal b 70,14
23 Montare corp de iluminat stradal bue 80,84
)
24 Demontare consola 1-2 brate buc 98.72
Montare consola 1-2 brate faes 135,48
B Activitatea de iluminat festiv
B1 Grupa: Montare accesorii iluminat festiv
1 Montare si racordare figurina pe stalp buc 101,15
Montare si racordare figurini luminoasa destinata montirii pe 78.74
D brazi sau interconectata cu elemente transversale buc
Montare si racordare elemente de iluminat festiv de dimensiuni 427,34
3 mari (figurine tematice mari, ansambluri decorative, fantani buc
compuse din mai multe elemente)
4 Montare st racordare elemente de iluminat festiv de dimensiuni buc 276,28
mari (figurine tematice mari, ansambluri decorative, fantani,
sfere mari, cuburi, si alte asemenea)
5 Montare si racordare medalioane, elemente decorative si banere buc 142,66
transversale u
6 Montare si racordare sir luminos ml 4,50
7 Montare si racordare perdea/plasd luminoasa buc 41.28
Montare si racordare ghirlande ornamentale turturi luminosi si 51.98
8 . buc -
baghete luminoase
9 Montare si racordare sir luminos pe arbori buc 49,83
( .
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10 mpodobire brad cu inaltimea sub 4 m (inclusiv racordare) buc 491,97
11 mpodobire brad cu inaltimea peste 4 m (inclusiv racordare) buc 1.083,68
12 Montare cablu sustinere ml 3,08
B2 Grupa: Demontare accesorii iluminat festiv
13 emontare si debransare figurini pe stalp buc 66,37

Demontare si debransare figurin luminoasa destinata montirii 53,09
14 pe brazi sau interconectata cu elemente transversale buc

Demontare si debransare elemente de iluminat festiv de 252,75
15 dimensiuni mari (figurine tematice mari, ansambluri decorative, buc

fantani compuse din mai multe elemente)
16 IDemontare si debransare elemente de iluminat festiv de buc 170,22

dimensiuni mari (figurine tematice mari, ansambluri decorative,

fantani, sfere mari, cuburi, si alte asemenea)

Demontare si debransare medalioane medalioane, elemente 9291
17 . buc i

decorative si banere transversale
18 Demontare si debransare sir luminos ml 2,04
19 Demontare si debransare perdea/plasa luminoasa buc 21,61
ho Demontare si debransare ghirlande ornamentale, turturi luminosi buc 30,55
B si baghete luminoase
21 Demontare si debransare sir luminos de pe arbori buc 30,55
22 Despodobire brad cu inaltimea sub 4 m (inclusiv debransare) buc 305,28
23 Despodobire brad cu inaltimea peste 4 m (inclusiv debransare) buc 637,10
R4 Demontare cablu sustinere ml 1,83
B3 Grupa: Conectare gi deconectare iluminat festiv
25 Conectare iluminat festiv buc 35,64
26 Deconectare iluminat festiv buc 35,64
B4 Grupa: Inlocuire accesorii iluminat festiv
27 [nlocuire cablu de conectare pentru instalatiile de iluminat ml 10,30

ornamental festiv
28 Furnizare si inlocuire redresoare articole de iluminat festiv buc 104,53
B5 . e . .

Grupa: Reparatie accesorii iluminat festiv
29 Reparatie fugurind pe stalp ml 17,28
30 Reparatie fus fante luminoase ml 17,28
31 Reparatie sferd luminoasi ml 17,28
32 Reparatii ansambiu luminos fintini ml 17,28
33 Reparatie banner transversal ml 17,28
34 Reparatie sir luminos ml 17,28

3
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35

eparatie plasa luminoasa

ol 17,28
36 Reparatie turturi luminosi i 17,28
37 Reparatie baghete luminoase (set complet 5/6 baghete) buc 43 64
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ANEXA NR. 1.2 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU-

TARIFE PENTRU LUCRARILE DE INVESTITII

Pe durata contractului delegatul va executa lucrari de investitii in sistemul de iluminat
public, conform Anexei nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea cerintelor
si standardelor prevazute in caietul de sarcini.

Obiectivele de investitii publice aferente serviciului de iluminat, ce implica fonduri de
la bugetul local, se nominalizeazi in listele anuale de investifii anexate la bugetul local si
se aprobi odati cu acestea prin hotirari ale autoritatii deliberative.

Obiectivele de investitii se realizeazd cu respectarea prevederilor legale in vigoare
privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, conform HG 907/2016,
a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executérii lucririlor de constructii, precum
si a documentatiilor de urbanism §i amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

La elaborarea documentatiilor tehnico-economice conform HG 907/2016, se vor
utiliza indicatoarele de norme de devize nationale si unde nu exista, norme locale
aprobate de consiliul local, utilizandu-se recapitulatiile si tarifarele orare pentru
manopera , utilaje, transport aprobate de catre consiliul local.

Receptia lucrarilor la obiectivele de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

Lucririle de investitii in sistemul de iluminat public, inclusiv proiectarea si autorizarea
acestora, se vor executa de catre delegat, in conditiile tarifare stabilite prin contractul de
delegare, prezenta Anexa.

Delegatul va prelua investitiile realizate conform Anexei 6 si va asigura exploatarea si
infretinerea acestora la preturile/tarifele stabilite prin prezentul contract -Anexa 1.1.

Astfel:

1.Recapitulatiile aferente lucrarilor de investitii din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau, sunt urmatoarele:

o cheltuieli indirecte — 6% (se aplica la total cheltuieli directe);

o fond de dezvoltare — 2% (se aplica la total cheltuieli directe si indirecte);

o]

profit -3% (se aplica la total cheltuieli directe, indirecte si fond de dezvoltare);

o

redeventa — 2,5% (se aplica la total cheltuieli directe, indirecte, fond de
dezvoltare si profit).

2.Tarife orare si alte tarife practicate pentru lucrarile de investitii;

1. Tarifar orar manopera: 23,94 lei;
2. Tarife de functionare masini si utilaje (cheltuieli directe, fara recapitulatii si TVA):
PRB: 56,93 lei/ora;
Autoutilitara Ford: 61,55 lei/ora;
Autobasculanta 8,5 tone: 89,02 lei/ora;

Buldoexcavator: 93,92 lei/ora; Viz
Masina pentru taiat rosturi: 40,67 lei/ora; [ idic
A__7/

Placa vibratoare: 33,22 lei/ ora;
Pikamer: 26,62 lei/ora;
Grup electrogen: 36,97 lei/ora.




3. Tarifele pentru transport (cheltuieli directe, fara recapitulatii si TVA):

PRB: 3,42 lei/km;

Autoutilitara Ford: 3,11 lei/km;

Autobasculanta 8,5 tone: 5,62 lei/km;

Buldoexcavator: 9,88 lei/km;

4. Tarif pentru proiectare :2% din valoarea investitiei de baza;

5. Tarif pentru masuratori luminotehnice de specialitate pentru iluminatul public stradal:

172,40 lei/zi+TVA (echivalentul a 35 euro la cursul BNR din 17.05.2021 — 1 EURO = 4,9256
let);
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ANEXA NR. 2 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU

CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC iN MUNICIPIUL ZALAU

CAPITOLUL 1
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate $i conditiile tehnice necesare functionrii acestui serviciu in conditii
de eficienti si siguranti.

ART.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnici si de referintd in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfagurare a serviciului de iluminat public, indiferent de
tipul de gestiune.

ART.3
Caictul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasuririi activitigilor de
realizare a serviciului de iluminat public §i constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic i de performanti, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare
a calitétii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformititii cu standardele
specifice sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se referd si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia
si conditiile de receptie a lucrérilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intrefinere, precum
si la alte conditii cu caracter tehnic, previzute de actele normative si reglementirile specifice
realizarii serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii si realizdrii serviciului de iluminat public.

ART. 5
Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL 2
Cerinte organizatorice minimale

ART. 6
Obiectul delegarii de gestiune il constituie:
(1) Dreptul exclusiv de a presta serviciul de iluminat public in Municipiul Zalau, cu privire la:

A. Intretinerea si exploatarea sistemului de iluminat public stradal( rutier si pietonal) si
ornamental cu respectarea cerintelor si standardelor din Caietul de sarcimi si Regulamentulm
serviciulul si prezentului contract la tarifele din Anexa 1.1. -
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Intretinerea si exploatarea sistemului de iluminat public realizat de catre delegatar pe durata
contractului de delegare a gestiunii sau de beneficiar din fonduri europene sau din alte surse de
finantare, dupa predarea acestora catre delegat, cu respectarea cerintelor si standardelor din
Caietul de sarcini si Regulamentului serviciului si prezentului contract la tarifele din Anexa 1.1.,
astfel incit sa se asigure permanenta in functionare si mentinerea sistemului de iluminat public la
parameirii luminotehnici proiectati, avand in vedere garantiile acordate de catre executantii
lucrarilor.

B.Asigurarea iluminatului ornamental festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna si dupa caz a altor
evenimente, prin montarea si demontarea instalatiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor
anexa la contractul de delegare a gestiunii, precum si a celor care vor fi achizitionate pe durata
contractului de delegare, pe baza unor propuneri realizate de delegat si aprobate de catre delegatar,
propuneri ce vor fi inaintate pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

C.Executarea investitiilor in sistemul de iluminat public prevazute in Anexa 6 la contractul de
delegare a gestiunii, cu respectarea cerintelor si standardelor din caietul de sarcini si tarifele
din Anexa 1 si intretinerea acestor investitii, puse la dispozitia delegatului, conform
Regulamentului serviciului, caietului de sarcini, in conditiile tarifare stabilite prin Amexa
1.2.,astfe] incit sa se asigure permanenta in functionare si mentinerea sistemului de iluminat public
la parametrii luminotehnici proiectati, avand in vedere garantiile de buna executic aferente
contractului.

(1)  Delegarea sarcinilor si responsabilitatilor cu privire la prestarea propriu-zisa a
serviciului, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura pusa
la dispozitia sa prin contract, aferenta serviciului.

(2)  Realizarea serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de iluminat public se va
face pe baza programului anual de exploatare si intretinere, ce va fi aprobat de catre
beneficiar.

(3)  Programul se va adapta in functie de alocatiile bugetare, aprobate prin hotarile consiliului
local de aprobare anuala a bugetului.

ART.7

(1) Aria delegarii cuprinde aria teritoriala a Municipiului Zalau;

(2) Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public este de 5 ani.

(3) Prelungirea duratei contractului se poate face numai prin act aditional, in conditiile legii;

(4) Prelungirea va fi aprobati de consililul local;

(5) Realizarea serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de iluminat public se va face
pe baza programului anual de intretinere si exploatare, ce va fi aprobat de catre beneficiar;

(6) Delegatul va presta serviciul pe toata reteaua de iluminat public aflata in proprietatea
distribuitorului de energie electrica din Municipiul Zalau, pana la clemele de racordare ale
coloanelor de alimentare ale corpurilor de iluminat. ( pentru o parte a SIP a fost incheiat
contractul de folosinta gratuita).

(7) Obligatiile si rdspunderile personalului operativ al delegatului sunt cuprinse in regulamentul
serviciului, intocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public,
contractul de delegare si prezentului caiet de sarcini.

ART. 8

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, urmérirea comportirii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea $i combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea $i reparatia instalatiilor cu personal personal autorizat ANRE, in
functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca; P
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¢) respectarea indicatorilor de performanti si calitate stabilifi prin contractul de delegare a
gestiunii, sau prin hotdrirea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul
serviciutui de iluminat public;

d) intretinerea gi menfinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de iluminat public;

¢) furnizarea autorita{ii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S8.C., a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteazi serviciul de iluminat public, in
conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale gi materii, energie electrici si prin
modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unititii administrativ-
teritoriale pentru care are hotérdre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

h) personal de interventie operativi;

i) conducerea operativa prin dispecer;

j) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) analiza zilnicd a modului in care se respecta realizarea normelor de consum si stabilirea
operativd a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in norme si evitarea
oricirei forme de risipa;

1) elaborarea programelor de mésuri pentru Incadrarea in normele de consum de energie electrici
sl pentru rationalizarea acestor consumuri;

m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automati a datelor referitoare la functionareca
economici a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor gi analiza acestora;

0) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile
facute de beneficiari in legaturi cu calitatea serviciilor;

p) solutionarea operativi a incidentelor;

q) functionarea normali a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care si conduci la functionarea cét mai buni
a instalatiilor de iluminat §i reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea programelor anuale si lunare de exploatare si intretinere executate cu forte proprii
si aprobarea acestora de cétre administrafia publici locali;

u) executarca in bune conditii si la termenele previzute a lucririlor de reparatii care vizeazi
functionarea economici i siguranta in exploatare;

v) elaborarea propunerilor anuale de investitii i aprobarea acestora de ciitre administratia
publici locald, in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

w) corelarea petioadelor si termenelor de executie a investitiilor §i reparatiilor cu planurile de
investitii §i reparatii ale celorlalti furnizori de utilitii, inclusiv cu programele de reabilitare si
dezvoltare urbanistici ale administratiei publice locale;

X) inifierea i avizarea lucrarilor de modemniziri si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunititirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

¥) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activititilor
asumate prin contractul de delegare, constand din minim 2 autosagiuri PRB si 2 mijloace de
transport (autoturism, autoutilitara);

Z) montarea — demontarea componentelor iluminatului ornamental — festiv cu ocazia
sarbatorilor si evenimentelor festive si mentinerea in stare de permanenta functionare, intretinerea,
repararea si exploatarea acestora;

aa) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de
dezvoltare comunitar3, dupi caz.

i)
Vizat
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ART. 9

(1)Delegatul va executa lucrarile de intretinere, reparatii §i investitii, conform prevederilor
regulamentului serviciului de iluminat, prezentului caiet de sarcini si contractului de delegare
de gestiune.

(2)Finantarea cheltuielilor curente de functionare si de exploatare a serviciului de iluminat
public se asigurd din veniturile proprii ale delegatului.

(3)Veniturile proprii ale delegatului provin din incasarea de la autorititile administratiei publice
locale, in calitate de reprezentante ale comunitiilor locale beneficiare ale serviciului de
iluminat public, a sumelor reprezentind contravaloarea serviciului prestat.

(4)Contravaloarea activitatilor serviciului public delegat se determina in baza tarifelor
/preturilor aprobate de catre delegatar ¢i a cantititilor de lucrari.

(5)Delegatul va asigura respectarea cerintelor de eficienta energetica si a altor cerinte tehnice
stabilite prin legislatia si standardele in vigoare, regulamentul si prezentul caiet de sarcini, la
achizitia materialelor de iluminat si in activitatea de exploatare.

(6)Sumele necesare finantérii functiondrii §i exploatirii serviciului de iluminat public se prevad
in bugetul local §i se aprobi odati cu acestea, prin hotirire a consiliului local .

(7)Finanfarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea si exploatarea serviciului de iluminat
public din bugetul local se face in baza hotirarii consiliului local , potrivit legii.

(8)Sursele de finantare a lucrérilor de investitii in sistemului de iluminat ce se vor executa in
cadrul contractului, vor fi asigurate din bugetul local, la preturile aprobate , in conditiile
prevazute in prezentul caiet de sarcini si in contractul de delegare.;

(9) Lucrarile de investitii in sistemului de iluminat (altele decat cele prevazute in prezentul
contract) vor fi finantate prin fonduri europene sau nationale nerambursabile, functie de
contractarea acestora;

(10) Prestarea activitatii se va face pe baza programului anual de exploatare si intretinere
elaborat de catre delegat in conformitate cu prevederile regulamentului si cerintelor
prezentului caiet de sarcini si aprobat de catre delegatar;

(11) Programul anual de exploatare si intretinere se va depune pana la 01.11 a fiecarui an, pentru
anul urmator; In cazul primului an de contract, programul va fi depus in termen de 15 zile de
la semnarea contractului de delegare a gestiunii.

(12) Acceptarea la plata si ordonantarea cheltuielilor se asigura lunar, pe baza facturilor
emise de delegat insotite de situatiile de lucrari acceptate de ciitre Delegatar, in conformitate
cu programele de exploatare si intretinere lunare, vizate prin responsabilii din SMSCUP
si aprobate de delegatar;

(13) Delegatul va prezenta programul lunar de exploatare si intretinere intocmit pe baza
programului de exploatare si intretinere anual, pana la data de 24 a fiecarei luni pentru luna
urmatoare. Delegatarul prin responsabilii din SMSCUP va analiza programul, va verifica in
teren impreuna cu delegatul si va intocmi procesul verbal de constatare, delegatul avind
obligatia de a pune la dispozitie mijlocul de transport necesar.

(14) Receptia funara a lucrarilor efectuate de catre delegat se va face pe baza fiselor de lucru
zilnice, de cétre persoanele imputernicite ale delegatarului si un reprezentant al delegatului,
intocmindu-se cu aceastd ocazie un Proces-Verbal de receptic la terminarea lucrarilor.

(15) Structura cadru a fisei de lucru zilnice este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de
sarcini,

(16) Lucrarile prevazute in fisele de lucru zilnice efectuate necorespunzitor sau neefectuate de
catre delegat, nu vor fi receptionate si acceptate la platd decit dupa remedierea deficientelor
constatate pe baza unui Proces-Verbal de Constatare a Remedierilor de lucriri incheiat intre
delegat si delegatar.

(17) Situatia lunard de lucriri se va depune la Delegatar pani in data de 10 a lunii urmitoare
celei pentru care s-au intocmit situatia de lucrari. Verificarea lucrarilor efectuate de citre
delegat sc va face in termen de 5 zile lucrdtoare de la prezentarea situatiei de lucriri
lunare, verificrile in teren realizindu-se impreuna cu un reprezentant al delegatului,
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mijlocul de transport fiind pus la dispozitie de catre delegat. in cazul existentei unor obiectii
din partea delegatarului acestea vor fi transmise in scris pina la expirarea termenului de
verificare a situatiei de lucrari lunare. In cazul in care obiectiile sunt justificate, delegatui se
va conforma cerintelor exprimate de catre delegatar in termen de maxim S zile lucritoare de
la primirea notificirii.

(18) Factura, intocmita de catre delegat in baza situatiei lunare de lucrari si avind atasate
Procesul-Verbal de receptie la terminarea Jucrdrilor §i Proces-Verbal de Constatare a
Remedierilor de lucréri — daca este cazul, vizatd pentru « bun de plata » de catre persoana
imputernicita din cadrul SMSCUP Directia Tehnica, insotita de ordonantarea de plata emisa
si semnata de persoanele imputernicite din cadrul Directiel tehnice se depune pentru
decontare la Serviciul financiar-contabilitate din cadrul Directiei Economice.

(19) Factura pentru serviciile prestate/furnizate se emite cel tarziu pana la data de 20 a
lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata:

(20) Decontarea lucrarilor (plata facturilor prin Ordin de plata) se va efectua de catre persoane
imputernicite in acest sens din cadrul Serviciului financiar-contabilitate din subordinea
Directiei economice in perioada 24-30 a lunii urmitoare celei pentru care s-au intocmit
situatia de lucrari; data emiterii se inscrie pe factura ; termenul de scadenta se ia in calcul
incepand de la data primirii facturii ; neachitarea facturii in 30 zile de la data scadentei ,
atrage penalitati conform Contractului de delegare, art.35.

(21) Perioada de garantie acordata lucrarilor de intretinere si reparatii este de 1 an;

(22) Garantia de buna executie acordata lucrarilor de exploatare si intretinere este distincta de
garantie acordata produselor conform fiselor tehnice.

ART. 10
Delegatarul, Municipiul Zalédu, isi asuma plata integrald a energiei electrice aferenta
consumului instalatiilor de iluminat public.

ART. 11

(1) Pe durata contractului delegatul va executa lucrari de investitii in sistemul de iluminat
public, conform Anexei nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii;

(2) Obiectivele de investitii publice aferente serviciului de iluminat, ce implica fonduri de la
bugetul local, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetul local si
se aprobé odati cu acestea prin hotaréri ale autoritatii deliberative;

(3) Obiectivele de investitii in sistemul de iluminat public se realizeazi cu respectarea
prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea i aprobarea documentatiilor de
executie, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executérii lucririlor de
constructii, precum i a documentatiilor de urbanism §i amenajarea teritoriului aprobate
conform legii.

(4) Lucririle de investitii in sistemul de iluminat public, inclusiv proiectarea si autorizarea
acestora, se vor executa de catre delegat, la preturile/tarifele stabilite prin Anexa 1.2 la
contractul de delegare;

(5) Delegatul va prelua investitiile realizate conform Anexei 6 la contractul de delegare si va
asigura exploatarea si intretinerea acestora la preturile/tarifele stabilite in Anexa 1.2 la
contractul de delegare;

(6) Cantitatea de lucrari de investitii ce se vor executa in cadrul contractului este estimata la
800.000 lei/an , in fiecare an contractual.

(7) Delegatul are obligatia respectarii prevederilor legale in vigoare privind elaborarea,
avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare
privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, precum si a documentatiilor de
urbanism §i amenajarea teritoriului aprobate conform legii;

(8) Se considera ca termene relevante pentru executarea planului anual de investitii,

urmatoarele:

=)
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- finalul primelor 3 luni din fiecare an contractual pentru proiectare si obtinerea autorizatiei
de construire;
- finalul fiecarui an contractual pentru finalizarea executiei lucrarilor si intocmirea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
(9) Receptia lucrarilor la obiectivele de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
(10) Perioada de garantie acordata lucrarilor de investitii va fi de 5 ani;
(11) Garantia de buna executie a lucrarilor de investitii este distincta de garantie acordata
produselor conform fiselor tehnice.

CAPITOLUL 3
Sistemul de iluminat public

ART. 12
Delegatul are permisiunea de exploatare, in conditiile legii, a sistemului de iluminat public, in
aria administrativ-teritoriald Zalau.

ART. 13
Planul de situatie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat in Anexa
nr. 2 si 2.1 (pe suport electronic).

ART. 14
Lista punctelor de aprindere este prezentata in Anexa nr. 3.

ART. 15
Inventarul sistemului de iluminat public incluzand clasificarea cailor de circulatie si
caracteristicile acestora, este prezentat in Anexa nr. 4.

ART. 16
Inventarul zonelor de risc, altele decét tunelurile si podurile este prezentat in Anexa nr., 5.

ART. 17
Instalatiile de iluminat existente destinate punerii in evidentdi a unor monumente de arti sau
istorice, ori a unor obiective de importanti publica sau culturali pentru comunitatea locald nu sunt
conectate la sistemul de iluminat public.

ART. 18
Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in Anexa nr. 6.

ART. 19
Caile de circulafie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor (trotuare) sunt prezentate in
Anexa nr. 7.

ART. 20
Parcurile, spatiile de agrement, pietele, tirgurile si altele asemenea sunt prezentate in Anexa nr.

ART. 21
Instalatiile de iluminat ornamental festiv concesionate delegatului sunt prevazute in Anexa nr. 9.
Alimentarea instalatiei de iluminat ornamental festiv din municipiul Zalau se face din instalatia de
iluminat public.
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ART. 22
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in Anexa
or. 10.
ART. 23
Programul de funtionare pentru iluminatul public este prezentate in Anexa nr. 11.

CAPITOLUL 4
Calitatea Serviciului. Indicatori de performanta. Marimi monitorizate

ART. 24
Scopul serviciului de iluminat public al municipiului Zaliu este de a satisface
urmétoarele cerinte de utilitate publica:
 ridicarea gradului de civilizatie, a confortului i a calititii vietii;
¢ cresterea gradului de securitate individuald i colectivd in cadrul comunititii
locale;
asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;
valorificarea potenfialului nocturn al oragului, in corelare cu planul de dezvoltare
urbani i amenajare a spatiilor
e realizarea unei infrastructuri edilitare moderne si coerente, ca bazi a dezvoltarii
economico-sociale a comunititii din Zaliu;
» functionarea §i exploatarea in conditii de siguranti, rentabilitate si eficienti
cconomici a infrastructurii aferente serviciului
* garantarea permanentei in functionarea iluminatului public la parametrii
proiectati;
¢ limitarea impactul negativ asupra mediului

ART. 25
Prestarea serviciului se va face de catre delegat in conformitate cu prevederile Regulamentul
Serviciului de iluminat public din Municipiul Zaliu, care face parte din documentatia de atribuire,
cu respectarea indicatorilor de performanta prevazuti in Anexa la acesta.

ART. 26

(DIndicatorii de performanta stabilesc conditiile de calitate si continuitate ce trebuie asigurate si
respectate de catre delegat in prestarea serviciului.

(2)Autoritatea executiva a administratiei publice locale, prin personalul imputernicit din
SMSCUP, va monitoriza respectarea indicatorilor de performanti ai serviciului ; personalul
responsabil va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizérilor venite din partea populaiei
activitatea depusz de catre delegat, iar in cazul in care rezultd neconformititi va fncheia un
proces-verbal de constatare, proces-verbal in care se vor mentiona deficientele constatate §i
termenul de remediere al acestora.

(3)Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administratiei publice locale va aplica
masurile stabilite in sectiunea 15-Raspunderea contractuala in contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public;

(4)Delegatul este obligat sa respecte obligatiile contractuale.
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(5)In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, se vor aplica prevederile
contractului de delegare.

ART. 27
Delegatul va monitoriza in cadrul contractului urmétoarele:
(1).Durata standard de functionare anuald a ip (T) —ore
a. Durata gi programul de functionare anuala a iluminatului iluminatul stradal (rutier si
pietonal )si ornamental (Ts) — ore
b. Durata si programul de functionare a iluminatului festiv, pe parcursul unui an (Tf) — ore
(2). Puterea instalatd (Pi) —kW
a. Putere instalatd iluminat iluminatul stradal (rutier si pietonal )si ornamental (Pi s) - kW
b. Putere instalatd iluminat festiv (Pi f) - kW
(3). Numirul aparatelor de iluminat, total si pe tipuri
(4). Numirul punctelor de aprindere
(5). Lungimea strazilor cu retea de iluminat public
(6). Lungimea retelei de iluminat public pe tipuri: retea aeriana clasica, retea aerian torsadati,
retea subterand
(7).Numarul de reclamatii

a. Numir de reclamatii justificate

b. Numir de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de fluminat: retea electrica
aeriand, refea electricd subterand, stélpi, accesorii electrice, lampi, aparate de iluminat)

c. Timpul de remediere a unei defectiuni — ore (pe elemente ale sistemului de iluminat: retea
electrica aeriand, retea electricé subterand, stalpi, accesorii electrice, lampi, aparate de
iluminat)

(8).Puterea medie instalatd pe aparat de iluminat - kW/buc.

(9).Raport lungime retea de alimentare/lungime strizi cu iluminat public - %

(10). Pondere strizi cu iluminat public in total strazi (se referd la lungimi) - %
(11). Numir specific de aparate de iluminat — buc/locuitor

(12). Pondere consum energie electrica pentru iluminatul festiv in total consum iluminat public - %
(13). Pondere retea electrica subterani in total retea electrica - %

(14). Pondere reclamatii justificate in total reclamatii - %

(15). Costul specific de functionare - Ron/kW instalat , respectiv Euro/kW instalat
(16). Cost specific pe AIL (Aparat de [luminat) - Ron/Ail respectiv Euro/Ail
(17). Cost specific intrefinere - Ron/kW instalat , respectiv Euro/kW instalat

(18). Numir aparate de iluminat raportat la numdr puncte de aprindere

(19). Putere medie instalata pe punct de aprindere, kW/buc puncte aprindere

(20). Putere medie instalatd pe km de stradd, kW/km

ART. 28
Pentru lucrarile de investitii realizate in cadrul contractului, precum si pentru investitiile
realizate de catre delegat ce vor fi concesionate delegatului, delegatul va monitoriza urmatorii
parametri luminotehnici:

(1).Parametrii luminotehnici - Uniformitatea pe zona de calcul

Uniformitate generala a luminantei/ilumindrii in urma modernizarii pe fiecare categorie a
ciii de circulatie

Uo>0,4(40%) pentru cai de circulatie in clasele M2, M3a/b/c, M4a/b,
Ue=0,35(35%) pentru cai de circulatie in clasele M5, M6

Uniformitate longitudinala a luminantei in urma modernizarii pe fiecare categorie a ciii de
circulatie

Aizat / ‘
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Ul = 0,7(70%) pentru céi de circulatie in clasele M2
Ul = 0,7(70%) pentru cii de circulatie in clasele M3a
Ul > 0,6(60%) pentru ci de circulatie in clasele M3b
Ul = 0,5(50%) pentru cii de circulatie in clasele M3c
Ul > 0,6(60%) pentru cii de circulatie in clasele Md4a
Ul > 0,5(50%) pentru cii de circulatie in clasele M4b
Ul > 0,4(40%) pentru ci de circulatie in clasele M5
Ul = 0,4(40%) pentru cii de circulatie In clasele M6

(2). Parametrii luminotehnici - Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in cimpul vizual
central gi periferic

TI < 10% pentru cdi de circulatie in clasele M2

TI < 13% pentru cii de circulatie in clasele M3 a/b/c
TI < 15% pentru cai de circulatie in clasele M4 a/b
TI < 15% pentru ci de circulatie in clasele M5

TI < 15% pentru céi de circulatie in clasele M6

(3). Valoarea facturii reprezentand energia reactivi va fi zero.

(4). Parametrii luminotehnici - Nivelul de luminanti, pentru ciile de circulatie auto
Luminanta medie Lmed

Limed > 1,5 pentru cii de circulatie in clasele M2
Lmed > 1 pentru cii de circulatie in clasele M3a
Lmed > 1 pentru cii de circulatie in clasele M3b
Lmed > 1 pentru cii de circulatie in clasele M3c
Lmed > 0,75 pentru cii de circulatie in clasele M4a
Lmed > 0,75 pentru cai de circulatie in clasele M4b
Lmed > 0,5 pentru ca de circulatie in clasele M5
Lmed = 0,3 pentru cii de circulatie in clasele M6

(5). Parametrii luminotehnici - Nivelul de jluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii,
zone pietonale, piste pentru biciclete

lluminarea medie orizontald Emed
Emed > 7,5 pentru céi de circulatie in clasele P3
Emed 2 5 pentru ciii de circulatie in clasele P4
Emed > 3 pentru cii de circulatie in clasele P5

Iluminarea minimi orizontald Emin
Emin > 1,5 pentru céi de circulatie in clasele P3
Emin > 1 pentru cii de circulatie in clasele P4
Emin 2 0,6 pentru céi de circulatie in clasele P5

(6). Parametrii luminotehnici - Raportul de continuitate (al iluminarii partii carosabile a unui
SR

drum)(SR) /.\
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SR = 0,5 pentru cii de circulatie in clasele M2, M3a/b/c, M4a/b, M5, M6

ART. 29

(1) Delegatul va monitoriza si raporta delegatarului cu frecventa anuala, in termen de 7 zile de
la incheierea anului, la nivelul intregului sistem de iluminat public, inclusiv pentru toate
investitiile concesionate, marimile monitorizate, prevazute la art 27.

(2) Delegatul va monitoriza si raporta delegatarului cu frecventa trimestriala si anuala realizarea
indicatorilor de performanta conform regulamentului serviciului la nivelul intregului sistem
de iluminat public, inclusiv investitiile concesionate, in termen de 7 zile de la incheierea
anului, respectiv trimestrului, precum si planul de masuri pe care le va implementa, in caz
de nerealizare a indicatorilor.

(3) Parametrii luminotehnici se vor masura si raporta cu urmatoarea frecventa:

-la finalizarea lucrarilor de investitii executate de operator in cadrul contractului, pentru
lucrarile de investitii realizate, cerinta necesara pentru receptia lucrarilor;

ART. 30
Netransmiterea informatiilor la termen, ori furnizarea de informatii eronate sau incomplete
atrage raspunderea delegatului, conform prevederilor Contractului de delegare si ale
Regulamentului serviciului.

ART. 31
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat si se realizeze:

a. verificarea si supravegherea continui a functiondrii retelelor electrice de joasa
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de
iluminat, aferente SIP;

b. corectarea §i adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c. controlul calitafii serviciului asigurat;

d. intrefinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

€. menfinerea in stare de functionare la parameitrii proiectati a sistemului de iluminat
public;

f. mésurile necesare pentru prevenirea deterioririi componentelor sistemului de iluminat
public;

g. intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii
unei exploatari economice §i in conditii de siguranti;

h. respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i. functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

j- respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

k. respectarea regulamentului serviciului, care face parte din contractul de delegare;

1. functionarea pe baza principiilor de eficienti economici, avind ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

m. meniinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora,
prin urmarirea sistematic a comportirii retelelor electrice, echipamentelor,
Intretinerea acestora, realizarea operativi si cu costuri minime a
revizitlor/reparatiilor curente;

n. indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in regulamentul
serviciului;

o. realizare de investitii in conditii de eficien{d energetica in sistemului de iluminat
public in conformitate cu proiectele tehnice intocmite de catre delegat si aprobate de
citre consiliul local;

p- un sistem prin care sd poati primi informatii sau si ofere consultanti si informatii
privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta,
disponibilitatea gi/sau alti indicatori de performanti ai serviciilor de iluminat,
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conform art. 108 din Regulamentul Serviciului de iluminat public. Sistemul va fi
organizat sub forma unui dispecerat cu program 24 de ore din 24;

q- asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitdgilor ce fac obiectul serviciului de iluminat
public;

r. urmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performant aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de citre delegat, cu respectarea cerintelor de monitorizare
si raportare din prezentul caiet de sarcini, art. 25 — 30;

s. instituirea i aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementdrile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite Ia
actele normative din domeniu;

t. informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuali a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public;

u. garantarea dreptului cetitenilor din municipiul Zaldu la un spatiu public de calitate;

v. garantarea permanentei in functionare a iluminatului public.

ART. 32

(1) Caracteristicile tehnice, de calitate si de performanta energetica ale materialelor folosite de
citre delegat in cadrul prestarii serviciului de iluminat public vor satisface obligatoriu
cerintele minimale prevazute in Anexa nr. 12, precum si cerintele Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul -“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din
Municipiul Zalau — Etapa 111, pus la dispozitie operatorului; delegatul are obligatia
prezentdrii fiselor tehnice si a documentelor solicitate in cadrul fiselor tehnice din Anexa
nr. 12 pentru materialele folosite, odati cu situatiile de lucrari.

(2) Corpurile de iluminat folosite in cadrul exploatarii si intretinerii sistemului de iluminat
public cat si la realizarea investitiilor in sistemul de iluminat public vor fi echipate cu
sistem de telegestiune, avand caracteristicile prevazute in Anexa 12 si vor fi integrate in
sistemul de telegestiune in curs de implementare(finalizare) la aceasta data;

(3) Larealizarea investitiilor in sistemul de iluminat public, la tarifele din Anexa 1.2. la
contractul de delegare a gestiunii, delegatul va avea in vedere atat in etapa de proiectare cat
si in cea de executie, respectarea cerintele Studiului de fezabilitate pentru obiectivul -
“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau — Etapa
III, pus la dispozitie operatorului si a cerintelor minimale prevazute in Anexa nr. 12 la
prezentul caiet de sarcini referitor la caracteristicile tehnice, de calitate si de performanta.

ART.33
in cadrul programului de exploatare si intretinere, delegatul va respecta urmatoarele cerinte:

- inlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate se va face cu corpuri de iluminat cu LED
echipate cu sistem de telegestiune, avand caracteristicile prevazute in Anexa 12 si
integrarea in sistemul de telegestiune in curs de implementare la aceasta data;

- Inlocuirea lampilor de iluminat defecte se va realiza cu lampi de iluminat sodiu de inalta
presiune, cu exceptia situatiilor privind inlocuirea de lampi fluorescente aferente
iluminatului pietonal si ornamental in care nu este posibila din motive tehnice inlocuirea
lampilor de iluminat defecte cu lampi cu vapori de sodiu, acestea urmand a fi inlocuite cu
lampi de acelasi tip, avand caracteristicile prevazute in Anexa 12,

- Operatorul va utiliza in activitatea de service, corpurile de iluminat cu LED
dezafectate din zonele unde reteua a fost modernizata, acestea urmand a fi cuprinse
in situatiile de lucrari la valoarea zero;
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ART. 34
(1) Delegatul are obligatia de a monta instalatiile de iluminat ornamental - festiv astfel incit si nu
existe in nici un moment pericol de electrocutare; delegatul are obligatia de a respecta toate
normativele §i reglementirile in vigoare privind realizarea instalatiilor (iniltimi admise pentru
montarea de elemente decorative, tensiuni de alimentare, etc.). Pe perioada functionarii instalatiilor
de iluminat ornamental - festiv prestatorul va asigura echipi de interventie, zilnic, in vederea
remedierii tuturor defectelor aparute.
(2) Nu se vor monta instalatii de iluminat festiv si nu se va permite instalarea de alte
echipamente/dotari pe sistemul de iluminat nou creat din fonduri europene, fara acordul
delegatarului si al proiectantului investitiilor.

CAPITOLUL §
Exploatarea si intretinerea sistemului de iluminat

ART. 35
Realizarea lucririlor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucririlor;
¢) scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucririlor.

ART. 36
Lucrérile de exploatare si intrefinere vor avea in vedere exploatarea si intretinerea intregului
sistem de iluminat si vor cuprinde:

a. lucrdri operative consténd dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru
supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmérirea comportarii in timp a
instalatiilor;

b. revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mici amploare
executate periodic pentru verificarea, curitarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si
inlocuirea unor piese, avind drept scop asigurarea functionarii instalatiilor péni la
urmatoarea lucrare planificata;

¢. reparatii curente consténd dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza
unor programe, prin care se urmireste readucerea tuturor pirtilor instalatiei la
parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din
instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzitor.

ART. 37
in cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de
iluminat gi accesorii;

b) manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni
ale instalatiei de iluminat in vederea executirii unor lucréri;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse in functiune ( lucrari de investitii) in
conformitate cu regulamentele in vigoare;

¢) analiza stirii tehnice a instalagiilor;
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f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi
instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrigdrii vegetatiei si inldturarea obiectelor cazute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice
deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de
chiciuri;

i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor
festive sau deosebite;

j) demontiri sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesiziri.

ART. 38
in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:
a) revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator,
sigurantd etc.);
b) revizia cutiilor de conexiuni;
¢) revizia liniei electrice aflatd in proprietatea delegatarului si apartindnd
sistemului de iluminat public.

ART. 39
La lucrarile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei
functiondri se lucreazi cu linia electrica sub tensiune, aplicAndu-se masurile specifice de protectie a
muncii in cazul lucrului sub tensiune.

ART. 40
La intretinerea si revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:
a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie
vizuald) ;
b) inlocuirea componentelor, daci existi o defectiune;
¢) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 41
La intretinerea §i revizia cutiilor de conexiuni se vor realiza urmitoarele operaii:
a) inlocuirea siguranfelor necorespunzitoare:
b) inlocuirea, dupa caz, a usilor cutiilor de conexiuni;
¢) refacerea inscriptionrilor, daca este cazul.

ART. 42
La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinati iluminatului public care face obiectul
contractului de delegare, se realizeazi urmitoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor siriine;
b) indreptarea stilpilor inclinati:
¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;
d) verificarea stdrii conductoarelor electrice;
e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate,
daca este cazul;
f) indreptarea, dupé caz, a consolelor;
g) verificarea stirii izolatoarelor si Inlocuirea celor defecte;
h) stringerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrici, daci este cazul;
1) verificarea instalatiei de legare la pamént (legdtura conductorului electric de
nul de protectie la armatura stdlpului, legatura la priza de pimaént etc.);
j) masurarea rezistentei de dispersic a retelei generale de legare la pimant.
i,
Vizat
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ART. 43
Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare si/sau in functie de specificatiile fabricantului.

ART. 44
Reparatiile curente se executi la:
a) corpuri de iluminat i accesorii;
b) cutii de conexiuni;
c) refele electrice de joasd tensiune apargindnd sistemului de iluminat public.

ART. 45
in cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:

a) inlocuirea limpilor necorespunzitoare conform prevederilor ART.32 din prezentul caiet
de sarcini;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectic a sursei de lumina/limpii, a structurilor
de proteciie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;

¢) inldturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinti
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturi a coloanei la reteaua electrici;

f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.

ART. 46
in cadrul reparatiilor curente la cutiilor de conexiuni se executi urmitoarele:
a) verificarea stérii ugilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
b) vopsirea ugilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice
cu cele inifiale (prevazute in proiect);
d) verificarea si stringerea contactelor:

ART. 47
In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului
public se executd urmétoarele lucrari:

a) verificarea distan{elor conductelor fati de constructii, instalafii de comunicatii, linii de
inalta tensiune si aite obiective;

b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea
mdsurilor necesare de coexistenti;

¢) solicitarea executidrii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi
distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat citre administratia domeniului
public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
madsurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determindrilor;

¢) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor Inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptiondrilor;

g) repararea ancorelor §i intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care
lipsesc, stringerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea stirii conductoarelor electrice;

i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de
15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorati care
prezintd cripaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;

j) se verificd starea legéturilor conductei electrice la izolator si, daci este necesar, se
reface legitura;

i)
Vi
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k) la izolatoarele de sustinere §i intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte,
glazura nu este deteriorati sau daci imbinarea la suport este corespunzitoare,
inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

1) la console, bratiri sau la celelalte armituri metalice de pe stélp se verifica dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeazi bine pe stilp;

m)la ancorele stélpilor se verifica daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu
sunt deteriorate sau corodate si daci tensiunea de Intindere a cablului este cea
corespunzitoare. Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleazi
tensiunea Tn ancori;

n) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la
corpul de iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la
pamant, se va misura §i se va reface priza de pamant, avind ca referinti STAS —urile
si prescriptiile tehnice in vigoare;

o) in cazul in care, la verificarea sigetii, valorile misurate, corectate cu temperatura,
difera de cele din tabelul de sdgeti, conductele electrice se intind astfel incat sdgeata
formata sé fie cea corespunzitoare.

ART. 48
Periodicitatea reparatiilor curente pentru cutiile de conexiuni si retelele electrice de joas#
tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 anj.

ART. 49
Intrefinerea si exploatarea iluminatului ornamental — festiv se va realiza astfel:

- verificarea i supravegherea continui a functiondrii instalatiilor de iluminat ornamental
festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
controlul calititii serviciului asigurat;

- exploatarea si intretinerea tuturor componentelor sistcmului de iluminat ornamental festiv pe

toatd durata de functionare;

- menfinerea In stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
ornamental festiv pe toata durata de functionare;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

- asigurarea, pe toatd durata de exploatare a iluminatului si ornamental festiv. de personal
calificat §i in numdr suficient pentru indeplinirea activititilor;

ART. 50

(1). Montarea si demontarea instalatiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor conform
Anexei 8, la Caietul de Sarcini, precum si a celor care vor fi achizitionate de catre delegatar
pe durata contractului de delegare, se va realiza pe baza unor proiecte de iluminat festiv
realizate anual si inaintate spre aprobare Primariei Municipiului Zalau, pana la data de
01.10. a fiecarui an, la tarifele ofertate si in conditiile prevazute in contract. cajetul de
sarcini si regulametul serviciului;

(2). Termenul pentru montarea si conectarea la reteuaua de alimentare cu energie este 01.12, a
fiecarui an. Deconectarea instalatiilor va fi realizata in perioada 11-15.01 a fiecarui an si
demontarea in intervalul 11-22.01 a fiecarui an;

ART. 51
Coroanele pomilor si copacilor, pot si constituie adesea o problemi in asigurarea nivelului si
calitatii iluminatului. Toaletarea periodica a copacilor este esentiald pentru a permite utilizarea
eficientd a aparatelor de iluminat. Toaletarea se va realiza de catre operatorul serviciului de

I/ '
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administrare spatii verzi la solicitarea operatorului serviciului de iluminat public, care va
supraveghea operatiunea de toaletare acorddnd asistenti la nevoie.

ART. 52
Depozitarea §i scpararea mecanica pe categorii a produselor si materialelor rezultate din
activitatea de exploatare si intretinere se va face in conformitate cu reglementarile de mediu in
vigoare astfel, in momentul termindrii duratei de viatd a echipamentelor electrice si electronice,
delegatul este obligat sa respecte prevederile Ordonantei de urgentd nr. 5 din 2 aprilie 2015
privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

In acest sens dupa incheirea contractului de delegare, delegatul va prezenta un contract cu o
societate de profil, conform legislatiei in vigoare.

ART. 53
Pentru monitorizarea stirii sistemului de iluminat, dar si pentru eficientizarea consumului de
energie electrica si exploatarea si intretincrea mai eficienta se va utiliza sistemul de telegestiune
aflat in curs de implementare la aceasta data.

ART. 54
Delegatul are obligatia detinerii unui punct de lucru in Municipiul Zalau si asigurarii de
personalul calificat conform cerintelor legale pentru interventie si remediere in maxim 4 ore in
zonele de risc pentru siguranta traficului si securitatea pietonilor §i in maxim 24 de ore pentru toate
defectiunile cu exceptia defectele la refeaua de alimentare cu energie electrica, unde timpul de
remediere este de 48h.

ART. 55
Delegatul are obligatia asigurarii dispeceratului 24 ore din 24 si ca va transmite in termen de
30 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii, numarul de telefon de la dispecerat,
disponibil non-stop.

CAPITOLUL 6
Redeventa

ART, 56
(1) Pentru bunurile concesionate, delegatul va plati o redeventa anuali in procent de 2.5 %
aplicat la total cheltuieli directe, indirecte, profit si fond de dezvoltare, in suma de 29.400
lei/an, respectiv 7.350 lei/trimestru (3.150 lei/trimestru pentru activitatea de service si 4.200
lei/trimestru pentru investitii), stabilta la volumul anual estimat de 600 mii lei service si 800 mii lei
lucrari de investitii.
(2)Redeventa anuala se va regulariza in luna ianuarie a anului urmator, in baza volumului de lucrari
realizate si decontate efectiv.
(3)Redeventa se va achita in lei, in rate trimestriale egale, pe intreaga durata a delegarii.
(4) Plata redeventei se face prin ordin de plata in contul delegatarului deschis la Trezoreria Zalau,
nr. RO 46 TREZ 56121300205XXXXX, pe baza de factura emisa de delegatar, pénd in 25 a lunii
urmatoare trimestrului de plata.
(5)Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatului.
(6)Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se
prevederilor legale in vigoare.
(7)Delegatul are obligatia constituirii unei garantii de buna executie pentru redeventa datorata, in
cuantum egal cu nivelul unei rate trimestriale (pentru service si investitii). Garantia se poate
constitui in numerar in contul delegatarului nr RO76TREZ5615006XXX000186. sau prin polita de
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asigurare sau scrisoare de garantie, cu respectarea prevederilor legale.Termenul pentru constituirea
garantiei la redeventa este de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare.

Cota de dezvoltare

ART. 57

(1) Cota(Fondul)de dezvoltare aprobata de Consiliul Local al Municipiului Zalau , pentru
serviciile gestionate in baza prezentului contract, are ca scop crearea resurselor necesare dezvoltarii
si modernizarii infrastructurii edilitar-urbane, respectiv a sistemelor de utilititi publice , specifice
fiecarui serviciu gestionat.

(2) Cota de dezvoltare se determina pe baza unor studii tehnico-economice, din care s3 rezulte
oportunitatea, valoarea i termenul de recuperare a investitiei, precum si cresterea calitatii fiecarui
serviciu gestionat.

(3) Cota de dezvoltare stabilita conform prezentului contract estc de 2% aplicat la total cheltuieli
directe, indirecte, se include In nivelul tarifului numai dupa aprobarea acesteia, prin hotirare, de
cétre autoritdfile administratiei publice locale.

(4) Sumele incasate, corespunzitoare cotei de dezvoltare, se constituie intr-un cont bancar distinct
de catre delegator. Fondul rezultat se utilizeaza cu avizul autoritétilor administratiei publice locale
implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii infrastructurii edilitar-urbane, respectiv a
sistemului de utilitate publica specific fiecarui serviciu gestionat.

(5)Operatorul are obligatia de a raporta anual . pana la data de 10.01. a fiecarui an, situatia
privind constituirea fondului , conform cotei aprobate prin HCL, pentru fiecare serviciu gestionat
in baza prezentului contract, raportat la valoarea programului de activitate anual realizat si incasat
si de a solicita aprobarea utilizarii acestui fond pentru scopul in care a fost constituit, odata cu
aprobarea bugetului anual, Sumele ramase neutilizate se vor utiliza in anul urmator , cu aceeasi
destinatie.

(6) La nivelul autoritatii publice locale, se va monitoriza modul de constituire, evidentiere si
utilizare a Fondului de dezvoltare, in baza procedurii operationale de gestionare a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor publice.

CAPITOLUL 7
Cheltuielile de intretinere, exploatare si investitii - Tarife

ART. 58

(1) Delegatul este obligat sa presteze serviciul delegat numai pe baza preturilor/tarifelor
aprobate conform prevederilor legale aplicabile.

(2) Incasarea contravalorii serviciilor prestate se face pe baza facturilor emise delegatarului, in
calitatea sa de utilizator, la preturile/tarifele aprobate, pe baza de factura intocmita lunar,
insotita de situatiile de lucrari executate, acceptate de delegatar,

ART. 59

(1) Preturile/tarifele pentru prestarea serviciului delegat la data intrarii in vigoare a
contractului de delegare sunt cele din Anexa nr.1.1 si Anexa 1.2. la contractul
delegare;

(2) Cheltuielile de intretinere si exploatare precum si cheltuielile pentru activitatea de investitii
in sistemului de iluminat public se fundamenteaza de catre operator in baza tarifelor
aprobate, in conformitate cu prevederile Ordinului 77/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitdfilor serviciului de
iluminat public.Cheltuielile cuprind:redeventa si cota de dezvoltare precum si profit si

cheltuieli indirecte in cuantumurile aprobate. -
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(3) Delegatul are dreptul sa solicite ajustarea/modificarea preturilor/tarifelor, in functie de
evolutia generala a preturilor din economie sau de modificarile intervenite in structura
costurilor in conditiile prevazute de Ordinul 77/2007 de aprobare a Normelor metodologice
de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

(4) Ajustarea si/sau modificarea preturilor/tarifelor se face in conformitate cu Normele
metodologice de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciul
delegat , aprobate de catre autoritatea de reglementare competenta prin Ordinul 77/2007, cu
aprobarea Consiliului local al municipiului Zalau, la solicitarea delegatului, anual, dupa
primul an de activitate in raport cu evolutia parametrului de ajustare;

(5) Parametrul de ajustare stabilit prin contract este indicele total al preturilor de consum,
comunicat de Institutul National de Statistica;

(6) Pentru tarifele ajustate sau modificate si aprobate prin hotarari ale consiliului local, se va
incheia act aditional la contractul de delegare a gestiunii.

ART. 60
La realizarea investitiilor in sistemul de iluminat public, delegatul va avea in vedere atat in
etapa de proiectare cat si in cea de executie urmatoarele:

(1).Prescriptiile impuse de standardul in vigoare SR EN 13201: 2016 care prevede conditiile
(luminanta/iluminare ; uniformitate ; orbire etc) minime acceptate pentru iluminatul public
in UE;

Pentru ca instalatia de iluminat sa fie eficienta energetic, trebuie sa inregistreze o valoare a
consumului annual de energie specifica de max 0,8 (W*h* m?).

Este necesari o cunoagtere corectd a caracteristicilor de reflexie a luminii a suprafetei
carosabilului pentru a indeplini criteriul mai sus mentionat;

(2).Siguranta traficului - Atat pentru automobilisti cat si pentru pietoni lumina este sinonima
cu o crestere a sigurantei . Participantul la trafic distinge mai bine obstacolele si identifica
mai usor semnalizarile. Sensibilitatea la perceperca contrastelor va creste, acuitatea sa
vizuala variaza de la 3/10° la 7,5/12°; limitele campului sau vizual si abilitatea sa de
apreciere a distantelor vor deveni normale;

(3).Sentimentul de securitate. Pentru pietoni lumina are virtuti de linistire si confera un
sentiment de securiatate. Daca este dificil “sa masori sentimentele”, totusi anchetele au
demonstrat de la ce punct un iluminat performant cantareste si constituie un factor important
in aprecierea calitati vietii unei comunitati. Un iluminat de calitate face ca oamenii sa se
simta in siguranta si mai protejati, ii incurajeaza sa iasa seara, imbunatateste viata sociala si
culturala a unui oras;

(4). Confortul vizual. Ambientul luminos confortabil este influentat de distributia luminantelor
atat in plan util-carosabilul, cat si in campul vizual al observatorului. Minimalizarea
importantei acestei criteri de calitate duce la realizarea unor sisteme de iluminat
necorespunzatoare cu efecte negative asupra circulatiei rutiere si pietonale. Efectele
distributiei necorespunzatoare a luminantelor, conduc la aparitia fenomenului de orbire de
inconfort si incapacitate, cu consecinte directe asupra sigurantei desfasurarii traficului
rutier;

(5).Elaborarea de proiecte luminotehnice folosind un factor de mentinere de 0,8 aplicabil
pentru aparatele de iluminat echipate cu un sistem de etansare a compartimentului optic
SI accesorii electrice de minim IP66 pentru fiecare lucrare de investii, respectand
standardele si normativele in vigoare si folosind un program de calcul luminotehnic de tip
Dialux sau similar, conform cerintelor din Anexal2.

(6).Pentru lucrarile de refacere se aplica prevederile Hotararii de Consiliu Local nr.189 din
25.06.2020 privind actualizarea Regulamentului pentru emiterea avizului de executare
lucrari la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului
Zalau, a normelor si tehnologiei de refacere, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 61
Executia lucrarilor in cadrul exploatarii si intretinerii sistemului de iluminat public cat si
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realizarea investitiilor in sistemul de iluminat public se vor face cu respectarea intocmai a cerintetor
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul -“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat
public din Municipiul Zalau — Etapa III, si a cerintelor din anexa 12 la prezentul caiet de sarcini,
aplicabile, astfel:

(1).In vederea realizarii lucrarii se impune ca stalpii, prevazuti cu fundatii turnate din beton, sa
aiba montate inca din faza de turnare cate doua tuburi din PVC cu dn=50 mm pentru
trecerea cablului precum si a platbenzii de otel care face legatura stalpului la priza de
pamant comuna. Stalpul se va fixa cu piulite corespunzatoare buloanelor, dupa asezarea
perfect orizontala peste placa de baza;

(2).Dupa fixarea stalpului si intarirea fundatiilor suprafata din jur se va sclivisi sau se va
acoperi cu pamant vegetal pentru a nu permite baltirea apei; Stalpul va fi prevazut cu usita
de vizitare pentru accesul la placa de conexiuni. Alimentarea stalpului se face in modul
intrare/iesire si se realizeaza cu cabiu de tipul CYABY. De pe placa de conexiuni se fac
racordurile la corpurile de iluminat ;

(3).Pentru a optimiza traseul cablurilor astfel incat caderile de tensiune sa fie minime se vor
concepe circuite cu lungimi optime astfel incat se sa alimenteze cat mai multe aparate de
iluminat pe un circuit. Pentru lucrarile, pana in 500m, se vor realiza racordari la blocurile de
masura si protectie existente. Pentru cele pe zone mai lungi peste 500m se va verifica daca
este nevoie de un bloc nou . In cazul in care este nevoie de unul nou acesta se va amplasa in
centrul de greutate al consumului, fiind racordat in postul de transformare cel mai apropiat.
Dimensionarea blocului de masura si caracteristicile tehnice ale acestuia vor trebui
prezentate in cadrul proiectului tehnic-

(4). Atat la blocul de masura si protectie cat si la toti stalpii LES 0,4 kV, vor fi prevazute prize
de pamant de max. 4 ohmi. Pentru asigurarea protectici retelei de iluminat si a realizarii
instalatiei de legare la pamant, odata cu executarea retelei de cablu in acelasi profil de sant
se va monta pe tot traseul, paralel cu acesta o platbanda de OlLZn 25x4 mm, acest electrod
orizontal se leaga la prizele de pamant proiectate. Ficcare stalp metalic al retelei va fi
prevazut cu borna de pamantare (surub M10) se va racorda la electrodul orizontal din
platbanda de Ol.Zn 40x4 mm ;

(5).Pentru protejarea cablului la trecerea prin fundatia stalpului se prevede teava PVC (rigid sau
flexibil) dn=50 mm. Pozarea cablului de energie se va realiza in_tubulatura de protectic,
cablul urnmand a fi pozat cu preponderenta prin zona verde, la o adancime de cca.0,8metri,
profil de sant de tip M, cu respectarea distantelor normate fata de celelalte obicctive, in
acest sens se vor respecta distantele de apropiere prevazute in normativ ;

(6).La pozarea cablurilor nu se vor arunca peste cablu caramizi, piatra sau bucati de beton,
rezultate ca urmare a spargerilor de borduri sau platforme betonate. Peste cablu, in profilul
de sant de tip M se va monta un strat de nisip si folie avertizoare din PVC :

(7).La subtraversarile de strazi, parcari, aleii carosabile se va prevede profil de sant > T >’
care va cuprinde tuburi de protectie pentru cabluri, din PVC-G cu dn=50 mm. Toate
suprafetele se vor reface la starea lor initiala, iar excedentul de pamant rezultat din sapatura
se va transporta intr-un loc de depozitare indicat de beneficiar.

(8). Toate confectiile metalice de pe stalpi , inclusiv cele ingropate vor fi zincate.

La pozarea cablurilor se vor respecta toate prevederile normativului NTE 007/08/00
(ORDIN Nr. 38 din 20 martie 2008pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea i
executarea retelelor de cabluri electrice), in special cele din tabelul nr. 5, “Distante minime
intre cablurile pozate in padmant §i diverse refele, constructii sau obiective™. Sdpatura in zona
traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu supraveghere din partea
personalului de exploatare al Distributie Energie Electrica Romania. De asemenea pe tot
traseul cablurilor séipdturile se vor realiza cu atentie cuvenita in zonele de coexistenti cu alte
utilitéfi, dupd cum reiese din avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

(9).Dupéd terminarea lucririlor de pozare a cablurilor. trotuarele, bordurile carosabilului,
carosabilul si zonele verzi, vor fi reficute la starea lor_initiald. Pamantul si alte resturi
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rezultate din s@pituri vor fi incircate in autobasculante si transportate in afara orasului, in
locurile indicate de beneficiar;

(10). La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervi de cablu pentru compensarea
deformdrilor si pentru a permite inlocuirea capetelor terminale si a mansoanelor.
Pentru rezervare, la capetele terminale se va prevedea lungimea necesard refacerii o
singuri dati a capatului terminal respectiv;

(11). Razele minime de curburd ale cablurilor ce trebuie respectate la manevriri si la fixare, in
cazul in care nu sunt indicate de unititile producitoare pentru cablurile cu izolatie si manta
din PVC armate sau nearmate sunt:
= cu conductoare rotunde: 15 D;
= cu conductoare sector: 20 D.

(12). Adancimea minimi de pozare a cablurilor de energie electrici cu tensiunea nominald pana
la 0,4 kV va fi de min, 0,8 m. Cablurile se pozeazi in santuri, intre doui straturi de nisip
de cca. 10 cm fiecare, peste care se pune folie avertizoare. Peste folia avertizoare se pune
pamantul rezuliat din sdpéturi, din care s-au indepartat prin greblare, corpurile care ar putea
deteriora cablele.

(13). Ordinea de asezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre cladire spre carosabil este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune

- cabluri de distributie de medie tensiune
- cabluri telefonice, fir pilot

- cabluri de joasa tensiune iluminat public

(14). Distanta minima pe orizontali intre cabluri pozate in pimant cu tensiunea de 1-20 kV,
va fi de 7 em. Distanfa se mireste la 25 cm in cazul cablurilor monofazate pozate in trefld
(MT).

(15). Si la subtraversarea drumurilor si la intrarea in clidiri, cablurile vor fi protejate in tuburi
de PVC; tuburile trebuie si aibd un diametru interior egal 1,5 x diametrul exterior al
cablului.

La subtraversarea c#ilor de circulatie (drumuri) adincimea de pozare va fi de minim 1m,
cablurile de energie electricd se vor introduce in tuburi sau fevi. Tevile din materiale
termoplastice (PVC) se recomandi a fi tip constructie grea. Raportul dintre diametrul
interior al tubului §i diametrul exterior al unui cablu trebuie si fie:

= minim 2,8 in cazul tragerii a 3 cabluri monofazate in acelasi tub;

= minim 1,5 in cazul tragerii unui singur cablu in tub.

(16).La pozarea tuburilor PVC se va turna un strat de beton de cca. 110 mm grosime pe
fundul santului, pe toatd la{imea acestuia si pe toatd lungimea +200-300 mm de la bordurd
cu o inclinatie de cel putin 0,1 % spre unul din capete (pentru a nu opri apa in tub) si apoi se
va turna al doilea strat de beton de cca. 100 mm grosime peste tuburile de protectie pe
aceeagi lungime si latime ca primul strat;

(17). Umplerea santului cu pamant se va face in straturi succesive de cca. 200 mm grosime, bine
bitute cu maiul. Extremititile tuburilor trebuie obturate, astfel incét cablul si riména fixat
axial in tubul de trecere. Tragerea cablului prin subtraversiri se va face numai cu ajutorul
ciorapului sau a capului de tras;

(18). Distante minime pe orizontald intre cabluri: 10 cm in cazul cablurilor de energie si 0,5m
in cazul cablurilor altor unitati (telecomunicatii, etc);

(19). Pozarea cablurilor se face prin derularea acestora de pe tamburi (sprijiniti pe capre de
derulare). Dupa ce se lasa o rezerva de cca. 2 m cablul se taie ;

(20). Dupa pozarea cablurilor si fixarea acestora pe console si suporti metalici se executa
capetele terminale;

(21).Invelisurile metalice ale cablurilor de j.t. si conductoarele de nul ale acestor cabluri se vor
lega la priza de pamant a BMPIIP-ului respectiv;

(22). La executarea instalatiei de legare la pamant vor fi aplicate prevederile fisei tehnologice

FS 4/86 si Indreptarul de proiectare si executic a instalatiilor de legare la pamant IRE-Ip
30/90 si IRE-Ip 35/90;
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(23).Dacd cu ocazia executdrii lucririlor de sdpituri sunt descoperite instalatii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri §i se va stabili natura acestor instalatii, seful de lucrare
ludnd masuri pentru evitarea deterioridrii instalatiilor respective. Deasemenea vor fi
respectate conditiile din avizele de coexistentd, mai ales in privinfa acordarii asistentei
tehnice;

(24). Sapiturile in apropierea cirora se circuld vor fi marcate vizibil gi previzute cu mijloace de
protectic corespunzitoare pentru prevenirea ciderii mijloacelor de transport sau a
persoanelor;

(25).Pamantul provenit din sipaturi trebuie asezat la o distania de cel putin 0.5 m de la
marginea peretilor sipaturilor.

(26). La verificirile pentru linii electrice in cablu se va folosi Nomenclatorul verificarilor pentru
linii electrice de energie in cablu conform PE 116/94 ce cuprinde:
= verificare manta (invelis de protectie) din PVC sau PE;
= verificarea continuititii si identificarea fazelor;

w verificarea rezisten{ei ohmice la conductoare si ecrane;
= verificarea rezistentei de izolatie;

(27). Inainte de inceperea lucrarilor se va lua legatura cu detinatorii de retele edilitare in vederea
acordarii de asistenta tehnica, executantul se va conforma avizelor emise de acestia.

ART. 62
Proiectarea lucrdrilor §i instalafiillor se va efectua conform standardelor, prescriptiilor,
instructiunilor si normativelor in vigoare:

« NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

=1 7/2013 -Normativ de proiectare $i executie a instalatiilor electrice, cu tensiuni pani la
1000V,

= NTE 07/08 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, aprobat
prin Ordin Nr. 38 din 20 martie 2008pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice;

= PE 116/94 - Normativ de Incerciiri i masuratori la echipamente si instalatii electrice;

=PE 118/92 - Regulament general de manevrare a instalatiilor electrice;

= PE 121/70 - Instructiuni pentru proiectarea §i execufia instalatiilor de legare la pamant:

= PE 132/1983 - Normativ privind proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

=PE 144 - Regulament pentru executarea lucririlor sub tensiune in instalatiile electrice de
Jjoasé tensiune;

= 1 RE-Ip-35/2-92 Indreptar de proiectare si exccutic a instalatiilor de legare la pamant;
=2.RE-FT-35 Execufia, exploatarea si intrefinerea retelelor electrice de joasd tensiune cu
conductoare torsadate;

= 3.1.RE-I42 - Instructiune de lucru sub tensiune in instalatii electrice de joasi tensiune;

= FC-1 - Pozarea cablurilor de energie electrici pentru tensiune pani la 35 kV;

=FC-15 - Montarea mangoanelor §i a cutiilor terminale la cablurile de 1 kV cu conductor
multifilar si izolatie din PVC;

" 1.Lj — Ip — 8 Indrumar de proiectare a retelelor electrice de joasa tensiune cu conductoare
torsadate izolate

= Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice,
nr. 65/2006.

Standarde

= STAS 2612/87 - Protectia impotriva electrocutirilor. Limite admise.

» STAS 12604/86 - Protectia impotriva electrocutirilor. Conditii Generale.

» STAS 12604/4 - 89 - Protectia impoftriva electrocutirilor. Prescripti.

7
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= STAS 12604/5 - 90 - Protectia impotriva electrocutdrilor. Prescriptii de proiectare,
executie §i verificare.

Standarde de calitate §i mediu:

» ISO 9001, ISO 14001;

» L. 265/2006 pentru aprobarea QUG nr.195/2005 privind protectia mediului

=], 319/2006 Legea securititii i sandtitii in munca;

=] 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

= HG 349/2005 Hotarirea de guvern privind depozitarea deseurilor;

= OG 95/1999 - privind calitatea lucririlor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;

= L 440/2002 - pentru aprobarea OG 95/1999 - privind calitatea lucrarilor de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalatii tehnologice industriale;

= Ordin 293/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind calitatea lucridrilor de
montaj pentru utilaj tehnologic, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

Reglementari pentru serviciul public

«sORDIN Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public*);

» Ordinul ANRSC Nr. 86 din 20 martic 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public

a

= ORDIN Nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public

*ORDIN  Nr. 593 din 20 martie 2007pentru aprobareca Contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public*)

= LEGEA Nr. 230/2006 din 7 iunie 2006-Legea serviciului de iluminat public

Standarde de iluminat:

e SR EN 40-1:1994, Stilpi pentru iluminat. Definitii $i termeni, care defineste tipurile de
stilpi pentru iluminatul public $i termenii specifici pentru elementele constructive;

eSR EN 40-2:2006, Stalpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinte generale si
dimensiuni, care stabileste cerintele §i dimensiunile pentru stilpi de iluminat public,
console, compartimente electrice, trecerile cablurilor §i bornelor de legare la pdmant.
Standardul se aplica stilpilor de iluminat care nu depésesc indltimea de 20 m, avéind corpuri
de iluminat montate in varf si stilpilor cu consold care nu depasesc indltimea de 18 m,
avind corpuri de iluminat cu intrare laterala.

SR EN 40-4:2006, Stilpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stilpi pentru
ilumina-tul public de beton armat si beton precomprimat;

oSR EN 40-5:2002, Stalpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stilpi de ofel;
oSR EN 40-6:2002, Stalpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stilpi de iluminat
de aluminiu;

/q_/@ﬁzaf '
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Aceste cinci standarde stabilesc cerintele pentru stalpii de iluminat public de otel, beton
armat, beton precomprimat, aluminiu si materiale compozite pe bazi de polimeri armate cu
fibre. Ele cuprind cerintele specifice pentru materiale §i dimenstuni, pentru protectia
impotriva socului mecanic si a coroziunii. De asemenea, sunt cuprinse si metodele de
realizare a controlului conformitatii §i criteriile de acceptanti. Standardele mai prevad si
conditii de performanta in caz de soc provocat de impactul cu vehicule.
oSR EN 13201-1: 2016
oSR EN 13201-2: 2016
oSR EN 13201-3: 2016
SR EN 132014 : 2016
®NP-062-2002 — Ghidul pentru proiectarea sistemului de iluminat rutier si pictonal
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ANEXA NR. 3 - LA CAIETUL DE SARCINI

PUNCTE DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC

Denumire loc consum

MNr.crt.
1 ILUMINAT PUBLIC LAMPADAR 1Z, DUMBRAVA, NR. 2, BL.H15 594040600000973520
: ILUMINAT PUBLIC PTA MORII 594040600000973636
3 ILUMINAT PUBLIC PT FERMA, STR. MORII 594040600000973643
ILUMINAT PUBLIC-PT & MARTIE, STR, ADY ENDRE 594040600000973841

4
ILUMINAT PUBLIC-PT BRADET 1, STR. A. JANCU, NR, 14 594040600000974183

5
6 ILUMINAT PUBLIC PT BRADET ill, STR. A. IANCU 594040600000974190
ILUMINAT PUBLIC PT MUNCITORILOR, STR. AVRAM IANCU 594040600000974206

7
8 ILUMINAT PUBLIC- STADION 594040600000974329
ILUMINAT PUBLIC- MIHAI VITEAZUL 12{ILUMINAT ORNAMENTAL} 594040600000974466

9
10 ILUMINAT PUBLIC PT A 28, S, BARNUTIU, NR. & 594040600000974633
ILUMINAT PUBLIC PTZ PIETRIS, STR. SIMIQON BARNUTIU 594040600000974688

i1
ILUMINAT PUBLIC PT GULIVER, BD. M. VITEAZUL, NR. 64 594040600000974862

12
ILUMINAT PUBLIC PT ABATOR 1, BD. M. VITEAZUL, NR. 3% 594040600000974992

13
ILUMINAT PUBLIC PT ABATOR II, BD. M. VITEAZUL, NR. 39 594040600000975005

14
ILUMINAT PUBLIC PT COMENRCIAL, ALEEA TINERETULUI, NR. 1 594040600000975036

15
ILUMINAT PUBLIC PT POROLISSUM, POROLISSUM, NR. 21 594040600000975197

16
ILUMINAT PUBLIC PT CARMANGERIE, STR. SARMAS 524040600000975203

17
18 ILUMINAT PUBLIC PT CT 14 TBC, POROLISSUM 5894040600000975241
15 ILUMINAT PUBLIC PT FABRICIE BAZA REC. 594040600000975319
ILUMINAT PUBLIC PTM 54, T. VLADIMIRESCU, NR, 54 594040600000975371

20
21 ILUMINAT PUBLIC PT PACII, NR. 8 594040600000975388
- ILUMINAT PUBLIC FIRIDA, STR. VAII, NR. 33 594040600000275456
ILUMINAT PUBLIC PT CT 9 CRESA, RITMULUI, NR. 3 594040600000275470

23
ILUMINAT PUBLIC PT CASNICA CT 4, SF. VINERI, NR. 15 594040600000975524

24
ILUMINAT PUBLIC PT PUNCT GODSPODARESC, SF. VINERI 594040600000975586

25




ILUMINAT PUBLIC PTM GARNIZOANA, METEOROLOGIEI, NR. 14 594040600000975616
26

ILUMINAT PUBLIC PTZ CT D-VA 2, DUMBRAVA, NR. 15 594040600000975685
27

ILUMINAT PUBLIC-PAB FLORILOR, ANDRE|I SAGUNA 594040600000975951
28

ILUMINAT PUBLIC PTZ BLOC 02, BD. M. VITEAZUL, NR. 12 584040600000976248
29

ILUMINAT PUBLIC PT V2 SINDICAT, BD. M. VITEAZUL, NR. 32 594040600000976545
30

ILUMINAT PUBLIC PA 8001, BD. M. VITEAZUL, NR. 21 594040600000976552
31

ILUMINAT PUBLIC PT PROCURATURA, 22 DEC.1989 $94040600000976743
32
a3 ILUMINAT PUBLIC-PTZ CRASNEI, STR. CERBULLII 594040600000976811

ILUMINAT PUBLIC CASA DE CULTURA, PIATA 1 DEC. 1918 594040600000977160
34
a5 ILUMINAT PUBLIC PTZ TRAIAN 594040600000977245

ILUMINAT PUBLIC PTZ AIRA, BD. M. VITEAZUL, NR. 60 594040600000977429
36
- ILUMINAT PUBLIC PT RAZBOIENI 594040600000977597

ILUMINAT PUBLIC-PTM CRISTAL, BD. M. VITEAZUL, NR. 28 594040600000977610
38
39 ILUMINAT PUBLIC PT E1, V. GELU, NR. 20 594040600000977818

ILUMINAT PUBLIC-PTZ D-VA NORD, |. NECHITA, NR. 36 594040600000977825
40
" ILUMINAT PUBLIC 1 STANA $94040600000978709
& ILUMINAT PUBLIC-PTZ E 27, V. GELU, NR. 3 594040600000978716
5 ILUMINAT PUBLIC PTZ SILVANIA, UNIRII, NR. 2 594040600000979058
a ILUMINAT PUBLIC PTA PLEVNEI 594040600000979423
45 ILUMINAT PUBLIC PT CAP, STR. BUJORILOR 594040600000979430
. ILUMINAT PUBLIC PTZ E2, STR. V. GELU, NR. 23 594040600000972522
i ILUMINAT PUBLIC-PTZ B4, 594040600000979539

ILUMINAT PUBLIC PT SB 36, STR. S. BARNUTIU, SB 15 594040600000979546
48

ILUMINAT PUBLIC PT DR. JUDETENE, STR. C. COPQOSU, NR. 29 584040600000979553
45

ILUMINAT PUBLIC PTZ LIBERTATII, PIATA [ULIU MANIU, NR. 1 594040600000979560
50

ILUMINAT PUBLIC PTZ LIC. ENERG, POROLISSUM, NR. 9 594040600000979577
51

ILUMINAT PUBLIC PTM GARA ILF, BD. M. VITEAZUI1, NR. 101 594040600000979584

52




ILUMINAT PUBLIC PTZ PECO REZ, VALEA LUPULUI

594040600000979690

53
ILUMINAT PUBLIC-PTA BAZINE APA, STR, CETINE| 594040600000980009

54
s | ILUMINAT PUBLIC PT STADION H 39, B.P. HASDEU 594040600000980047
<6 ILUMINAT PUBLIC PTZ D 27, GEN. DRAGALINA 554040600000980269
7 ILUMINAT PUBLIC PTZ OLARILOR 594040600000980359
ILUMINAT PUBLIC PTZ DACIA SERVICE, STR. C. COPOSU 594040600000980429

58
JLUMINAT PUBLIC-PTZ IRE, BD. M. VITEAZUL, NR. 79 594040600000980740

59
60 ILUMINAT PUBLIC PTZ INTERNAT 594040600000981037
5 | ILUMINAT PUBLIC PTM POMPIER! 594040600000981474
o MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC PTZ ABATOR 594040600000981754
63 ILUMINAT PUBLIC PTZ LAC 584040600000982812
= ILUMINAT PUBLIC PTZ COFETARIE, TORENTULUI, NR. 4 594040600000982867
i MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC PTA V. MITEI 594040600000984090

)
66 ILUMINAT PUBLIC-FABRICII, 30 594040600001053696
¢ | ILUMINAT PUBLIC STANA DRUMURI NATIONALE 594040600001070167
68 ILLUMINAT PUBLIC PARC BRADET, GH. DOJA 594040600001077968
60 ILUMINAT PUBLIC-ZONA AGHIRES 594040600001094767
70 ILUMINAT PUBLIC GRADINA ONULUI 594040600001099557
- ILUMINAT PUBLIC GEORGE COSBUC 594040600001101977
7 ILUMINAT PUBLIC CORNELIU COPOSU 594040600001102324
43 ILUMINAT PUBLIC VANATORILOR 594040600001108631
15 | ILUMINAT PUBLIC STANA 2 594040600001113017
75 SPICULUI, NR. 11 594040600001115448
% ILUMINAT PUBLIC POROLISSUM 594040600001115691
77 ILUMINAT PUBLIC CRANGULUI 594040600001115707
28 ILUMINAT PUBLIC CORNELIU COPOSU 594040600001115714
75 ILUMINAT PUBLIC-MIHAI VITEAZUL 594040600001115721
MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC-STADIONULUI 554040600001115738

80
g ILUMINAT PUBLIC TRAIAN 594040600001115745
g2 ILUMINAT PUBLIC LUPULUI 594040600001115752
ILUMINAT PUBLIC DIGULUI 594040600001120732

83




” ILUMINAT PUBLIC-EPISCOPIE! 594040600001122170
25 ILUMINAT PUBLIC MIHAL VITEAZUL 18 594040600001128912
26 ILUMINAT PUBLIC VERONICA DE SALAJ 534040600001130045
87 ILUMINAT PUBLIC MERILOR 594040600001130456
28 ILUMINAT PUBLIC VLAD 594040600001131769
8a ILUMINAT PUBLIC CAREIULUI 594040600001133725
%0 ILUMINAT PUBLIC-POPASUL ROMANILOR 594040600001133923
- ILUMINAT PUBLIC PT MALL, STR. CETATII 594040600001147685
92 ILUMINAT PUBLIC PLEVNEI 594040600001148187
03 ILUMINAT PUBLIC CENTURA MIHAI VITEAZUL 594040600001163982
54 ILUMINAT PUBLIC PTAB VALEA MITEI 594040600001180415
o ILUMINAT PUBLIC PTAB OBORULUI, C.D.GHEREA, NR. 1 594040600001181375
96 ILUMINAT PUBLIC PTAB CPL, STR. PRIMAVERII 594040600001183263
o7 ILUMINAT PUBLIC PTAB PARAULLUI 554040600001183478
o8 ILUMINAT PUBLIC PT.AB A.MURESANU, STR. ANDREI MURESANU 594040600001183980
99 ILUMINAT PUBLIC PA Panic - Bd. Mihai Viteazu 594040600001192180
100 ILUMINAT PUBLIC PTA SARMAS 534040600000973247
ILUMINAT PUBLIC PTAB ROSETTI 594040600001212673
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Anexa 4 la Caietul de sarcini

INVENTAR SISTEM DE ILUMINAT

MUNICIPIUL ZALAU

Nr stalpi

Nr AIL

Inaltime

Dist stalp-

Latime

Denumire strada existenti existente Spatiere montaj carosab strada fihen!
Stefan Bathory 9 9 20 9 6 2
CETINEI 29 26 35 a 0.5 4 2
MAGNOLIEI 4 4 35 8 0.5 4 2
ALEEA SOARELUI 0 0 3 1
ALEEA DEALULUI 12 12 30 7 1 3 1
VANATORILOR 24 18 35 8 1 3 1
PASTORILOR 0 1]
Aleea FREZIILOR 12 3 35 8 1 5 1
PESCARILOR 10 7 35 8 1 5 1
MIHAI EMINESCU 49 ull 35 ) 19 3 )
9 9 30 45
B B HASDED 30 27 25 8 15 7 2
23 23 30 4,5
MESES 11 11 30 8 4 1
3 3 35 7
CIOCARLIEI 4 4 30 8 4 1
STADIONULUI 2 )9 = &2 L - Z
4 4 35 7
CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA 37 37 35 8 1 3 1
OBORULUI 286 18 35 8 1 3 1
NICOLAE BALLCESCU 12 11 3 1
BUDAI NAGY ANTAL 10 7 30 8 1 3 1
AVRAM JANCU 28 27 40 9 1,5 7 2
AL. NUCILOR 8 11 40 9 1.5 7 2
OLARILOR 21 20 40 9 0.5 7 2
Baii 8 7 35 8 1 3 1
REPUBLICII 24 23 8 1 3 1
POMILOR 13 12 35 9 1.5 4 1
2 2 35 7
ANA |IPATESCU 7 6 30 7 0.5 2
TRANDAFIRILOR 4 i - ) . :
2 2 35 7
DACIA 5 4 30 9 1 5 2
STANEI 0 0 40 8 15 3 1
ALEEA PINULUL 3 3 40 8 15 3 1
PARC PADURE BRADET 26 26 35-40 8 1.5 5 2
PARAULLI 24 17 35 8 1.5 5 2
12 12 35 7
LACULUI 8 5 35 8 0 4 1
CASCADEI 20 15 35 8 1-3 2 1
POIENITEI 0 0 30 9 6 2
TIPOGRAFILOR 38 26 25 2] 6 2
MATEI CORVIN 11 11 25 9 6 2
STEFAN CEL MARE 59 59 25 9 & 2
PETRU RARES 14 14 25 9 6 2
ALEXANDRL IOAN CUZA 18 18 25 9 [ 2




ALEXANDRU LAPUSNEANU 18 18 3 2
DESPINA DOAMNA 6 6 3 2
MIRCEA CEL BATRAN 0 0 25 9 6 2
MATEI BASARAB 0 0 25 g 6 2
MOVILESTILOR 20 20 35 9 0.5 7 2
MARIA DOAMNA 3 3 35 8 0.5 5 2
KOSSUTH LAJOS 26 26 25 4 0.5 4 1
1 MA. 5 4 35 8 0.5 5 2
IOAN SLAVICI 6 8 35 8 2 5 2
ADY ENDRE 6 5 4 7
LIVIL REBREANL 9 8 4 4
STRADA NOUA : 3 el 2 L : ]
3 3 30 4
OCTAVIAN GOGA - : - 3 ! I 2
4 4 35 7
STRADA NUCILOR 4 4 35 8 0.5 6 2
ANDRE| SAGUNA 38 38 35 8 0.5 6 2
CRANGULUI 26 24 40 g9 2 3 1
MALINULUI 0 0 40 9 3 3 1
BEGONILOR 7 & 40 9 3 3 1
GHIOCEILOR 6 8 35 9 1,5 6 2
BRANDUSELOR 10 10 35 8 0.5 4 1
TOPORASILOR 7 4 35 8 1 7 2
STRADA CIMITIR 17 21 35 B8 1 7 2
CORNELIU COPOSU & 88 35 g L L C
3 3 35 7
CAPITAN MAXIM 3 3 35 7 15 4 1
GHEORGHE LAZAR 23 26 35 7 1,5 4 1
POROLISSUM — o e 7 L 3 1
8 8 30 45
BUJORILOR 63 34 35 7 15 6 2
DELENNI 21 11 35 7 1 4 1
JLUNCII 13 11 35 7 1 4 1
[mAciLOR 3 2 35 7 15 4 1
CETATII 79 48 30 8 2 4 1
LAZURI 9 4 30 8 2 4 1
CIMITIRULUI 8 6 30 8 2 4 1
MOIGRADULUI 18 12 30 8 2 4 1
B ADUREN| 36 36 30 8 2 4 1
2 2 35 7
LUMINISULUI 4 4 40 7 1 2 1
MIORITEI 5 5 35 8 0.5 3 1
CODRULUI 9 9 35 8 1 4 1
STR PARALELA CU PADURENI 19 9 35 8 1 4 1
FUNDATURA g 6 2 1
PLEVNEI 20 10 35 8 1 g 2
PARULUI 18 10 35 8 0.5 3 1
DUDULUI 37 17 35 8 1 2 1
GAROFITEI 0 0 35 B 1 2 1
T 52 54 35 8 0.5 3 1
3 3 35 7
VERONICA DE SALAJ 20 20 35 8 1 5 2




|PETRE DULFU 6 35 8 1 5 2
DRUMUL SARII 4 35 8 1 5 2
GHEORGHE SINCAI 17 17 30 8,5 156 3 1
GHEORGHE POP DE BASESTI 20 19 35 7 2 6 1
CASTANILOR 0 4
ANINE| 6 40 8 1 4 1
ROMANA 17 17 35 8 2 7 2
COLONEL TEOFIL 39 37 35 9 1,5 6 2
MOLDOVEANU

7 7 30 45
BINE] 5 2 35.-40 7 2 6 2
5 5 30 45
GARII1 7 6 35 -40 8 2 6 2
MACIESILOR 6 1
DEPOZITELOR " 11 3
FABRICII 16 13
FABRICII 16 13 35 9 7 2
GARII 6 3 3
;.L\éLcAuoéll\n;REscu INTRE ; - 40 12 9 4
CE;ELTSEFE SUB PARCUL 0 0 - 4 1 4 »
PARCARE LIRA CRISTAL 2 2 40 8 2 8 2
— 13 12 40 9 1 7 2
21 21 30 45
ALEEA NAZUINTE| £ L= a2 83 15 5 £
4 4 30 45
GHEORGHE DOJA 80 86 30 4 1 6 2
LUPULU 3 18 45 ] 1 6 2
INDUSTRIEI 28 19 40 9 0.5 6 2
VOIEVOD GELU 20 £ 35 8 2
3 3 35 7
LOCOTENENT PRETORIAN 30 = 3 8 3 4 !
26 26 30 45
37 43 35 8 3 4 1
GENERAL IOAN DRAGALINA 10 10 30 2
6 6 35 7
IOAN NICHITA - L e : = !
24 24 30 4,5
VICTOR DELEU 29 29 35 8 4 1
CAREIULUI 14 16 35 8 3 5 1
IASULUI 17 17 35 8 3 5 1
CONSTANTEI 17 17 35 9 1 6 )
HUNEDOARE! 1 L i ® . ! g L
2 2 35 7
HUNEDOAREI 2 10 9 35 8 1 4 1
IMETEOROLOG!EI i i = g ] : ]
7 7 30 45
IASULUI 2 5 4 35 8 1 3 1
VITORULU! 22 22 35 8 1 3 1

IBrRASOVULUI 9 8 50 8 1 5 1
FAGETULUI 9 10 40 9 1 5 2
BUCURESTI 5 5 50 9 4 1




HATEGULUI 5 5 50 9 4 1
AILDULUL . £ e . 1 : .
2 2 35 7
IULIU COROIANU £ g = i ) 2

10 10 35 7
ALIMPIU BARBULOVICI 12 11 40 9 7 2
PIETRIS 6 8 40 9 7 2
DUMBRAVITA 7 4 30 9 15 4 1
—— 48 50 30 9 15 4 1
29 29 30 45
L SRENTULU 14 14 30 9 15 4 1
10 10 30 45
ARGESULUI 0 0 35 8 i 6 2
TIMIS 0 30 7 4 2
4 4 35 8 1 2
SUBLOCOTENENT TEODOR
TUSER 3 3 30 45
21 21 35 7
ARIESULUI 0 0 30 7 & 2
DUNARII 0 0 30 7 8 2
GEORGE COSBUC 52 43 30 7 8 2
MIRCEA ELIADE 0 0 30 7 5 2
SADOVEANU 0 0 30 7 1 6 2
ANTON PAN 7 7 35 7 6 2
MARIN SORESCU 4 4 30 7 1 6 2
MIRON R. PARASCHIVESCU 5 5 35 8 0.5 5 1
PETRE ISPIRESCU 5 5 35 8 0.5 5 1
ION NECULCE 7 6 a5 8 1 6 2
ION CREANGA 6 5 35 8 1 4 1
LEONTIN GHERGHARIU 17 15 35 8 1 4 1
DUMITRU MARGINEANU 8 6 35 8 1 3 1
EMIL CIORAN 0 0 35 8 1 6 1
ION MANGO 7 7 35 8 2 4 1
ALUNULUI 7 7 35 8 2 4 1
SALAMON JOSZEF 9 7 35 7 0 5 2
SALCAMILOR 21 19 35 85 0.5 6 2
TURTURELELOR 8 7 35 8,5 0.5 6 2
MARGARETELOR 7 6 35 9 4 1
ROZELOR 9 8 35 9 4 1
TRAIAN 10 10 35 9 12 2
NARCISELOR 6 5
LILIACULUI 6 5 30 ) 5 i
ANDRE( MURESANU 41 37 35 8 1 4 1
[cLosca 20 22 35 9 1 7 2
IMAXIM GORKI 14 15 20 4 1 5 1
ANATOL BACONSKI : . 30 8 = . 2
3 3 35 7
|GEORGE BACOVIA 8 8 40 8 15 5 3
SIMION BARNUTIU L il e . = 1
2 2 35 7
TUDOR ARGHEZI 7 7 40 7 1 4 1
RMATE 9 5 40 9 1 4 1
5 5 35 7




DIGULUI 9 g 7
46 46 30 8 4 1
SFANTA VINERI 17 17 30 4
11 1 35 7
ALEEA PIONERILOR 0 0 35 9 0.5 6 2
ARMONIEI 16 16 35 8 1 6 2
RITMULUE 2 a el 8 ! g
9 10 35 7
Toamnei 4 4 35 8 1 (<] 2
4 4 30 45
KISS KAROLY . = 2 2 : 2 :
6 6 30 45
TINERETULUI 2 6 8 35 9 0 5 2
ilégrg; I:I;ISI\I)ERETULUI (PIATA 7 8 a5 5
SFANTA VINERI 2 8 8 30 6 6 2
SALA SPORTURILCR 17 17 35 9 3 1
- 4 1 35 9 0.5 5 2
2 2 35 7
NICOLAE TITULESC g 9 35 8 1 6 2
CRINULUI 3 3 35 9 2 5 2
SIMION OROS 17 20 35 8 2 5 2
;:;“g::;l)\! OROS (Inspectoratul 6 6 30 4.5
PRUNILOR 4 4 35 7 0.5 3 1
ALEE HOTEL MESES 7 7 30 7 0.5 2 1
PARCULUI 10 30 7 0.5 2 1
||§I§?:DA CATRE BRILIANT 4 3 30 7 05 o 1
ION BARBU 6 6 30 7 0.5 3 1
|DECEBAL 16 14 30 7 0.5 3 1
|cERBULLI 36 8 30 7 0.5 3 1
STEJARULUI BERINDEI 19 14 30 7 0.5 3 1
STANA 2, 70 50 35 8 0.5 3 1
STRADA DR 3 9 4 35 7 1 7 2
STRADA STG 5 3 2 35 7 1 7 2
STRADA STG 4 5 30 7 0.5 4 1
STRADA DREAPTA 2 14 8 30 7 0.5 4 1
STRADA STANGA 3 11 3 30 7 0.5 4 1
STRADA STANGA 2 6 2 4 1
STRADA STANGA 1 7 4 35 7 1,5 7 2
STRADA DREAPTA 1 3 2 30- 40 ] 0.5 5 1
BRADETULUI 16 11 30- 40 8 0.5 5 1
CAPRIOARE/ 12 13 30- 40 9 0.5 5 1
STANEI 7 3 35 -40 8 0.5 7 2
CIRESULUI 10 8 35- 40 9 0.5 7 2
EMIL BOTTA 10 10 35 -40 9 0.5 7 2
ION CARAION 5 3 35- 40 9 0.5 7 2
SZIKSZAI LAJOS 2 2 35 8 1 5 1
VISINILOR s : 2 7 1 : ;
4 4 30 45
45 44 35 7 1 5 1
CRISAN 3 3 35 9
25 25 30 45




9. MAI. 4 4 35 8 1 3 1
UNIRII 14 14 35 8 1 4 1
4 4 30 45
.22 DECEMBRIE 1989 84 79 40 10 0.5 7 2

ARTUR VAITUIANU 3 3 30 10 0.5
MERILOR 2 4 2 15 5 1 7 2
TITU MAIORESCU 3 3 20 4
LASCAR CATARGIU 0 0 35 7 0.5 2 1
PADURII 14 14 35 7 0.5 2 1
MORII 45 25 25 5 1 3 1
CAMPULUI 11 5 25 5 1 3 1
MERILOR 1 20 11 25 5 1 3 1
AGARBICEANU 14 7 35 9 1 6 2
TUDOR VLADIMIRESCU 28 33 35 7 L5 3 !
9 9 30 4.5
PIATA IULIU MANIU 23 31 40 10 05 8 2
PIATA 1 DEG 19 38 35 8 0 3 1
2 2 30 45
PARC CENTRAL 64 64 35 8 0 4 1
VIILOR 25 13 35 8 0 4 1
VALEA MITII 17 11 35 8 0 3 1
PICTOR I0AN SIMA 28 28 35 8 0 4 1
ALEEA BRADULUI 7 7 0 4 0 0 0
IMESTEACANULUI 9 9 0 4 8] 0 o]
PASARELA CRISENI 22 26 0 4 0 0 0
MAGURICE 3 3 0 4 0 0 0
314 348 35 8 2 5 2
MIHAI VITEAZU 12 12 35 7
19 19 30 4,5
ALEEA HALA 4 4
AGROALIMENTARA
ALEEA PARASCHIVESCU 4 4
GIURGIULLI 3 2
|PLOPULLA 8 5
GHEORGHE BUJOR 1 1
|RAZBOIENI 13 7
GANG ROMANA 11 11
SF.VINERI CATEDRALA 6 30
CASA MUNICIPALA DE 2 0
CULTURA
MONUMENT SIMION 0 0
BARNUTIU
GORUNULUI 3 1
AR e TR s | s | = | =
ALEEA MARIN PREDA 2 2 35 T
PRIMAVERII 8 8 35 7
ALEEA ASTREI 8 8 30 4.5
IASOMIE! 3 3 30 7
DR. IOAN PUSCAS 3 3 30 7
RANDUNICII 4 4 30 7
ALEXANDRU VLAHUTA 2 2 30 4,5
4369 4012




ANEXA NR. 5 - LA CAIETUL DE SARCINI

Zonele de risc, altele decit tunelurile si pasajele subterane rutiere

Nrcrt. |[Tipul zonei de risc*1) Locatia
1|intersectie nesemaforizata Str. Cetatii, intersectie cu Str. Magurice
2|intersectie nesemaforizata Str. Cetatii, intersectie cu Str. Lazuri
intersectie nesemaforizata+trecere de
3|pietoni Str. Cetatit, intersectie cu Str. Macilor si Luncilor
4|intersectie nesemaforizata Str. Luncii intersectie cu str. Deleni
5|intersectie nesemaforizata Str. Luncii intersectie cu str. Bujorilor
6|intersectie nesemaforizata Str. Cetatii intersectie cu str. Cimitirului
7|intersectie nesemaforizata Str. Moigradului intersectie cu str. Cetatii
8|intersectie nesemaforizata Str. Moigradului intersectie cu str. Bujorilor
9|trecere de pietoni Str. Moigradului,zona statiei de autobuz
10|intersectie nesemaforizata Str. Bujorilor intersectie cu str. Padureni
Str. Padureni intersectie cu Str. Luminisului.
11|intersectii nesemaforizate Mioritei, Codrului
12|intersectie nesemaforizata Str. Bujorilor intersectie str. Fundatura
13|intersectie nesemaforizata Str. Bujorilor intersectie cu str. Plevnei
14|intersectie nesemaforizata Str. Bujorilor intersectie cu str. Parului
15|intersectie nesemaforizata Str. Bujorilor intersectie cu str. Dudului
intersectie nesemaforizata +trecere de
16|pietoni Str. Porolissum intersectie ¢ u str. Sarmas
intersectie nesemaforizata +trecere de |Str. Porolissum intersectie cu str. Andrei
17 |pietoni Saguna
Str. Porolissum intersectie cu str. Tudor
18|intersectie nesemaforizata Vladimirescu
19|trecere de pietoni Str. Porolissum, statia de autobuz
Str. Sarmas intersectie cu str. Romana si
20|intersectie nesemaforizata Ghioceilor
Str. Sarmas intersectie cu str. Gheorghe Pop de
21|intersectie nesemaforizata Basesti
22|intersectie nesemaforizata Str. Sarmas intersectie cu str. Petru Dulfu
23lintersectie nesemaforizata Str. Sarmas intersectie cu str. Gheorghe Sincai
24|intersectie nesemaforizata Str. Sarmas intersectie cu str. Veronica de Salaj
25|intersectie nesemaforizata Str. Sarmas intersectie cu str. Elena Pop
Str. LT. Col. Teofil moldoveanu intersectie cu
26|intersectie nesemaforizata str. Toporasilor
27 |intersectie nesemaforizata Str. Bradnuselor intersectie cu str. Ghioceilor
28|intersectie nesemaforizata Str. Crangului intersectie cu str. Toporasilor
29(intersectie nesemaforizata Str. Crangului intersectie cu str. Andrei Saguna
intersectie semaforizata + trecere de Str. Kussuth lajos intersectie cu str. Andrei
30| pietoni Saguna




Str. Kussuth lajos intersectie cu str. Gheorghe

31lintersectie nesemaforizata l.azar
Str. Gheorghe Lazar intersectie cu str.
32|intersectie nesemaforizata Crangului
intersectie semaforizata + trecere de Str. Gheorghe Lazar intersectie cu str. Tudor
33|pietoni Vladimirescu
intersectie nesemaforizata + trecere de
34 |pietoni Str. Kosuth Lajos intersectie cu str. Petru Rares
Str. Kosuth Lajos intersectie cu str. Aleea
35|intersectie nesemaforizata Nucilor
36|intersectie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersectie cu str. L. Rebreabu
37|intersectie nesemaforizata Str. L. Rebreanu intersectie cu str. Noua
38|intersectie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersectie cu str. Ady Endre
39(intersectie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersectie cu str. 1 Mai
intersectie nesemaforizata + trecere de |Piata Iuliu Maniu intersectie cu str. Andrei
40|pietoni Saguna
Str. Corneliu Coposu intersectie cu str. L.
41|intersectie nesemaforizata Rebreanu
42|intersectie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersectie cu str.Olarilor
Str. Corneliu Coposu intersectie cu str. Ady
43|intersectie nesemaforizata Endre
Str. Corneliu Coposu intersectie cu str. loan
44|intersectie nesemaforizata Slavici
45|intersectie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersectie cu str. 1 Mai
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Corneli coposu intersectie cu str. Avram
46|pietoni lancu si Al. Lapusneanu
Str. Corneliu Coposu intersectie cu str.
47 |intersectie nesemaforizata Tipografilor
48|intersectie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersectie cu str. Lacului
49|intersectie nesemaforizata Str. Lacului intersectie cu str. Paraului
50|intersectie nesemaforizata Str. Lacului intersectie cu str. Cascadei
51|intersectie nesemaforizata Str. Lacului intersectie cu str. Tipografilor
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Tipografilor intersectie cu Aleea Movilestilor
52 |pietoni si str. Matei Corvin
Str. Matei Corvin intersectie cu str. Stefan
53|intersectie nesemaforizata Bathory si Stefan cel Mare
Aleea Movilestilor intersectie cu Aleea Maria
54 |intersectie nesemaforizata Doamna
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Alexandru Lapusneanu intersectie cu str.
55|pietoni Stefan cel Mare
Str. Alexandru loan Cuza intersectie cu Str.
56|intersectie nesemaforizata Stefan cel Mare
Sir. Stefan cel Mare intersectie cu str. Petru
57|intersectie nesemaforizata Rares
58|intersectie nesemaforizata Str. Baii intersectie cu str. Olarilor




59

intersectie

nesemaforizata

Str. Trandafirilor intersectie cu str. Olarilor si
Pomilor

60

intersectii nesemaforizate

Str. Dacia intersectie cu str. Olarilor si Pomilor

61|intersectie nesemaforizata Str. Olarilor intersectie cu str. Avram lancu
62|intersectie nesemaforizata Str. Avram lancu intersectie cu Alea Nucilor
Aleea Nucilor intersectie cu Aleea
63|intersectie nesemaforizata Mesteacanului
intersectie nesemaforizata + trecere de |Aleea Mesteacanului intersectie cu Str. Avram
64 |pietoni lancu
Aleea Mesteacanului intersectie cu str. Pictor
65|intersectie nesemaforizata loan Sima
intersectie nesemaforizata + trecere de
66| pietoni Aleea Bradului intersectie cu str. Avram lancu
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str.Gheorghe Doja intersectie cu str. Mihai
67 |pietoni Eminescu
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Gheorghe Doja intersectie cu str.
68 |pietoni Stadionului si Trandafirilor
intersectie nesemaforizata + trecere de
69 |pietoni Str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Dacia
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Gheorghe Doja intersectie cu Str. Avram
70| pietoni lancu si B. P. Hasdeu
Str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Pictor
71|intersectie nesemaforizata loan Sima
Str.Gheorghe Doja intersectie cu str. Ana
72|intersectie nesemaforizata Ipatescu
Str. Gheorghe Doja intwersectie cu str.
73|intersectie nesemaforizata Vanatorilor
Str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Corneliu
74|intersectie nesemaftorizata Coposu
75|intersectie nesemaforizata Str. Gheorghe doja intersectie4 cu str. Cetinei
Str. Gheorghe Doja intersectie cu aleea Pinului
76|intersectie nesemaforizata si Str. Primaverii
77|intersectie nesemaforizata Str. Cetinei intersectie cu Aleea Dealului
Intersectie Str. Cetinei cu Aleea Soarelui si Str.
78|intersectie nesemaforizata Magnoliei
79lintersectie nesemaforizata Str. Vanatorilor intersectie cu Aleea Dealului
80|intersectie nesemaforizata Str. Vanatorilor intersectie cu str. Freziilor
81|intersectie nesemaforizata Str. Freziilor intersectie cu str. Pescarilor
82|intersectie nesemaforizata Str. Freziilor intersectie cu str. Pastorilor
83|intersectie nesemaforizata Str. Meses intersectie cu str. B. P. Hasdeu
84|intersectie nesemaforizata Str. B. P. Hasdeu intersectie cu str. Ciocarliei
85|intersectie nesemaforizata Str. B. P. Hasdeu intersectie cu sir. Stadionului
Str. Mihai Eminescu intersectie cu str.
86|intersectie nesemaforizata Vanatorilor
Str. Stadionului intersectie ¢u str. Mihai
87 |intersectie nesemaforizata Eminescu




Str. Mihai Eminescu intersectie cu str. Nicolae

88lintersectie nesemaforizata Balcescu
89|intersectie nesemaforizata Str. C. D. Gherea intersectie cu str. B. N. Antal
Str. C.D. Gherea intersectie cu str. Mihai
90fintersectie nesemaforizata Eminescu si Oborului
91|intersectie nesemaforizata Str. Lalelelor intersectie cu str. Oborului
intersectie semaforizata+trecere de Intersectie Bd. Mihai Viteazul cu str. 22
92|pietoni Decembrie 1989 si Gh. Doja
intersectie semaforizata+trecere de
93|pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Unirii

intersectie semaforizata+trecere de

94|pietoni Str. 22 Decembrie intrsectie cu str. Parcului
Str. 22Decembrie intrsectie cu str. Nicolae
95|intersectie nesemaforizata Balcescu
Str. 22 Decembrie intrsectie cu str. C. D.
96|intersectie nesemaforizata Gherea
97 |intersectie nesemaforizata Str. 22 Decemrtie intersectie cu str. B. N. Antal
Intersectie str. 22 Decembrie cu str. Cerbului si
98lintersectie nesemaforizata decebal
99lintersectie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Stanei
Str. 22 Decembrie intersectie cu str C. D.
100(intersectie nesemaforizata Gherea
Str. 22 Decembrie intersectie cu str. lon
101}intersectie nesemaforizata Agarbiceanu
Str. 22 Decembrie intersectie cu str. C. A.
102 |intersectie nesemaforizata Rosetti
103 |intersectie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Merilor
104 |intersectie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Morii
105|intersectie nesemaforizata Str. Morii intersectie cu str. Campului
106 |intersectie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Padurii
Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Lascar
107 lintersectie nesemaforizata Catargiu
Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Titu
108|intersectie nesemaforizata Maiorescu
Str. 22 Decembrie intersectie cu str. Artur
109|intersectie nesemaforizata Vaitoianu
110|intersectie nesemaforizata Str. Stanei intersectie cu str. Caprioarei
111|intersectie nesemaforizata Str. Caprioarei intersectie cu str. Cerbului
112|intersectie nesemaforizata Str. Cerbului intersectie cu str.Bradetului
113|intersectie nesemaforizata Str. Cerbului intersectie cu str. Str. Ciresului
intersectie str. Bradetului cu str. Ciresului si Emil
114|intersectie nesemaforizata Bota
115|intersectie nesemaforizata Str. Parcului intersectie cu str. Decebal
116|intersectie nesemaforizata Str. Parcului intersectie cu str. G. Cosbuc
117 |intersectie nesemaforizata Str. G. Cosbuc intersectie cu str. N. Titulesc




118|intersectie nesemaforizata Str. N. Titulesc intersectie cu str. Str. Closca

Str. Leontin Ghergariu intersectie cu sir. lon
119|intersectie nesemaforizata Neculce

Str. Leontin Ghergariu intersectie cu str. Petre
120|intersectie nesemaforizata Ispirescu
121|intersectie nesemaforizata Str. lon Creanga intersectie cu str. loan Neculce

Str. lon Creanga intersectie cu str. Petre
122|intersectie nesemaforizata Ispirescu

intersectie str. lon Creanga cu str. Marin
123|intersectie nesemaforizata Sorescu si M. R. Paraschivescu

Intersectie str. Marin Sorescu cu str. [oan
124|intersectie nesemaforizata Neculce si Dumitru Margineanu

Str. loan Mango intersectie cu str. George
125|intersectie nesemaforizata Cosbuc

Str. George Cosbuc infersectie cu str. Str.
126|intersectie nesemaforizata Alunului

Str. George cosbuc intersectie cu str. Str.
127 |intersectie nesemaforizata Salamon Jozesf
128|intersectie nesemaforizata Str. Alunuiui intersectie cu str. Salamon Jozesf
129|intersectie nesemaforizata Str. Closca intersectie cu str. Salamon Jozsef

intersectie semaforizata + trecere de

130|pietoni Str. Unirii intersectiecu str. 9 Mai
131|trecere de pietoni Str. Unirii -Prefectura

132|intersectie nesemaforizata Str. @ Mai intersectie cu str. Crisan
Str. George cosbuc intersectie cu str. Andrei
133|intersectie nesemaforizata Muresan
intersectie nesemaforizata + trecere de
134 |pietoni Str. Crisan Intersectic cu Bd. Mihai Viteazul
intersectie nesemaforizata + trecere de
135|pietoni Str. Crisan Intersectic cu str. Simion Barnutiu
136|intersectie nesemaforizata Str. Closca intersectie cu str. Crisan
intersectie str. Ciosca cu str. lon Barbu si
137 |lintersectie nesemaforizata Crinului
138|intersectie nesemaforizata Str. Traian intersectie cu str. Closca
139|intersectie nesemaforizata Str. Traian intersectie ¢u str. Salcamilor
140|intersectie nesemaforizata Str. Salcamilor intersectie cu aleea Margaretelor
141|intersectie nesemaforizata Str. Salcamilor intersectie cu aleea Turturelelor
142|intersectie nesemaforizata Str. Salcamilor intersectie cu aleea Rozelor
143|intersectie nesemaforizata Str. Traian intersectie cu aleea Narciselor
144|intersectie nesemaforizata Str. Traian intersectie cu aleea Liliacului
intersectie str. Closca cu str. Andrei muresand si
145(intersectie nesemaforizata Maxim gorki
146 |intersectie nesemaforizata Str. Andrei Muresanu intersectie cu str. Visinilor




Str. Andrei Muresanu intersectie cu str. Simion

147 |intersectie nesemaforizata Barnutiu
148|intersectie nesemaforizata Str. Andrei Muresanu intersectie cu str. Traian
Str. Andrei Muresanu intersectuie cu aleea
149|intersectie nesemaforizata rozelor
Str. Andrei Muresanu intersectie ¢cu aleea
150|intersectie nesemaforizata Turturelelor
Str. Simion Barnutiu intersectie cu aleea
151|intersectie nesemaforizata Ritmului
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. Tudor
152|intersectie nesemaforizata Arghezi
intersectie nesemaforizata + trecere de [Str. Simion Barnutiu intersectie cu str.
153|pietoni Dumbrava
intersectie nesemaforizata + trecere de |Sir. Simion Barnutiu intersectie cu str. Maxim
154 |pietoni Gorki
intersectie semaforizata + trecere de Str. Simion Barnutiu intersectie cu str.
155|pietoni Dumbrava si str. Sf. Vineri
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str.
166|intersectie nesemaforizata Meteorologiei
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. General
157 |intersectie nesemaforizata Dragalina
Str. Simion Barnutiu intersectie cu aleea Alimpiu
158|intersectie nesemaforizata Barbulovici
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Simion Barnutiu intersectie cu atr. Voievodu
159|pietoni Gelu
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. luliu
160|intersectie nesemaforizata Coroianu
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. loan
161 |intersectie nesemaforizata Nichita
162|intersectie nesemaforizata Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. Careiului
Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. LT. Col.
163|intersectie nesemaforizata Pretorian
164 |intersectie nesemaforizata Str. Simion Barnutiu intersectie cu str. Industriei
165|intersectie nesemaforizata Str. Dumbrava intersectie cu aleea Digului
166|intersectie nesemaforizata Str. Torentului intersectie cu Str. Armatei
167 |intersectie nesemaforizata Str. Torentului intersectie cu str. Tuser Teodor
168|intersectie nesemaforizata intersectie str. Armatei cu str. Pietris
Aleea Tineretului intersectie cu str.
169|intersectie nesemaforizata Meteorologiei
170|intersectie nesemaforizata Str. Meteorologiei intersectie cu str. Viitorului
171|intersectie nesemaforizata Str. Voievod Gelu intersectie cu sir. loan Nichita
intersectie nesemaforizata + trecere de | Str. Voievod Gelu intersectie cu sfr. Lt. Col.
172 |pietoni Pretorian si Victor Deleu

173

intersectie

nesemaforizata

Str. General Dragalina intersectie cu str. Victor
Deleu




Bd. Mihai viteazul intersectie cu str. Gheorghe

174 |intersectie nesemaforizata Lazar
intersectie semaforizata+trecere de Bd. Mihai Viteazul intersectie cu Piata 1
175|pietoni Decembrie 1918
intersectie semaforizata+trecere de Intersectie Bd. Mihai Viteazul cu str. Tudor
176|pietoni Vladimirescu si Simion Barnutiu
intersectie semaforizata+trecere de
177 |pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Pacii
intersectie nesemaforizata + trecere de
178|pietoni Str. Pacii intersectie cu Str. Nazuintei
179|intersectie nesemaforizata Str. Pacii intersectie cu str. Armoniei
180(intersectie nesemaforizata Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Vaii
intersectie semaforizata+trecere de
181 |pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Armoniei
intersectie semaforizata+trecere de Bd. Mihai viteazul intersectie cu str. Tudor
182 |pietoni Viadimirescu
intersectie nesemaforizata + trecere de |Str. Tudor Viladimirescu intersectie cu sir.
183 |pietoni Fabricii
184 |intersectie nesemaforizata Str. Fabricii intersectie cu str. Garii
185|intersectie nesemaforizata Str. Armoniei intersectie cu aleea Astrei
intersectie nesemaforizata + trecere de
186 |pietoni Str. Armoniei intersectie cu aleea ritmului
187|intersectie nesemaforizata Str. Sf. Vineri intersectie cu aleea Toamnei
188|intersectie nesemaforizata Aleea Toamnei intersectie cu aleea Kiss Karoly
189|intersectie nesemaforizata Aleea Kiss Karoly intersectie cu str. Sf. Vineri
intersectie semaforizata+trecere de
190|pietoni Bd. Mihai Viteazul -piata Astralis
191 |intersectie nesemaforizata Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Fabricii
intersectie nesemaforizata + trecere de
192 |pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu Str. Sf. Vineri
intersectie semaforizatattrecere de
193 |pietoni Bd. Mihai Viteazul-1.5.U. Porolissum
Bd. Mihai Viteazul intersectie cu Str. General
194 |intersectie nesemaforizata Dragalina
195|trecere de pietoni Str. Simion Barnutiu-Spital Judetean

intersectie nesemaforizata + trecere de

Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Voievod

196 | pietoni Gelu
intersectie nesemaforizata + trecere de

197 |pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Macilor
intersectie semaforizata+trecere de

198 |pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Industriei
intersectie nesemaforizata + trecere de

199|pietoni Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Depozitelor

200|trecere de pietoni Bd. Mihai Viteazul- Tenaris Silcotub

intersectie semaforizata+trecere de

201 |pietoni Bd. Mihai Viteazul - Casa de Pensii
202 |trecere de pietoni Bd. Mihai Viteazul - Gara C.F. Zalau
203|intersectie nesemaforizata Bd. Mihai Viteazul intersectie cu str. Lupului




204

scoala + trecere de pietoni

Str. Unirii, nr, 1, COLEGIUL NATIONAL
SILVANIA

205

scoala + trecere de pietoni

Bul.Mihai Viteazul Nr.59, COLEGIUL TEHNIC
ALESANDRU PAPIU ILARIAN

ZALAU STR. GH. LAZAR, NR.2, GRADINITA

206 |gradinita + trecere de pietoni CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12
207 |gradinita Andrei Saguna nr. 14, GRADINITA NR. 4

STR. SF VINERI NR 3, GRADINITA VOINICEL
208|gradinita + trecere de pietoni NR. 3

209

gradinita + trecere de pietoni

STR. CETATII NR. 34, GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL NR. 13

210

gradinita + trecere de pietoni

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 50, GRADINITA
CU PROGRAM NORMAL NR. 7

CORNELIU COPOSU NR.77, GRADINITA CU

211|gradinita + trecere de pietoni PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
STRADA CLOSCA NR.37, GRADINITA ION
212|gradinita + trecere de pietoni CREANGA
213|gradinita STR.GH.DOJA, NR.13/A, GRADINITA NR. 1
214 |gradinita STR. DUMBRAVA NR 1, GRADINITA NR. 10
215|gradinita + trecere de pietoni SFANTA VINERI NR.7, GRADINITA NR. 11
Viitorului, nr.3, GRADINITA NR. 14
216|gradinita ,,DUMBRAVA MINUNATA"
STR.22 DECEMBRIE 1989 NR.195,
217|gradinita GRADINITANR. 6
218|gradinita + trecere de pietoni Str. Simion Barnutiu, H3, GRADINITA NR. 8
STR. PACII NR.4, GRADINITA PINOCHIO
219|gradinita + trecere de pietoni ZALAU NR 2
B-ul Mihai Viteazul Nr. 56/A, GRADINITA
220(gradinita REFORMATA

221

intersectie semaforizata+scoala + trecere
de pietoni

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR 5, GRUP
SCOLAR "MIHAI VITEAZUL"

222

scoala + trecere de pietoni

STR.SIMION BARNUTIU NR.51, GRUP
SCOLAR VOIEVODU GELU

223

scoala + trecere de pietoni

STR. TORENTULUI NR. 9, LICEUL DE ARTA
ICAN SIMA ZALAU

224|scoala Str.Crisan,NR.15/A, Liceul Ortodox ,,Sf. Nicolae"
Str. Crisan nr.15A, LICEUL PEDAGOCIC
225|scoala + trecere de pietoni GHEORGHE SINCAI ZALAU

226

scoala + trecere de pietoni

STRADA AVRAM IANCU NR.38, LICEUL
SPORTIV AVRAM IANCU

Bd. Mihai Viteazul NR. 56/A, LICEUL

227|scoala TEOLOGIC REFORMAT
STR. GHEORGHE LAZAR NR 3, SCOALA
228|scoala + trecere de pietoni GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR, NR. 5

229

scoala + trecere de pietoni

STRADA MOIGRADULUI NR 3, SCOALA
GIMNAZIALA GEORGE COSBUC NR 2




230|scoala + trecere de pietoni

STR.CRISAN NR.15/A, Scoala gimnaziala Mihai
Eminescu Zalau

231|scoala + trecere de pietoni

STR. POROLISSUM NR 9, SCOALA
GIMNAZIALA POROLISSUM

BDUL MIHAI VITEAZUL NR. 3, SCOALA

232lscoala GIMNAZIALA SIMION BARNUTIU ZALAU
Bd. Mihai Viteazul, nr. 35, Scoala Gimnaziala,,
233iscoala luliu Maniu"

234|scoala + trecere de pietoni

Str. SIMION BARNUTIU NR. 75, SCOALA NR.
8 "Corneliu Coposu"

235|scoala

Bd. MiHAI VITEAZUL, NR. 68, SCOALA
POSTLICEALA SANITARA

*1)treceri de pietoni, intersectii semaforizate si nesemaforizate, zone cu risc infractional, sceli, gradinite,etc
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ANEXA NR. 10 - LA CAIETUL DE SARCINI
DESCRIEREA INSTALATIILOR SI STAREA FIZICA A ACESTORA

In conformitate cu evidentele primariei Zalau in anul 2021 sistemul de iluminat public din
municipiu si localitatea apartinatoare totaliza un numar de 4012 puncte luminoase cu o putere
instalata de 489,221 Kw, putere medie pe punct luminos de 121,94 W/punct luminos.

Actualul Sistem de Iluminat Public din municipiul Zalau totalizeaza o lungime de retea de de
aproximativ 152,96 km, din care 20,93 km aeriana clasica(LEA), 60,62 km aeriana torsadata (TIYR)
si 71,41 km subterana (LES), un numar de 4369 stalpi pe care sunt montate 4012 corpuri de iluminat
din care 152 buc stalpi si 66 corpuri in localitatea Stana si un numar total de 101 puncte de aprindere.

Majoritatea stalpilor pentru iluminat din Romania (si Municipiul Zalau nu face exceptie ) au
fost alesi pe criterii pur economice si de aceea 79% din totalul stalpilor identificati pe teren sunt stalpi
din beton. Acest lucru este determinat si de faptul ca o mare parte dintre acesti stalpi sustin retele
comune , atat iluminat cat si de alimentare cu energie electrica.

Din totalitatea stalpilor existenti 4369 buc, numai 4012 buc sunt echipati cu aparate de
iluminat. In cca mai mare parte , sunt utilizati stalpii de tip SC aproximativ 37,10 % urmati de stalpii
tip SE 29,48 % si cei metalici (0 mare parte ornamentali) 30,38%, restul stalpilor fiind din lemn sau
beton .

Stalpii de beton utilizati sunt stalpii standard care se regsesc in tabelul de mai jos, la care se
adauga stalpi de 4m destinati iluminatului ornamental.

f Tip Lungime | Dimensiuni | Dimensiuni | Greutate | Clasa
; stalp |  (cm) baza (cm) varf (cm) (kg) beton
| Stalpi LEA SE4 1000 23,5x33,7 15x15.8 860 C40/50
vibrati din SE7 1400 32x65 25x25 2860 C40/50
 beton armat si SES 1200 47x72 30x31,6 3430 C40/50
| precomprimat SE10 1000 32x55 25x26.2 2080 | C40/50
SEll 1000 45x65 30x31.4 2700 C40/50
Stalpi LEA SCp
centrifugati din | 10001 1000 2576 15/5,] 60 . C40/50
beton armat si SCp | ,
| precomprimat 10002 | 1000 34/6,5 24/5,5 1175 C40/50
j SC
| 10005 1000 41/8 26/7 1500 C40/50

Tabel I.Tipuri de stalpi de beton
In tabelul 2 sunt prezentate date globale despre tipurile de stalpi identificati in sistemul de
iluminat public al MUNICIPIULUI Zalau.

Rezultate audit
Tip stalpi cu actualizare
SC 10001 861
SC 10002 561
SC 10005 199
SE10 417
SEll 150
SE4 721
Coloana lumen. ornament 90
Stalp lemn 10
Stalp metallic stradal 270
Stalp metalic ornamental 608
Stalp fonta ornamental 449
Stalp ornamental beton 21
Stalp fibra ornamental 12
Total stalpi 4369




Tabel 2. Tipurile de stalpi pentru iluminat public.

In Municipiul Zalau exista in prezent 4012 aparate de iluminat stradale sau decorative . Din
acestea 151 sunt aparate de iluminat vechi o parte aflate intr-o stare avansata de degradare iar o alta
parte functioneaza insa calitatea luminii e foarte scazuta.

Aparate de iluminat Cz;:::::glte
Amber 56
Avis 02 56
Felinar Benito 27
Calypso 32
Citadin 9C 272
Citadin 12B 138
Eurostreet 102
Felinar ornamental 40
Globolux 98
HGS 101 61
SGS 102 287
Modus 26
Nano 75
Opalo 376
PVB 7B 171
PVB 11C 106
PVB 12C 414
PVB 9C 121
PVC 05 7
Saphir 6
Saturn 31
Selux 43
SGS 101 156
SGS 203 83
Spotvision 10
Timlux 72
Urbana 21
GPC LED 85
Philips LED 1040
4012

Tabel 4. Tipul aparatelor de iluminat aflate in reteaua
de iluminat public in Municipiul Zalau

O mare parte a aparatele de iluminat existente aproximativ 45%, instalate inainte de 1995 ,
prezinta un grad avansat de uzura datorat atat materialelor din care au fost realizate cat si datorita
gradului mic de protectie contra patrunderii apei si prafului.

Starea aparatelor C?g::g‘te
Bune 2691
Acceptabile 1170
Necorespunzatoare 151
4012




Tabel 5. Starea aparatelor de iluminat

Dispersoarele acoperite cu agenti poluanti , sau pline de apa afecteaza performantele
luminotehnice , indiferent de cat de bun este produsul, ce grad de protectie are sau cine este
producatorul si rezulta implicit un raport de consum energetic neconform datorita faptului ca energia
consumata nu se regaseste in parametrii luminotehnici obtinuti.

In urma audit-ului s-au identificat tipurile de retele existente pe strazi si s-au clasificat in 2
categorii : IP — retele numai de iluminat public si IC — retele comune , iluminat si alimentare
consumatori generali .

Denumire Tip Denumire Tip Denumire Tip Denumire Tip
strada retea strada retea strada retea strada retea
GHEORGHE POP ALIMPIU
CETINEI IC BE B ASEET) IC CIRESULUI IC BARBULOVICI Ip
MAGNOLIEI IC ANINEI IC EMIL BOTTA IC PIETRIS 1P
ALEEA DEALULUI | IC ROMANA IC ION CARAION IC DUMBRAVITA P
COLONEL TEOFIL
VANATORILOR IC MOLDOVEANU ic VISINILOR IC DUMBRAVA 1
ARTUR
Aleea FREZIILOR IC MACIESILOR IC T IC TORENTULUI IP
SUBLOCOTENENT
PESCARILOR IC GARII IC MERILOR 2 IC TEODOR‘TUISER P
) TITU o
MIHAI EMINESCL IC LUPULUI 1C NiATORESCU IC MARIN SORESCU 1P
MESES IC CAREIULUIL IC PADURII Ic PETRE ISPIRESCU 1P
CIOCARLIEL IC IASULUL IC MORII 1C ION NECULCE 1P
STADIONULUI IC CONSTANTEI IC CAMPULUIL 1C ION CREANGA IP
CONSTANTIN DUMITRU
DOBROGEANU IC HUNEDOAREI 1 IC MERILOR 1 1C MARGINEAU 1P
GHEREA
OBORULUI IC HUNEDOAREI 2 IcC AGARBICEANU IC ION MANGO IP
NICOLAE
-
BT GRSl IC IASULUI 2 IC VIILOR IC SIMION BARNUTIU P
BU%}:{F T:ﬁGY IC BRASOVULUI IC VALEA MITII IC ARMATEI IP
OLARILOR IC FAGETULUI IC MAGURICE IC SFANTA VINERI 1P
Baii IC HATEGULUI ic B. P. HASDEU P ARMONIE! 1P
POMILOR IC ATUDULUI IC AVRAM [ANCU IP RITMULUI 1P
TRANDAFIRILOR IC | GEORGECOSBUC | IC AL. NUCILOR P KISS KAROLY 1P
MIRON R. o
DACIA IC | parascivescu | IC ANA IPATESCU P TINERETULUI 2 P
LEONTIN
PARAULUI IC GHERGIIRRI IC ALEEA PINULUI P SFANTA VINERI 2 IP
PARC PADURE SALA
LACULUI 1C ALUNULUI IC BRADET Ip SPORTURILOR I
SALAMON
CASCADEI IC SOSTEE IC MATEI CORVIN 1P VAII IP
TIPOGRAFILOR IcC SALCAMILOR IC STE&??EEL IP SIMION OROS IP
KOSSUTH LAJOS Ic TURTURELELOR IC PETRU RARES P PRUNILOR P
ALEXANDRU ALEE HOTEL
I MAL IC | MARGARETELOR | IC IOAN CUZA IP MESES IP
ALEXANDRU STRADA CATRE
D ENDRE 1C R ek IC LAPUSNEANU IP BRILIANT PARC IP
DESPINA
LIVIU REBREANU IC TRAIAN (@ OANIRIA IP 9. MAI. IP
STRADA NOUA IC NARCISELOR (@ MOVILESTILOR P UNIRII P
} TUDOR
ANDREI SAGUNA IC LILIACULUI IC | MARIADOAMNA | [P VLADIMBESCY P
CRANGULUI IC ANDREI IC IOAN SLAVICI 1P PIATA IULIU [P




MURESANU MANIU
BEGONILOR IC CLOSCA IC | OCTAVIANGOGA | [P PIATA 1DEC P
GHIOCEILOR IC MAXIM GORKI IC Sﬁﬁﬁ?;; IP PARC CENTRAL 1P
ANATOL CORNELIU
BRANDUSELOR | IC ACONSK] IC | “Coposu IP | PICTORIOANSIMA | IP
GEORGE '
CAPITAN MAXIM | IC S IC SARMAS IP | ALEEABRADULUI & IP
GHLESZIT&HE IC DIGULUI IC PETRE DULFU IP | MESTEACANULUI P
NICOLAE :
BUJORILOR IC Lo IC | DRUMULSARI | TP | PASARELACRISENI | IP
DELENNI IC CRINULUI Ic COLINEI P MIHAI VITEAZU P
ALEEA HALA
LUNCH IC PARCULUI IC GARII I IP | aGrROALIMENTARA | TP
‘ ALEEA
MACILOR IC ION BARBU IC DEPOZITELOR 1P PARASCHIVESCU 1P
I
CETATIL IC DECEBAL IC | VLADIMIRESCU | IP GIURGIULUI P
INTRE BLOCURI
LAZURI ic CERBULUI Ic PAPE%&E\I;’RA P PLOPULUI P
CIMITIRULUI IC ST};#’Z?;‘UI IC PACII IP | GHEORGHEBUIOR | [P
ALEEA
MOIGRADULUI IC STANA 2. IC i P RAZBOIENI P
PADURENI Ic STRADA DR 3 IC | GHEORGHE DOJA | [P GANG ROMANA P
LUMINISULUL | IC | STRADASTGS | IC INDUSTRIE] IP . | P |
'DRAL , |
CASA MUNICIPALA |
MIORITEI IC STRADA STG 4 IC | VOIEVOD GELU IP DECULTURA | IP
STRADA LOCOTENENT MONUMENT
CODRULUI IC DREAPTA 2 IC PRETORIAN P SIMION BARNUTIU IP
STR PARALELA CU STRADA STANGA GENERAL IOAN
PADURENI IC 3 IC DRAGALINA IP GORUNULUI IP
FUNDATURA IC S'I'R”“’A;"'AN“" (s IOAN NICHITA P REPUBLICII IC+IP
PLEVNEI IC STRADA[STANGA IC VICTOR DELEU P POROCLISSUM IC+IP
PARULUI Ic STRALDA IC | METEOROLOGIEI | [P FABRICI [C+HIP
DREAPTA 1 w o '
DUDULUI IC BRADETULUI ite VIITORULUI P CRISAN "IC+IP
VERONICADE 1 1¢ CAPRIOAREI | IC | BUCURESTI IP | 22Decembric 1989 | I[C+IP
GHEORGHE |
e IC STANEI IC | WLIUCOROIANU | TP

Tabel 6. Tipuri de retele

In Municipiul Zalau sistemul de iluminat actual contine pe langa aparate de iluminat stradale
cu lampi de mercur. al caror nivel de iluminare este scazut , o mare parte de aparate cu lampi de sodiu
dar fara proprietati optice reale.

Astfel se mai regasesc sporadic aparate care nu au reflectoare sau difuzoare (dispersoare), ceea
ce genereaza mari pierderi deoarece lumina nu ajunge pe suprafata utila decat in proportie de 35-40%.

Incepand cu anul 1997 primaria a apelat la o politica sanatoasa privind inlocuire aparatelor de
iluminat existente la acea data cu unele noi, insa nu intotdeauna s-au realizat proiecte luminotehnice
care sa stea la baza deciziilor adoptate pentru alegerea solutiilor de iluminat. Astfel de calcule s-au

realizat la vremea respectiva pe strazile :

Gh Doja (aparate SGS 203), Mihai Viteazu si Simion

Barnutiu (aparate Z2). Pentru restul investitiilor insa, decizia privind instalarea lor a tinut cont de
multe ori de conceptia vizuala a instalatorilor sau de necesarul de aparate in anumite zone , motiv
pentru care intalnim locuri cu un iluminat cu mult peste necesar jar altele insuficient iluminate.



In ultima perioada s-a incercat ca lampile de mercur (existente inca, chiar daca primaria a facut
eforturi pentru a le inlocui, in cantitate suficient de mare, aprox. 14,48 %) si lampile de sodiu, sa nu
alterneze pe strazi . Acest lucru insa nu s-a intamplat de la inceput si de aceea avem mai multe zone in
care se creeaza disconfort vizual.

Standardele de iluminat folosite in trecut (pana in anul 1996) au fost modificate si armonizate
cu cerintele moderne ale iluminatului public si este de asteptat ca in multe zone nivelul de iluminare sa
fie de 4-5 ori mai redus decat prevad actualele standarde aliniate la normativele internationale.

Exista cartiere rezidentiale in care sistemul de strazi sa facut sau refacut de la zero si in care s-
au realizat lucrari serioase conforme cu standardele si recomandarile UE.

Reteaua de iluminat public a MUNICIPIULUI Zalau exista o serie de puncte de aprindere care
comanda sistemul de iluminat si sunt localizate atat in oras cat si in localitatea apartinatoar, Stana.

Tot din informatiile primare primite de la primaric reicse faptul ca aprinderea iluminatului
public in oras se face in cascada , adica, un luxomat lanseaza impulsul, in momentul in care nivelul de
iluminare naturala scade sub o anumita limita, impuls care apoi ajunge in toate punctele de aprindere
prin intermediul firului pilot iar de acolo la aparatele de iluminat montate pe fiecare circuit,

Exista insa , in zonele izolate (vezi Stana ) si puncte de aprindere cu comanda autonoma .
programate sa se aprinda si sa se stinga aproximativ in acelasi moment cu celelalte.

Totalul punctelor de aprindere este de 101 buc din care 3 buc in zona rurala Stina.

Coreland datele obtinute pe teren cu cele obtinute de la serviciile de specialitate observam ca
avem urmatoarea situatie privind puterea instalata la nivel de iluminat public, situatia referindu-se la
toate aparatele de iluminat instalate in intreg municipiul. Acestea au fost grupate in functie de tipul si
puterea lor:

Puterea ] Pierderi .Puterc -Putere
Tip lampi hominala Cantitate pe ms‘talata instalata
ballast | unitara | totala
(W) (buc) (W) (W) (W)
Mercur de inalta presiune 125 358 12 137 49.046
Mercur de inalta presiune 250 223 25 275 61.325
Sodiu de inalta presiune 70 1086 10 80 86.880
Sodiu de inalta presiune 100 122 10 110 13.420
Sodiu de inalta presiune 150 695 19 169 117.455
Sodiu de inalta presiune 250 340 25 275 93.500
Fluorescent 23 63 6 29 1.827
Led GPC 60 45 ] 61 2.745
Led GPC 80 15 1 81 1.215
Led GPC 100 21 1 101 2.121
LED BGP 615 30 104 1 31 3.224
LED BGP 100 60 294 | 61 17.934
LED BGP 623 100 26 1 101 2.626
LED 44 - BGP 615 28 10 1 29 290
LED 27 - BGP 615 17 14 1 18 252
LED 39 - BGP 615 25 15 1 26 390
LED 22 - BGP 615 15 16 1 16 256
LED 65 - BGP 615 43 8 1 44 352
LED BGP 100 21 12 1 22 264
LED BGP 702- I1xLED 24 15 11 1 16 176
LED BGP 702- 1xLED 35 22 9 1 23 207
LED BGP 702- 1xLED 40 25 18 1 26 468
LED BGP 703- 1xLED 76 8 1 1 616




120

LED BGP 704- IxLED

120 71 10 : & =
LED BGP 702- 1xLED 65 43 3 1 44 132
LED BGP 704- 1xLED

120 108 3 1 109 327
LED BGP 704- 1xLED

210 130 4 1 131 524
LED 30 W 30 179 1 31 5.549
LED 60 W 60 98 1 61 5.978
LED 80 W 80 79 1 81 6.399
LED 100 W 100 44 1 101 4.444
LED 230 W 230 22 1 231 5.082
LED 60 W (ornamental) 60 57 1 61 3.477
Total putere instalata fara proiectoare (iluminat arhitectural) si fara 489.221
iluminat festiv )

Tabel 7. Repartitia punctelor luminoase pe tipuri de surse si puteri

Privind tabelul care evidentieaza puterea electrica instalata observam ca in valorile obtinute in
urma auditului o parte din consumuri o realizeaza lampile cu vapori de mercur, chiar daca comparativ
cu restul nu sunt multe (14,48 %). insa au o eficienta scazuta in conditiile unor consumuri ridicate. In
timp ce la lampile cu mercur avem o putere instalata de 275W/aparat in cazul celor cu sodiu ajungem
la 169W / aparat iar nivelul de iluminare asigurat de lampile cu sodiu este net superior celor cu
mercur.

In pericada 2016-2020, in cadrul Contractului de delegare s-au realizat investitii de extindere a
sistemului de iluminat public, inclusiv achizitia de materiale de iluminat festiv cu LED, care au
inlocuit materialele vechi, consumatoare mari de energie. Aceste extinderi si achizitii de materiale de
iluminat festiv au influentat cheltuielile aferente intretinerii si exploatarii sistemului.

Investitii majore sunt in curs de realizare cu fonduri europene, asa cum s-a mentionat mai sus,
la aceasta data nefiind receptionate,

3.3.1 Situatia privind extinderile sistemului de iluminat public stradal si ornamental , in ultimii 4 ani
este prezentata in tabelul de mai jos.

LISTA INVESTITII - pentru anii 2016-2017

Lungime Cost retea
retea Cost retea de
Nr iluminat de iluminat | iluminat
. stradal si | Clasa conform conform
Cr Denumire ornament | ilumin clasa de clasa de
t strada/zona al at iluminat iluminat | Cost Total
[lei/km)]
[lei/km] inclusiv
- - [km] - faraTVA TVA lei
1 | Meses [Garaje] 0,091 ME6 113.004,11 | 134.474,89 | 12.237,22
Colinei, intre
2 | blocuri 0,164 ME6 113.004,11 | 134.474,89 | 22.053,88
3 | Colinei 0,080 8385 90.086,73 107.203.21 8.576,26




Lt. Col. Teofil
Moldoveanu, in

spatele blocurilor
S19. 821, 823

0.069

53 S5

90.086,73

107.203,21

739702

Crisan
[Alei+Parcari
str.Crisan si 9 Mai]

0,454

53 S5

90.086,73

107.203.21

48.670.26

6

Visinilor [scoala M.
Eminescu, Visinului,

Alee spate A26
A29] - doar alee
spate A26, A27,
A29 pina la scoala
M Eminescu

0,141

S3 S5

90.086,73

107.203,21

15.115,65

Crisan - Parcare
Politia locala

0.096

S3 85

90.086,73

107.203,21

10.291,51

Lt Col Pretorian
[Alei si garaje] bl.
N101, N103, N105

0,155

S3 S5

90.086,73

107.203,21

16.616,50

Aleea Nazuintei

0.077

8385

90.086.73

107.203,21

8.254,65

10

Aleea Pionierilor
[Prelungire Aleea
Astrei,Garaje
L1,L.2]

0,095

90.086,73

107.203.21

10.184,30

11

Mihai Eminescu -
Ghe. Doja [ BLLE6-
E4-E2 si D13-D11-
D10]

0.223

S3 85

90.086.73

107.203.21

23.906,32

12

Porolissum - cale
acces Spital - Alei
Blocuri

0,133

S3 85

90.086,73

107.203,21

14.258,03

13

Piata 1 Decembrie
|Platou]

0,038

S3 85

90.086,73

107.203.21

4.073,72

14

Kiss Karoly

0,056

S385

90.086,73

107.203.21

6.003,38

15

BD Mihai Viteazu
[Alei spate blocuri
01—B 120]

0,438

S3 55

50.086,73

107.203.21

46.955.01

16

Ion Mango - Al
Vlahuta

0,060

ME5

113.004,11

134.474.89

8.068.49

17

Lt. Pretorian Bloc
N11-N13-N7 (alei
in spatele
blocurilor)

0.083

S3 85

90.086,73

107.203,21

8.897,87

TOTAL 2016

2,453

271.560,05

18

Toan Nechita [Alei
si garaje]

0.790

S3 S5

90.086.73

107.203.21

84.690,53

19

Szikszai Lajos
[Acces din
Ghergariu]

0.087

ME6

113.004.11

134.474.,89

11.699,32

20

Aleea Toamnei

0.119

53 85

90.086.73

107.203,21

12.757,18

Dumbrava [Alei si
oaraje str

0,956

S3 85

90.086,73

107.203.21

102.486.27




Dumbraval

Torentului [Alei si
garaje|

0,265

wn
('S}
wn

90.086.73

107.203.21

28.408.85

B. P. Hadeu [Alei
laterale si garaje
blocuri|

0,689

90.086,73

107.203,21

73.863.01

Casa de cultura a
Sindicatelor

0,121

90.086.73

107.203.21

12.971,59 |

25

Tudor Vladimirescu
intre blocuri - doar

zona P50-P54 (alee
garaje)

0.053

53 85

90.086,73

107.203.21

5.681.77

26

Pacii [ Alei + garaje
+ suplimentare
parcari |

0.614

S3 85

90.086.,73

107.203,21

65.822.77

27

Aleea Marin Preda

0,097

ME6

113.004,11

134.474,89

13.044.06

28

Meteorologiei [ Alei
si parcari zona bl.
IRE, G117, GD 4,
GD 5]

0.246

90.086.73

107.203.21

26.371.99

Meteorologiei [ Alei
si parcari zona bl.
SILCOTUB-GD 6 |

0,132

113.004.11

134.474.89

17.750,69

30

Alei acces
Perfectura din str.
Unirii

0,115

53 S5

90.086,73

107.203,21

12.328,37

31

Tudor Vladimirescu
intre blocuri [ colt
bl. P 24]

0,035

S3 85

90.086.73

107.203.21

3.752.11

Simion Oros
[Inspectoratul
scolar|

0.136

S3 85

90.086,73

107.203,21

14.579,64

Digului

0,044

ME6

113.004.11

134.474,89

5.916,90

Lt. Col. Pretorian,
[zona bl. N90-N92,
NOOA-N92A]

0.124

S3 S5

90.086,73

107.203.21

13.293.20

35

Tudor
Vladimirescu,
[aleile din fata
blocurilor B42A,
B42B, B42C+zona
parc]

0.219

S3 S5

90.086,73

107.203.21

23.477.50

36

Kiss Karloly,
[spatele bl. A31,
A33, A35]

0,124

S3 85

90.086.73

107.203,21

13.293.20

37

Bd. Mihai Viteazul,
[Alei si parcari bl.
MV 3-MVE |

0,339

ME6

113.004,11

134.474.89

45.586.99

38

Bd. Mihai Viteazul,
[alei si garaje
spatele bl. A23A,
A23B |

0.083

83 85

90.086.73

107.203,21

8.897.87




39 | Aiudului [ nr. 1, 1A] 0,076 ME6 | 113.004,11 | 134.474.89 | 10.220,09
Porolissum, [alee
zona imobilului cu
40 | nr. 66/E] 0,171 ME6 | 113.004,11 | 134.474,89 | 22.995,21
Tuser Teodor, [zona
imobilelor 2A, 2B,
41 | 2C + zona garaje| 0,120 ME6 | 113.004,11 | 134.474.89 | 16.136.99
TOTAL 2017 5,755 646.026,08
TOTAL 2016-2017 8,208 917.586,13
LISTA INVESTITII - anul 2018
Lungime Cost retea
retea Cost retea de
Nr iluminat de iluminat | iluminat
. stradal si | Clasa conform conform
Cr Denumire ornament | ilumin clasa de clasa de
t strada/zona al at * iluminat iluminat | Cost Total
[lei/km]
[lei/km] inclusiv
- - [km] - fara TVA TVA lei
ME3/
1 | Closca 0.950 M3 126.236.75 | 150.221.73 | 142.710.65
ME5/
2 | Primaverii 0.320 M5 113.004,11 | 134.474.89 | 43.031.97
ME3J/
3 | Crinului 0,173 M3 126.236,75 | 150.221,73 | 25.988.36
Crisan (portiunea de
la int. cu str. Closca .
pama la int. cu sir. 9 ME3/ | ‘
4 | Mai) B 0,103 M3 | 126.236,75 | 150.221,73 | 15.472,84
(General lIon
Dragalina [Alei 8385/
5 | pietonale] 0.298 P3P5 90.086.,73 | 107.203.21 | 31.946,56
General Ion
Dragalina [zona MES/
6 | garaje] 0.215 M5 113.004.11 | 134.474,89 | 28.912.10
Iuliu Coroianu
[zona garaje din MES5/
7 | spatele bl.] 0,285 M5 113.004,11 | 134.474.89 | 38.325.34
Iuliu Coroianu- ME4/
8 | strada 0,107 M4 117.497.36 | 139.821.86 | 14.960.94
Voievod Gelu
[parcari si garaje din MES/
9 | spatele bl.] 0.134 M5 113.004.11 | 134.474.89 | 18.019.64
Sfanta Vineri (alee S385/ ‘
10 | pietonala) 0.305 P3P5 90.086.73 | 107.203.21 | 32.696.98
Sfanta
Vineri,(parcari intre MES5/
11 | blocuri) 0.172 \Y ) 113.004,11 | 134.474.89 | 23.129.,68
ME4/
12 | George Cosbuc 0.560 M4 117.497.36 | 139.821.86 | 78.300.24
Simion Barnutiu 5385/
13 | (alee pietonala intre 0,204 P3P5 90.086.73 107.203.21 | 21.869.45




blocuri)
Simion Barnutiu
(zona garaje in MES5/
14 | spatele blocurilor) 0,073 M35 113.004,11 | 134.474.89 | 9.816.67
Octavian Goga si
Noua (alee S3S5/
15 | pietonala) 0,089 P3P5 90.086,73 | 107.203,21 | 9.541,09
16 | Octavian Goga 0,140 ME6 | 113.004,11 | 134.474.89 | 18.826.48
Crisan [ bl.
80(scarile A, B, C,
D)-U-UJCM-alee S385/
17 | pietonala ] 0.156 P3P5 90.086.73 | 107.203.21 | 16.723.70
Crisan [bl.
80(scarile A, B, C,
D)-U-UJCM-parcari MES5/
18 | +garaje)] 0.315 M5 113.004,11 | 134.474.89 | 42.359,59
ME
19 | Paraului 0,223 6/M6 113.004,11 | 134.474,.89 | 29.987,90
Str. Stadion, zona
imobilelor nr. 10-18
(intrare stadion- ME3/
20 | poarta principala) 0.166 M3 126.236,75 | 150.221,73 | 24.936,81
Bd. Mihai Viteazul,
intrare Parc
Indistrial 3, statie de ME
21 | autobus 0.090 6/M6 | 113.004,11 | 134.474,89 | 12.102.74
Str. Sf. Vinerd,
parcari zona bl B3- S3S5/
22 | B4 0.159 P3P5 90.086.73 107.203.21 | 17.045.31
Str. ST. Vineri,
parcari zona bl B4- ME
23 | B5 0,194 6/M6 113.004.11 | 134.474,89 | 26.088,13
TOTAL 5,431 722,793,16
LISTA INVESTITII - anul 2019
Lungime Cost retea
retea Cost retea de
Nr iluminat de iluminat | iluminat
i stradal si | Clasa conform conform
Cr Denumire ornament | ilumin clasa de clasa de
t strada/zona al at* iluminat iluminat | Cost Total
[lei/km]
[lei/km] inclusiv
- - [km] - fara TVA TVA lei
Ritmului (Alei ME
1 | Acces) 0,269 6/M6 | 120.213,77 | 143.054,39 | 38.481.63
Tuser Teodor, (zona ‘
imobilelor 7 F- 28+ |
prelungire spre str. ME
2 | Meteorologiei ) 0,920 6/M6 120.213,77 | 143.054,39 | 131.610.04
1 ME ‘
[’3 \ Padureni 0,130 6/M6 120.213.77 | 143.054.39 | 18.597.07
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Padurii, zona imobil ME
4 | 49/A-capat strada 0,127 6/M6 | 120.213,77 | 143.054,39 | 18.167.91
ME
5 | Armatei 0,221 6/M6 | 120.213.77 | 143.054,39 | 31.615,02
Paraului, drum
adiacent (zona
imobilelor cu nr. 41- ME
6 | 41/A-41/A2 0.084 6/M6 | 120.213.77 | 143.054,39 | 12.016.57
ME
7 | Anton Pann 0,256 6/M6 | 120.213,77 | 143.054,39 | 36.621,92
Str. Lt. Col. Teofil
Moldoveanu ME
8 | (parcari) 0,140 6/M6 | 120.213,77 | 143.054.39 | 20.027,61
Aleea Tineretului
(zona Piata
Astralis, alei acces, ME
9 | parcari, garaje) 0,193 6/M6 | 120.213.77 | 143.054.39 | 27.609.50
Str. Lt. Col.
Pretorian (parcari,
alei pietonale bl.
N99-N101, N102- S385/
10 | N104) 0,221 P3P5 95.834.26 | 114.042.77 | 25.203.45 |
TOTAL 2,561 359.950,72 |
LISTA INVESTITII - anul 2020
Lungime Cost retea
retea Cost retea de
Nr iluminat de iluminat | ilaminat
. stradal si conform conform
Cr Denumire ornament clasa de clasa de
t strada/zona al Clasa iluminat iluminat | Cost Total
[lei/km]
[lei/km] inclusiv
- - |km] - fara TVA TVA lei
1 | Vaii 0,075 Mé6 120.213,77 | 143.054,39 | 10.729,08
2 | Tudor Arghezi 0.243 M6 120.213,77 | 143.054,39 | 34.762.,22
Anatol Baconski-de
la imobilul cu nr. 26
(st.7) pana la
3 | capatul strazii 0.113 Mé6 120.213.77 | 143.054.39 | 16.165.15
4 | Mihai Eminescu 0,578 M6 120.213.77 | 143.054,39 | 82.685.44
Paraului, zona
punctului de
aprindere (imobil cu
nr. 69) si drum
adiacent (imobil
5 | 51/E) 0,156 M6 120.213,77 | 143.054.39 | 22.316,48
Pomilor, zona
6 | imobilelor 1A-2 0.068 M5 120.213.77 | 143.054.39 | 9.727.70
Corneliu Coposu,
zona bl, 2°-20, nr. 9
(drum adiacent
7 | spate bl.) 0.080 M6 120.213.77 | 143.054.39 | 11.444.35
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8 | Armoniei 0,279 M4 124.993.70 | 148.742.50 | 41.499.16
Trandafirilor, zona
imobilelor cunr. 11-
9 |13 0.069 M6 120.213.77 | 143.054.39 | 9.870.75
10 | Hunedoarei 0,087 M6 120.213,77 | 143.054.39 | 12.445.73
Lt. Col. Pretorian
(zona bl. N102-
N104-alei pietonale) 0.124 P3P5 95.83426 | 114.042.77 | 14.141.30
12 | Str. Industriei 0.690 M3 134.290.65 | 159.805.87 | 110.266.05
Str. Simon Barnutiu,
(bl 28 sc. A-B-C)-
13 | alee pietonala 0.055 P3P5 05.83426 | 114.042.77 | 6.272.35
Str. Sarmas, zona bl.
S36-526 (parcari,
garaje, drum
14 | adiacent) 0.100 M6 120.213,77 | 143.054.39 | 14.305.44
TOTAL 2,717 396.631,20
Total general contract:
Lungime retea . COSF.
NR. Crt AN lluminat [km)] investitie
[LE1]
1 2016 2.453 271,560.05
2 2017 5.755 646,026.08
3 2018 5431 722,793.16
4 2019 2.561 359,950.72
5 2020 2.717 396,631.20
TOTAL 18.917 | 2,396,961.21

Extinderi ale sistemului de iluminat public realizate in perioada 2016-2020

Achizitia de materiale de iluminat festiv este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Anul Valoarea LEI, TVA inclus
1 2015 29.323,52
2 2016 156.222,16
3 2017 156.943,89
4 2018 159.602,80
Total 502.092,37

Cheltuieli anuale cu investitii in iluminat festiv

12




ANEXA NR. 11 - LA CAIETUL DE SARCINI

PROGRAMUL
DE FUNCTIONARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC

Luna Decada Program de functionare

Pornire Oprire

lanuarie 1-10 17,17 7,58

11-20 17.29 7.54

21-31 17.44 7.46

Februarie 1-10 18.00 7.34

11-20 18,15 7,18

21-28(29) 18,27 7,04

Martie 1-10 18.39 6.48

11-20 18,53 6,32

21-31 19,08 6,08

# Aprilie 1-10 20,35 6.38

11-20 20,48 6,21

21-30 21.02 6.04

# Mai 1-10 21.16 5.48

11-20 21.28 3,33

21-31 21,39 5,24

# lunie 1-10 21.48 5.18

11-20 21.54 5,17

21-30 21.57 5.19

# Iulie 1-10 21,55 5.22

11-20 21.50 5.30

21-31 21,40 5.41

# August 1-10 21,27 5,54

11-20 21,12 6.06

21-31 20.53 6.19

# Septembrie 1-10 20,33 6.32

11-20 20.14 6.44

21-30 19.53 6.57

Octombrie I-10 19.20 7.20

11-20 19,02 7.32

21-31 17.45 6,48

Noiembrie 1-10 17.29 7.15

11-20 17.17 7.17

21-30 17,07 7,30

Decembrie 1-10 17,03 7.42

11-20 17.05 7.51

21-31 17.08 7,57

#program “ ora de vara”



ANEXA NR. 12 - LA CAIETUL DE SARCINI

CERINTE MINIMALE PENTRU MATERIALELE FOLOSITE DE CATRE OPERATORjN
CADRUL PRESTARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU

L.Caracteristici minimale pentru materialele folosite de citre operator in cadrul activitatii de
intretinere si exploatare

Nr.crt. Denumire Caracteristici Tehnice
Echipament/Accesoriu
1 Lampi tubulare cu » Lampa 70W tubulari cu flux luminos sporit:
descércdri in vapori de - eficacitate luminoasd >=90 (Im/W)
sodiu la inaltd presiune tip - durati de viata economica 12.000 (h)

HST-MF cu flux mirit * Lampa 100 W tubulara cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasi >=100 (Im/W)

250W/ 220V - durati de viata economica 16.000 (h)
* Lampa 150 W tubularé cu flux luminos sporit:
150W/ 220V - eficacitate luminoasi >=110 (Im/W)
- durati de viatd economica 16.000 (h)
100W/ 220V * Lampa 250 W tubulara cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasd >=110 (Im/W)
TOW/220V - durati de viatd economica 16.000 (h)

- temperatura de culoare 2000K

- indicele de redare al culorilor Ra>20 (25)

- flux luminos minim : 6500 Im — 70W ; 18000 Im — 150W ;

- functionare in orice pozitie

- durata medie de viatd economicd minim 20,000 ore pentru,
70 W si respectiv 24000 pentru 150 W

- tensiunea minimé de aprindere (echipare cu balast si igniter)
195V.

- Alimentare la 220-240 V c.a. : 5S0HZ ( in montaj cu balast si
igniter)

- Forma tubulari, dimensiuni maxime hxd: 156x32 mm la 70
W,211x47mm la 150 W,

- Necesitd aparataj extern dedicat acestor surse pentru
aprindere (balast cu protectie termica si igniter)

- Functionare in orice pozitic

I

Lampa LED 30 W - Dulie: E27

- Temperatura de culoare cuprinsa intre 3000-4250 K
- Flux luminos min 2900 Im

- Indicele de redare al culorilor Ra>65

3 Lampa compact - flux luminos min 2900 Im
fluorescenta - temperatura de culoare cuprinsa intre 3000-4250 K
18W-24W - indicele de redare al culorilor Ra>65
>36W - eficacitatea luminoasa a lampii >80 Im/W
4 Balast dedicat pentru Tipul : balast cu protectie termica balast conform
amorsarea surselor cu EN 60598 - 1
descarciri in vapori de Dimensiuni maxime Lxlxh: 120x65x55 mm pentru 70-100 W,

sodiu la inaltd presiune: respectiv 135x80x65 mm pentru 150-250 W

Puterea consumata: maxim 10% din puterea nominald
deserviti

Sigurantd - EN 61347

Performanta - EN 60923
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Marcare CE
Standard de mediu- ISO 14001
Declaratii RoHS producitor

Igniter compact, dedicat
surselor cu descarcdri in
vapori de sodiu la fnaltd
presiune cu putere

70- 250 W.

Generator electronic de impulsuri, pentru amorsarea surselor B
cu descarcari la presiuni inalte-sodiu

Cu resetare pentru protejarea balastului la sfargitul vietii \
lampii.

Numiir aprinderi : minim 100.000 .
Tensiune impuls . minim 2,5 KV |
Numar de pulsatii pe ciclu:minim 2 pulsatii pe ciclu.
Dimensiuni maxime LxIxh: 90x40x38 mm

Consum redus de energie electricd maxim 1 W

Siguranta EN61347

Performanta EN60923 |
Marcare CE |
Standard de mediu-ISO 14001
Declaratii RoHS producitor

Dulie ceramici cu
suruburi i placa de

Prindere in partea inferioara in 2 suruburi. 1

prindete: i
Cleme de conexiune la - Clema de derivatie cu dinti pentru iluminat public CDD 15 }
retea IL ‘

Conectori derivatie,

CDD 45 mm (torsadat) CN 45 mm(aerian clasic) ‘
- Pentru prindere pe linie aeriana torsadati ‘
- curent nominal 15 A ,
- sectiunea conductorului principal — AL izolat 35, 50, 75 |
mm? !

— OL-Al izolat 50/8 mm* |

- sectiunea conductorului secundar — conductor Cu 1,5 mm? ‘

- realizate din material termoplast, rezistent la variatii de
temperatura in intervalul -30 °C la +40 °C si la actiunea .
agentilor atmosferici '
- Zona de conexiune este izolata impotriva umiditafii printr- }
un manson de cauciuc, din componenta clemei. Utilizarea lor |
in realizarea de bransamente aeriene nu presupune dezizolarea
conductoarelor ‘

Corp de iluminat

ornamental sferic (laptos,

transparent)

Dulie: E27 |
Grad de protectie: minim IP 65
@ 400 mm

Conditii de calitate

- Standard de productie: EN 60439-1 ,
- Standard de instalare: NF C17-200 si ghiduri asociate i
- Standarde de rezistenta la caldura si foc: CEI60695-10-2,

IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-2 |
- Inscriptionare CS sau CE |
- Eticheti cu inscriptionarea denumirii, tipului, modelului gia
marcii producétorului. |
- Garantie minim 24 luni |




II. Caracteristici minimale pentru materialele folosite de catre operator pentru investitiile in
sistemul de iluminat public, precum si activitatea de exploatare si intretinere .

FISA TEHNICA NR. 1 Utilajul, echipamentul tehnologic: CUTIE DE CONEXIUNI

NR. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de | Corespondenta propunerii | Producator
CRT. sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
Parametri tehnici si functionali:
Cutie de conexiuni Maxi
1 Caracteristici generale
L.1. Montaj in interiorul stalpului
1.2, Grad de protectie min IP 44
1.3. Clasa de izolatie II
14. Dimensiuni (LxIxH): 74x81x300 mm
1.5. Carcasa din material termoplastic, rezistent
la impact (minim IK 08) si la foc
1.6. Cutiile maxi vor permite racordarea prin
partea inferioara pana la 3 cabluri cu 3
conductoare cu sectiunea de 35 mm?, jar
prin partea superioara a patru cabluri cu 3
conductoare cu sectiunea de 2,5 mm?
1.7. In interior trebuie sa fie echipata cu bome
care sa permita conectarea cablurilor
specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va
permite echiparea cu siguranta fuzibila si cu
fuzibil dimensionat corespunzator pentru
protectia componentelor de iluminat
1.8. Temperatura de lucru: -40°C +130" C
|2 Caracteristici electrice
2.1. Rezistenta dielectrica: 20kV/mm
2.2. Rezistivitate: 10" Q.cm
3 Standarde si certificari
3.1. Standard de productie: EN 60439-1
3.2. Standard de instalare: NF C17-200 si
ghiduri asociate
3.3. Standarde de rezistenta la caldura si foc:
CEI60695-10-2, IEC 60695-2-10, IEC
60695-2-2
| 4 Conditii de garantie si post garantie
4.1 garantie— minim 36 luni




FISA TEHNICA NR. 2 Utilajul, echipamentul tehnologic: CUTIE DE CONEXIUNI

NR. | Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta Producator

CRT caietul de sarcini propunerii tchnice cu

specificatiile tehnice

impuse prin caietul
de sarcini

Parametri tehnici si functionali:

Cutie de conexiuni Mini

1 Caracteristici generale

1.1. | Montaj in interiorul stalpului

1.2. | Grad de protectie min IP 44

1.3. | Clasa de izolatie 11

1.4. | Dimensiuni (LxixH): 52x51x265
mm

1.5. | Carcasa din material termoplastic.
rezistent la impact (minim IK 08)
si la foc

1.6. | Cutiile mini vor permite
racordarea prin partea inferioara a
2 cabluri cu 3 conductoare cu
sectiunea de 10 mm?, iar prin
partea supetioara a doua cabluri
cu 3 conductoare cu sectiunea de
2,5 mm?

1.7. | Ininterior trebuie sa fie echipata
cu borne care sa permita
conectarea cablurilor specificate
mai sus, cu un portfuzibil ce va
permite echiparea cu siguranta
fuzibila si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia
componentelor de iluminat

1.8. | Temperatura de lucru: -40"C
+130°C

2 Caracteristici electrice

2.1. | Rezistenta dielectrica: 20kV/mm

2.2 Rezistivitate: 10'® Q.cm

3 Standarde si certificari
3.1. | Standard de productic: EN 60439-
1

3.2. | Standard de instalare: NF C17-
200 si ghiduri asociate

3.3. | Standarde de rezistenta la caldura
si foc: IEC60695-10-2,
IEC60695-2-10, IEC60695-2-2

Conditii de garantie si post
garantie

4.1 | garantie— minim 36 luni




FISA TEHNICA NR. 3 Stalpi de iluminat stradal

Corespondenta
Nr propunerii tehnice
Cr£ Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
) tehnice impuse in | Produ
caietul de sarcini | cator
0 | Parametrii tehnici si functionali:
1 Stalp H=8m | H=9m H=10m |H=11m
Stalp conic drept, realizat din otel, rotund, sudurd invizibila
1.1 | realizata cu laser, galvanizat conform standardului EN ISO
1461
1.2 | Conicitate minima: 1:11
1.3 | Diametrulabaza | 164 mm | 175 mm_| 186 mm | 197 mm
1.4 | Diametrulavarf | 76 mm | 76 mm 76mm | 76 mm
1.5 | Indlimetotald | H=gm |Ht=9m |Ht=10m |Ht=11m
1.6 | Indltime utila Ht=8m |Ht=9m |Ht=10m |Ht=11m
Minim 3 mm/pentru 1brat/aparat (stalp
17 | Grosime perete H=8-10 m), 3,5 mm/pentru 1 brat/aparat
' p (pentru stalp H=11m) ; 4mm/pentru 2 sau
mai multe brate/aparate.
Previzut in partea inferioard cu uga de vizitare, cu sistem
1.8 . . .
antiefractie (cheie)
Usa de vizitare va avea dimensiuni suficient de mari pentru a
1.9 | permite exccutarea in bune conditii a legaturilor si
introducerea in interiorul stalpului a cutiei de conexiuni.
1.10 | Distanta de la partea inferioara a stalpului la usa de vizitare
cuprinsd minim 500mm -+ maxim 600mm.
450x450
. . 421x42]1 mm mm
Dimensiu
LI | o e . 4 buloane de prindere M24, prinse pe
’ distantier la 300 mm, pentru stalpii cu
Ht=8-10 m
La bazi, stalpul este previzut in interior cu o cutie de
conexiuni (se considerd componentd a acestuia), cu
urmitoarele caracteristici:
-dimensiuni maxime cutii conexiuni 70x10x300mm;
- grad de protectie: (minim) IP 44
- clasa de izolatie electrica: 11
- carcasa sa fie din material termoplastic,
1.12 | -sa permita accesul in interior cu ajutorul unor scule;

-rezistenta la impact :(minim) IK 09;
- cutia va fi rezistenta la foc;

-sa permita racordarea prin partea inferioara a (minim) 3
cabluri cu 3 conductoare cu sectiunea de 16 mm?2, iar prin
partea superioara a (minim) 2 cabluri cu 3 conductoare cu
sectiunea de 2,5 mm?2;
- in interior sa fie echipata cu borne care sa permita conectarea
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cablurilor specifocate mai sus, cu un portfuzibil care sa
permita echiparea cu :siguranta fuzibila si cu fuzibil
dimensionat corespunzator pentru protectia componentelor de
iluminat;

-prevazut in interior cu protectie la descarcari atmosferice de
pana la 10 kV.

Stalpii se vor livra vopsiti in camp electrostatic si in culoarea

1al3 RAL indicate de beneficiar
5 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
2.1 | Specificatiile tehnice ale producatorului (fise tehnica)
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE
3.1 | pentru stalpii de iluminat ofertati
4. | Conditii de garantie
41 Stalp de iluminat — minim 10 ani
5. | Alte conditii cu caracter tehnic




FISA TEHNICA NR. 4 Stalpi de iluminat ornamental

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse in
caietul de sareini

Produ
cator

Parametrii tehnici si functionali

Caracterisitici generale

Stilp

Stalp conic drept, realizat din otel, rotund, sudura invizibila,
galvanizat conform standardului EN [SO 1461

Diametru la baza: 134 mm

Diametru la varf: 76 mm

inaltimea deasupra solului: 4 m

Grosime perete: 3 mm

1.7

-Previzut in partea inferioard cu uga de vizitare, cu sistem
antiefractie (cheie).

-Dimensiuni usa de vizitare: 1xh=85x400mm la 600 mm de la
sol

-Usita de vizitare cu cheiesemiluna antivandalism M10

1.8

Flansa cu prindere bombata: 410x410
Distanta intre ancore: 300x300 mm

1.9

La bazi, stalpul este prevazut in interior cu o cutie de
conexiuni (se considerd componenti a acestuia), cu
urmitoarele caracteristici: - grad de protectie: (minim) IP 44 -
clasa de izolatie electrica: I sau II - dimensiuni maxime: 70 x
100 x 300mm - carcasa si fie din material termoplastic,
rezistent la impact (minim) JK08 si la foc - si permité accesul
in interior cu ajutorul unor scule - s permité racordarea prin
partea inferioard a (minim) 3 cabluri cu 5 conductoare cu
sectiunea de 16 mm2, iar prin partea superioard a (minim) 2
cabluri cu 3 conductoare cu sectiunea de 2,5 mm2 - in interior
si fie echipati cu bome care sa permita conectarea cablurilor
specificate mai sus, cu un portfuzibil care sd permitd echiparea
cu: sigurani fuzibila si cu fuzibil dimensionat corespunzator
pentru protectia componentelor de iluminat

- previzuti in interior cu protectie la descarcari atmosferice de
pana la 10kV.

1.10

Sudura longitudinala cu laser invizibila

(R ]

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

!‘Q
—

| Specificatii tehnice ale producatorului (fige tehnice)

3.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
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Se vor prezenta certificate de conformitate a produselor cu
cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene

e (marca CE)

4 | Conditii de garantie

41 Stalp de iluminat — minim 2 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic




FISA TEHNICA NR. 5

Aparat de iluminat stradal cu LED

Corespondenta propunerii
NR Specificatii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificatiile

CRE de sarcini tehnice impuse prin caietul Erogucaior
de sarcini
0 | Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si
functionali:
1 Aparat de iluminat stradal cu LED Aparat de iluminat stradal
cu LED

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un
1.1 | sistem de control fira fir care permite
controlul de la distanta

1.2 | Alimentare electricd: 230V/50Hz.

Putere maxima: 145W

Putere minima: 20W

1.3 | Putere instalata totala;

Din care: Putere instalata pe aparat:
Putere instalata pe TG:

1.4. | Randamnetul luminos al sistemului:

1.4 Grad de protectie compartiment optic
’ (minim) 1IP66

Grad de protectie compartiment accesorii

1.5 electrice (minim) IP66

1.6 | Rezistenta la impact (minim) IK09

1.7 | Clasi de izolatic electricd: Clasa II

1.8 Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu

sunt impuse
1.9 | Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu urmétoarele
componente:

e Carcasa aparatului este realizata
din aluminiu turnat sub presiune
sau aluminiu extrudat si nervurile(
striatiile exterioare) de pe carcasa
daca exista sa nu aiba rol de racire
a aparatului (radiator)

e difuzor din sticli tratata termic,
securizata, pland, cu rezistentala |

1.10 impact. grosime minima 4-5mm

s Peniru aparatele tip 1 distributia ;
luminoasi va fi de tip stradal |

e Pentru aparatele de tip 2 distributia |
luminoasa va fi asimetrica adecvata
trecerilor de pietoni

¢ Distributiile nu vor fi influentate de |
aparitia unor defecte asupra unora |
dintre LED-uri; fiecare dintre LED- |
uri va avea asociatd acelasi tip de

, lentild specifica, care reproduce




distributia luminoasa completd a
aparatului de iluminat;

Fluxul luminos total al surselor
LED

Fluxul luminous al aparatului de
iluminat;

Valoarea curentului aplicat la
borne;

Numaru! de led-uri;

compartimentul accesoriilor
electrice si compartimentul optic
vor constitui incinte separate,
pentru a evita patrunderea
prafului/murdérirea
compartimentul optic in cazul in
care se intervine in compartimentul
accesorii electrice pentru
efectuarea de remedieri ;

compartimentul optic trebuie sa
permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenantd, chiar daca
prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operaiile de
mentenanta, acesta trebuie si poata
fi deschis Intr-un interval scurt de
timp, fira deteriorarea
componentelor aparatului de
iluminat; nu se acceptd aparate de
iluminat Ia care difuzorul este lipit
de carcasi;

compatimentul accesorii electrice
va trebui s3 permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, fara
utilizarea de unelte. Pentru a
facilita operatiile de mentenanta,
acesta trebuie sa poata fi deschis
intr-un interval scurt de timp, fard
deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat ;

compartimentul accesorii electrice
va fi prevazut cu dispozitiv pentru
mentinerea capacului in pozitie
deschis pe durata realizarii
interventiilor;
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e placa LED va fi amovibila, pentru
a facilita operatitle de mentenanta
§i pentru a permite schimbarea
acesteia intr-un mod facil, in caz de
defect, dupa terminarea perioadei
de garantie;

o placa LED va fi fixati direct de |
carcasa aparatului de iluminat,
pentru a permite extragerea rapida
a caldurii produsa de sursele LED,
astfe| carcasa va avea si rolul de
radiator :

; e placa LED va fi compusa din
minim 6 LED-uri, indiferent de
tehnologia de fabricatie a LED-
ului, pentru a preintdmpina
pierderea a mai mult de 20% din
fluxul luminos emis de aparat, in
cazul in care un LED se va
deteriora;

¢ placa LED va fi prevazuté cu un
senzor termic, ce permite, !
impreuna cu tipul de driver utilizat, l
reducerea fluxului luminos in cazul |
in care temperatura pe sursele LED |
depidseste pragul critic prestabilit.
Aceastd masura se impune pentrua |
evita reducerea duratei de viataa |
LED-urilor din aceastd cauza:

» In cazul trecerilor de pietoni,
aparatele de iluminat vor utiliza
obligatoriu un senzor de miscare

¢ Sistemul de montaj va permite
montarea pe brat si inclinare
ajustabila:

1.11

Echipare cu sursd luminoasa tip LED de
| mare putere (se va preciza modelul 5i
1{ producdtorul) - ]
[ temperatura de culoare aparenta
Tc =3000£10% : SAU 4000K.
e indicele de redare al culorilor
Ra>80 SAU Ra> 70

1.12

Aparatul de iluminat este previzut in
interior cu protectie la descarcari
atmosferice, protectie la scurtcircuit si
conector tip baioneta sau alt tip de
conector care si permitd intreruperea
rapida a alimentdrii in momentul
deschiderii carcasei

1.13

Balastul electronic programabil,
compatibil cu tipul de sursd luminoasa
utilizatd, va avea minim urmatoarele
functii: ‘
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-asigurarea functiondrii cu factorul de
“putere >0,92 pentru functionare la 100%;

-permite comunicarea cu componentele de
comandi ale sistemelor de control, cel

putin prin protocoalele de comunicare |
DALl sau 1-10V ;

-Permite reducerea fluxului luminos cu
minim 75% din valoarea fluxului nominal,
in trepte de minim 1%

-Perminte controlul unui iluminat
suplimentar (ON/OFF, controlat DALI si
permite pornirea si oprirea acestuia pe
baza comenzilor primite de la sistemul de
telegestiune, interconectarea realizandu-se
pe bus comun DALI driver LED.

1.14

Aparatul permite mentinerea constanta a
fluxului luminos in timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic §i a
sistemului de control.

1.15

Aparatul de iluminat va permite ca la

100 000 ore de functionare fluxul luminos
s nu se deprecieze cu mai mult de 20% la
o rata de cadere de maxim 10% (L90B10).
Aparatele vor fi echipate cu sistem CLO
{Constant Lumen Output) care permite
mentinerea constantd a fluxului luminos pe
toata durata de viata a aparatului de
iluminat;

1.16

Aparatul de iluminat va fi previzut cu
fotocelula integrata, ce permite
functionarea acestuia in raport cu un nivel
de iluminare cu minim 3 valori
prestabilite, ce vor putea fi modificate din
aplicatia de telegestiune. Prin intermediul
interfetei sistemului de control aparatul va
putea fi programat pentru pornire-oprire in
functie de nivelul de iluminare naturala,
ceas astronomic §i prezenta de energie in
retea.

1.17

Aparatul de iluminat va fi echipat cu
sistem de control individual fara fir, pentru
comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel
putin a protocoalelor de comunicare 1-10
V sau DALLI: acesta va indeplini cel putin
functiile descrie in fisa tehnica a sistemului
de telegestiune; Aparatul va fi echipat cu
modul de localizare GPS si cu sistem de
transmisie de date;

1.18

Functionare la Ta=-20 ~ +35 °C

1.19

Protectie incorporata la descirciri si
supratensiuni atmosferice de pand la 10kV,
pentru toate componentele electronice
integrate in aparatul de iluminat.
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1.20

Aparatul va putea fi livrat in orice culoare
RAL la cererea beneficiarului in momentul
achizitiei

Aparatele vor permite obligatotiu
conectarea ulterioara a unel prize pentru
iluminat suplimentar pe o iesire separata,
prin care se va putea comanda acest
iluminat, fara a fi influentat de
functionarea aparatului de iluminat.
Ambele vor fi pozate in interiorul bratului
de sustinere, iar conductorul de comanda a
prizei pentru iluminat suplimentar va fi
prevazut la capat cu o mufa de protectie
IP65. Sistemul de control va permite
integrarea ulterioara a iluminatului
suplimentar pe aceasta iesire separator,
precum si a altor consumatori permanenti
sau ocazionali, pentru acestia trebuind sa
poata fi controlata cel putin oprirea sau
pornirea, atat dupa un program prestabilit,
cat si pe baza de comenzi manual, fara a fi
influentata functionarea aparatului de
iluminat.

Sistemul de control trebuie sa permita,
prin intermediul fiecarui aparat de
iluminat/ fiecarui dispozitiv de control
alocat iluminatului splimentar , controlul
individual si pe baza de scenarii de
functionare diferentiate ( ex. Aparatul de
iluminat public isi reduce fluxul luminos la
ora 22:00 de la nivelul 75%, iar iluminatul
suplimentar de la acelasi stalp/ dispozitiv
de control se stinge intre orele 24:00- 5:00)
Fiecare dispozitiv de control individual
utilizat in aparatele de iluminat va fi
capabil sa controleze functionarea
independent a cel putin 2 sarcini electrice
diferite( 1 aparat de iluminat + element
iluminat suplimentar)

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

Specificatiile tehnice ale producatorului
din care sa reiasa indeplinirea cerintelor
de mai sus (fise tehnica) ;

Se va prezenta diagrama polara a intesitatii
luminoase si curbele K pentru aparatul de
iluminat propus

Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante

3.1

Se va prezenta declaratic de conformitate
CE

32

Se va prezenta certificat ENEC (sau
similar)

3.3

Se va prezenta certificat RoHS
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Declaratie de compatibilitate
electromagnetica standardul EN61000-3-

3/2013.
|

34

2 Declaratie de conformitate LVD
standardul EN60598-2-3:2003+A1:2011
si EN 60598-1:2015+A1:2018.

3.6 | Rapoartele de testare cf caiet de sarcini

4 Conditii de garantie

4.1 Garantie 10 ani
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FISA TEHNICA NR. 6 : APARAT DE ILUMINAT PIETONAL ORNAMENTAL CU LED

-Distributia luminoasa se realizeaza prin lentil
collimator cu acelasi tip de distributie optica in
cadrul aceluiasi apparat de iluminat

NR. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Producator
CRT propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
0
| Parametri tehnici si functionali:
1 Aparat de iluminat pietonal ornamental cu LED |
1.1 | Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de
control fard fir care permite controlul individual de
la distanta
1.2. | Alimentare electrica 230V/50Hz.
1.3. | Putere: 34 W
~-Flux luminos min : 3272 Lm
1.4. | Grad de protectie compartiment optic(minim): IP 66
Grad de protectie compartiment accesorii electrice
1.5. | (minim): IP 66 ]
1.6. | Protectie la impact (minim): IK (9
1.7. | Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II
1.8. | Forma circulara tip disc cu montaj central in varful
stalpului
1.9. | Greutate:11,4 kg
1.10. | Aparat de iluminat cu urmitoarele componente: 1
-Carcasé aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu i
extrudat |
- Carcasa nu prezinta striatii exterioare ]
-Difuzor din policarbonat UV |

-Fluxul luminos este stabilit specific conform
cerinfelor profilelor de drumuri si se realizeaza prin
modificarea curentului la bornele LED -ului

- Compartimentul accesoriilor electrice este incinta
separata fata de compartimentul optic

- Compartimentul optic trebuie sd permita
deschiderea sa pentru operatii de mentenantd, chiar
dacd prin intermediul unor unelte (surubelnita stea
T20). Pentru a facilita operatiile de mentenanta,
acesta trebuie si poatd fi deschis intr-un interval
scurt de timp, de maxim 2 minute, fird deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptd
aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit
de carcasi; 3

- Compatimentul accesorii electrice permite
deschiderea sa pentru operatii de mentenantd, chiar
daca prin intermediul unor unelte (surubelnita stea
T20) . Pentru a facilita operatiile de mentenanta,

acesta trebuie si fie deschis Intr-un interval scurt
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de timp, de maxim 10 secunde, faré deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat

-Placa LED este componenta servisabila si
inlocuibila

- Placa LED este fixati pe carcasa aparatului de
iluminat, avand sisteme speciale concepute pentru
managementul termic al intregului apparat.
Aparatul de iluminat a fost testat in conditii
detemperaturi si functioneaza conform standardelor.
Carcasa aparatului are rol de radiator.

-Placa LED va fi compusi din minim 6 LED-uri,
indiferent de tehnologia de fabricatie a LED-ului,
pentru a preintimpina pierderea a mai mult de 20%
din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care
un LED se va deteriora

-Aparatul de iluminat este previzut cu sistem de
protective termica, ce reduce gradual fluxul luminos
in cazul in care temperatura pe sursele LED
depaseste pragul critic prestabilit. Aceastd masurd
se impune pentru a evita reducerea duratei de viata
a LED-urilor.

- Sistemul de montaj este din aluminiu turnat la
inalta presiune si va fi vopsit in culoarea aparatului
de iluminat

-Aparatul de iluminat este prevazut cu conector
suplimentar pentru senzori de miscare, montat in
partea inferioara a acestuia, de tip NEMA sau
ZHAGA si cu alimentare din driverul aparatului

1.11.

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare
putere

-temperatude de culoare Tc = 4000 K

-indicele de redare al culorilor Ra>70

1.12.

Prevazut in interior cu protectie la descarcari
atmosferice, protectie la scurtcircuit

1.13.

Echipat cu balastul electronic programabil, cu
urmatoarele functii:

Asigurarea functionirii cu factorul de putere >0,92,
pentru functionare la 100%

-Comunica cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoale de
comunicare DALI

-Permite reducerea fluxului luminos cu minim 90%

din valoarea fluxului nominal, in trepte de minim
1%.

1.14.

Dreiverul programabil permite setarea aparatului in
mod CLO-constant light output-mentinerea
constanta a fluxului luminos.

1.15.

Durata de viata a aparatul de iluminat este 100 000
ore cu deprecierea maxima de 10 %. Aparatele vor
fi echipate cu sistem CLO (Constant Lumen
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Qutput) care permite mentinerea constanta a
fluxului luminos,prin compensarea deprecierii
fluxului luminos al unui apparat de iluminat si
elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionarii initiale a fluxului luminos si
implicit, a puterii absotbite .

Aparatul de iluminat va fi previzut individual cu
fotoceluld integratd, ce permite functionarea
acestuia in raport cu un nivel de iluminare cu minim
3 valori prestabilite, ce vor putea fi modificate din
aplicatia de tclegestiune. Prin intermediul interfetei
sistemului de control aparatul va putea fi programat
pentru pornire-oprire in functie de nivelul de
iluminare naturali, ceas astronomic §i prezenta de

1.16. | energie in retea.
Aparatul va fi echipat cu modul de localizare GPS
si cu sistem de transmisie de date. Sistemul de
transmisie si receptie de date va fi integrat in
1.17. | aparatul de iluminat..
1.18. | Functionare la Ta= -20 ~ +50°C
Protectie incorporati la descarciri si supratensiuni
atmosferice de pana la 10kV, pentru toate
componentele electronice integrate in aparatul de
1.19. [ iluminat
Culoarea aparatului va fi in orice nuanta RAL
1.20. | solicitata de beneficiar
2. Certificari si garantii
Se va prezenta declaratie de conformitate a
produselor cu cerintele esentiale prevazute de
2.1. | directivele Unijunii Europene (marca CE si ENEC)
2.2. | Se vor prezenta certificate emise de organisme
europene abilitate, din care sa rezulte respectarca
integrala a cerintelor EN 60598 - 1:2008 + Al1:
2009, EN 60598 - 2-3:2003 pentru aparatele de
iluminat ofertare pentru a garanta conformitatea
4.3. | Garantie aparat de iluminat — 10 ani
4.4. | Garantie sursa de alimentare - 10 ani
4.5. | Garantie sursa LED - 10 ani
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FISA TEHNICA NR. 7: APARAT DE ILUMINAT ORNAMENTAL LED ZONE

ISTORICE
NR. | Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta Producator
CRT caietul de sarcini propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Parametri tehnici si functionali:

Aparat de iluminat ornamental
cu LED Zone Istorice

Caracteristici generale

1.1. | Grad de protectie minim

- compartiment optic IP 66
- compartiment aparataj IP 65

1.2. | Rezistenta la impact IK 10

1.3. | Rezistenta aerodinamica (C x S)
(max) - 0.18 m?

1.4. | Difuzor polimetacrilat cu grad
ridicatde transparenta si rezistenta
sporitala temperatura

L3. | Carcasa realizata din aluminiu
turnat sub presiune, rezistent la
coroziune, pentru mentinerea in
timp a caracteristicilor mecanice
initiale.

Materialele trebuie sa fie
1.6. | reciclabile in proportie de 100%

1.7. | Greutate (max) - 14 kg

1.8. | Culoare - Negru

1.9. Dimensiuni - 660 x 580 mm

1.10. | Sistem LED-uri:

- nt de distributii luminoase (min) -
1 - medie

Varianta de distributii luminoase
adecvate iluminatului stradal si
1.11. | celui pietonal

2 Caracteristici electrice

2.1. | Alimentare electrica:

- tensiune nominala 220-230V

- frecventa nominala 50 Hz

Flux luminos constant obligatoriu
echipare cu sistem CLO (constant
2.2. | light output)

Driver electronic programabil,
compatibil cu tipul de sursa
luminoasa utilizata, cu urmatoarele

| 2.3. | functii:
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- permite comunicarea cu
componentele de comanda ale
sistemului de telegestiune, in cazul
implementarii viitoare a acestuia,
cel putin prin protocoale de
comunicare DALI sau 1-10V,

- in scopul obtinerii unei economii
suplimetare de energie, la cererea
autoritatii contractante,
echipamentul trebuie sa permita
functionarea lampii la cel putin 5
trepte ale fluxului luminos.
Scenariul de functionare trebuie sa
permita modificari ulteri

- permite reducerea fluxului
luminos cu minim 90% din
valoarea fluxului nominal

- asigurarca functionarii la
factorul de putere (0,95)

2.4. | Clasa de izolatie electrica: Clasa Il
Protectie la
supratensiuni/descarcari

2.5, | atmosferice: Standard 4KV
Conector electric: Deconectare la

2.6. | deschidere

2.7. | Putere sistem LED (W) - max 75

2.8. | Flux luminos - 7100 Lm
Eficacitatea luminoasa (Im/W) -

2.9. | min97

2.10. | Depreciere a fluxului luminos dupa
60.000 h (max) - 80%

2.11. | Pre-cablat cu lungime la cerere

3 Caracteristici mecanice

3.1. | Montaj:

- suspendat: cu un adaptor @ 34
PDG

- in varful stalpului si brat lateral:
4 suruburi M8 HSHC @ 90mm

3.2. | Posibilitate de montaj:

- in varful stalpului si brat lateral

4 Certificari si garantii

4.1.

Se va prezenta declaratie de
conformitate a produselor cu
cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene
(marca CE si ENEC)
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4.2.

Se vor prezenta certificate emise
de organisme europene abilitate,
din care sa rezulte respectarea
integrala a cerintelor EN 60598 -
1:2008 + A11: 2009, EN 60598 -
2-3:2003 pentru aparatele de
iluminat ofertare pentru a garanta
conformitatea constanta a p

4.3. | Garantie aparat de iluminat -
minim 60 luni

44. | Garantie sursa de alimentare -
minim 60 luni
Garantie sursa LED - minim 60

4.5. |luni
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FISA TEHNICA NR. 8: SISTEM DE TELEGESTIUNE

Specificatii tehnice impuse prin caietul

Corespondent{a propunerii

CNI:{T de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | Producitor
impuse prin caietul de sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
Sistem de monitorizare, control si
1 comanda al aparatelor de iluminat-
sistem de telegestiune
1.1 Functiuni:

Sa asigure controlul, comanda si
monitorizarea individuala ale fiecarui
aparat de iluminat(astfel incat fiecare aparat
de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i
se regleze intensitatea luminoasa atat in
mod automat, conform unor programe
prestabilite si/ sau a unor senzori cat si in
mod manual) si sa permita reglarea fluxului
luminos pe grupuri de corpuri de iluminat;
Sa asigure monitorizarea individuala a
fiecarui punct de aprindere;

Sa permita interconectarea cu o platforma
de terta parte prin intermediul unei Intefete
Programabile de Aplicatii(API-Application
Programming Inteface):

Se va utiliza solutia tehnica pentru
comunicare punct la punct de la un singur
operator de comunicatii iar acesta va
asigura acoperirea retelei pe intreaga arie pe
care este implementat sistemul de control/
monitorizare;

Se va garanta un numar nelimitat de
interogari cu fiecare aparat de
iluminat:/punct de aprindere;

Se va garanta trafic nelimitat de interogari
cu fiecare aparat de iluminat/punct de
aprindere; -

Tipul de comunicatie folosit sa fie integrat
in aparatul de iluminat pentru asigurarea
unei securitati fizice privind decuplarea
sistemului de comunicatii de la punctul
luminos;

Sistemul va gestiona intr-o interfata
comuna:

-aparatele de iluminat conectate;

-punctele de aprindere;

-aparatele de iluminat neconectate;
informatiile despre acestea se vor importa
automat in sistem prin incarcarea unui
document excel si vor cuprinde minim:
geolocatia (pe care sistemul o va interpreta
21
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si 0 va pozitiona pe harta interfetei), tip
aparat, tip stalp, tip consola, putere aparat,
componente aparat, fotografii;

Controlul aparatelor de iluminat nu va
depinde de o comanda din punctul de
aprindere ; Pentru control si comanda nu se
vor folosi dispozitive intermediare
concentratoare de date intre aparat si server;

Sistemul va localiza si incarca in retea
caracteristicile aparatelor de iluminat
instalate(Denumire, putere instalata, etc) si
va putea transmite comenzi catre aparatele
de iluminat

Se va asigura securitatea datelor prin:
-criptarea transmisilor intre servere si
aparatele de iluminat/puntele de aprindere
pe minim 128 biti;

-criptarea comunicatiei intre servere si
interfata utilizator pe minim 128 biti;
-stocarea datelor se va face redundant, pe
servere multiple, sflate in zone geografice
diferite:

Sistemul de control va permite integrarea
ulterioara a unui iluminat suplimentar pe
aceasta iesire separata, precum si a altor
consumatori permanenti sau ocazionali,
pentru acesti trebuind sa poata fi controlata
cel putin oprirea sau pornirea, atat dupa un
program prestabilit, cat sip e baza de
comenzi manual, fara a fi influentata
functionarea aparatului de iluminat.

Fiecare dispozitiv de control individual
utilizat in aparatele de iluminat va fi capabil
sa controleze functionarea independent a
cel putin 2 sarcini electrice diferite( 1 aparat

de iluminat + element iluminat suplimentar)
Sistemul de control trebuie sa permita, prin
intermediul fiecarui aparat de iluminat/
fiecarui dispozitiv de control alocat
acestuia, controlul individual si pe baza de
scenarii de functionare diferentiate a
iluminatului suplimentar( ex. Aparatul de
iluminat public isi reduce fluxul luminous
la ora 22:00 de la nivelul 75%, iar
iluminatul suplimentar alimentat de la
acelasi stalp/ dispozitiv de control se stinge
intro orele 24:00- 5:00)

Platforma/ interfata de comunicare trebuie
sa integreze urmatoarele functionalitati:
- controlul de la distanta pentru
sistemul de iluminat
- sapoata conecta . monitoriza si
controla individual aparatul de
iluminat;
22




-va integra in aceeasi interfata (prin
afisare vizuala si continut de informatii),
aparatele de iluminat conectate in sistem,
punctele de aprindere conectate,
aparatele de iluminat neconectate;

- va permite introducerea manuala de
informatii legate de ansamblul
sistemului pentru fiecare aparat de
iluminat (nume, locatie, detalii despre
stalp, detalii console, inaltime de montaj,
etc). Oricare din aceste informatii
intoduse in sistem vor putea fi
vizualizate, filtrate pe categorii si
exportate in format excel;

- posibilitatea de programare/ dimare/
stingere si aprindere a aparatelor de
iluminat atat individual, punct la
punct, cat si pe zone, in functie de
paliere orare, calendar stabilite de
beneficiar etc.

- posibilitatea de a programa minim
10 niveluri de dimming pe un ciclu
pornit/oprit;

- posibilitatea gruparii aparatelor pe
strada, zona, cartier, etc.Aceste
grupuri vor putea fi denumite de
utilizator si li se vor aloca programe
de dimming commune;

- in cazul lipsei de comunicatie
aparatele de iluminat vor functiona
normal, pe baza celei mai recente
programarii transmise;

- se vor putea stabili un numar de
minim 50 de calendare de dimming
pentru ca utilizatorul sa aiba o
suficienta flexibilitate de a crea
scenarii in functie de zile, sarbatori;

- posibilitatea de a emite rapoarte in
timp real despre consum, defecte,
stare de functionare sistem/ aparate
de iluminat/ puncte de aprindere;

- rapoartele generate vor fi disponibili
si vor putea fi accesate in urma cu
minim 5 ani de la data interogarii;

- posibilitatea de a exporta rapoarte
cu informatii despre consum,
defecte, stare de functionare sistem/
corpuri de iluminat puncte de
aprindere;

Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de
iluminat cu furnizarea a minim
urmatoarelor date:

- Nivelul de dimming la momentul
interogarii
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- Nivelul de dimming programat la
momentul inferogarii

- Energia totala consumata de aparat,
de la momentul instalarii, pe toata
durata de functionare

- Nivelul de tensiune la momentul
interogarii(V)

- Valoarea curentului la momentul
interogarii(mA)

- Valoarea puterii consumate in
momentul interogarii( W)

- Valoarea frecventei la momentul
interogarii(Hz)

- Valoarea iluminarii naturale la
momentul interogarii{lx)

- Temperatura exterioata la momentul
interogarii(*C)

- Coordonatele GPS ale aparatului de
iluminat la momentul
interogarii(long/lat)

- Valoarea iluminarii la care este
programata fotocelula sa porneasca
aparatul de iluminat(lx)

- Valoarea iluminarii la care este
programata fotocelula sa opreasca
aparatul de iluminat(lx)

- Data si ora locala

Posibilitatea € a emite/gestiona ordine de
lucru catre echipele de interventii in cazul
unor lucrari programate de mentenanta sau
in cazul unor defectiuni aparute in reteau de
iluminat. Prin ordinele de lucru se vor
transmite informatii complete: aparatul de
iluminat/ ansamblul la care trebuie realizata
interventia. descrierea interventiei sau a
componentei ce trebuie reparata/inlocuita,
inregistrarea in sistem a mai mjltor echipe
de lucru si posibilitatea asocierii ordinelor
de lucru oricarei echipe, raportarea de catre
echipele de lucru a realizarii interventiei si
descrierea acestei prin detalierea manoperei
efectate enumerarea si denumirea
compentelor inlocuite, incarcarea de
fotografii in format electronic pentru
demonstrarea interventiei, posibilitatea de a
verifica in timp real daca interventiille si
lucrarilor de interventiei conform ordinului
de lucru

Regimul de comutare programat(fotocelula,
ceas astronomic sau prin reteaua de
‘alimentare

Interfata trebuie sa fie deschisa prin API
pentru comunicarea cu alte tipuri de

24




interfete folosite in solutiile SMART(
supraveghere video, control traffic, sisteme
de urgente etc);

Interfata/platforma de acces la server va fi
in limba romana;

Sistemul nu va necesita nici o programare
sau comisionare in situu, va fi de tip “plug
& play”. Odata corpul alimentat electric,
sistemul va recunoaste, comunica si
pozitiona automat corpul de iluminat pe
harta online;

Interfata utilizator:

e vapermite accesul utilizatorilor
minim prin nume utilizator si parola

e va permite inregistrarea de
utilizatori multipli. Utilizatorul de
tip “Administrator” va putea stabili
drepturile/ nivelele de utilizare a
altor utilizatori

e Scenariul de functionare SIP si
reducerea orara a consumului/
luminii vor fi inregistrate in fiecare
corp de iluminat. Functionarea
adecvata a SIP nu va depinde de
comunicarea continua cu serverul
sau cu un alt corp de iluminat;

e Platforma si software-ul sistemului/
componentelor se vor actualiza
automat, fara interventie a
utilizatorului( hardware sau
software)

Specificatii de performanta si conditii
| privind siguranta in exploatare

| Specificatiile tehnice ale producatorului

-
21 (fise tehnica)
Conditii privind conformitatea cu
3
standardele relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate
3.1
CE
Producatorul va fi certificat conform:
32 - managementul calitatii
- managementul de mediu
4 Conditii de garantie si certificari
4.1 | Garantie 10 ani
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FISA TEHNICA NR. 9 Cabluri de energie cu izolatie si manta PVC-CYY

NR. Specificatii tehnice impuse prin caietul de Corespondenta Producator
CRT sarcini propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini
Parametri tehnici si functionali:
1.1 Caracteristici generale
1 Cablul de energie CYY
LY. | constructia cablului: 1.Conductor de cupru sau
aluminiu unifilar (clasa 1) sau multifilar (clasa 2)
conform SR CEI 60228 2. Izolatie de PVC 3.
Invelis comun 4. Manta exterioara de PYC
Domeniul de utilizare : Cablurile sunt destinate
pentru utilizarea energiei electrice in instalatii
1.2. | fixe.
2. Date Tehnice
2.1. | Standard de referinta: SR CEI 60502
2. | Tensiune nominala :Up/U=0.6/1.0 Kv
Temperatura minima a cablului:a) la montaj + 5
2.3. | C b)laexploatare :-33°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in
2.4. | conditii normale de exploatare: +70°C
Tensiunea de incercare: 3.5 Kv, 50 Hz , timp de 5
2.5. | min.
In constructie standard sunt cu intarziere la
propagarea flacarii si corespund incercarii la
ardere pe un singur cablu vertical in conformitate
2.6. | cu EN 50265-2-1.
Numarul de conductoare x sectiunea nominala:
2.7. | 2x1.5 tm [mm’]
2.8. | Grosimea nominala izolatie 0.80 [mm]
9. | Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]
2.10. | Diametrul exterior (informativ) 11 [mm]|
2.11. | Masa aluminiu (informativa) 27 [kg/km]
2.12. | Masa cablu 164 [kg/km]
Numarul de conductoare x sectiunea nominala
2.13. | :2x2.5 ru [mm?2]
2.14. | Grosimea nominala izolatie 0.80 [mm]|
2.15. | Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]
2.16. | Diametrul exterior (informativ) 11.40 [mm]
2.17. | Masa aluminiu (informativa) 46 [kg/km]
| 2.18. | Masa cablu 186 [kg/km]
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hd

Numarul de conducteare X sectiunea nominala
: 3x1.5 ru fmm?2]

e

Grosimea nominala izolatie 0.80[mm]

[
.

Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]|

2

Diametrul exterior (informativ) 11.10 [mm]

B 19 19|19 [
(o RN O R
o

Masa aluminiu (informativa) 41 [kg/km]

2
(X
:I:.

Masa cablu 174 [kg/km]

[

Numarul de conductoare x sectiunea nominala
: 3x2.5 ru [mm2]

o

Grosimea nominala izolatie 0.80 [mm]

~

Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]

oo

Diametrul exterior (informativ) 11.90 [mm]|

o

Masa aluminiu (informativa) 68 [kg/km]

L [Ro [19 (o [ [t

o

Masa cablu 217 [kg/km|

Conditii de garantie si post garantie

| (19 [N 19 (19 119 |19

[

garantie ~ minim 36 luni
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FISA TEHNICA NR. 10 Cabluri de energie cu izolatie si manta PYC-CYAbY

NR. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de Corespondenta Producator
CRT sarcini propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini
Parametri tehnici si functionali:
1.1 Caracteristici generale
1 | Cablul de energie CYAbY
L1 Constructia cablului: 1.Conductor de cupru
sau aluminiu unifilar (clasa 1) sau multifilar
(clasa 2) conform SR CEI 60228 2. Izolatie
de PVC 3. Invelis comun 4. Manta interioara
5. Armatura din banda de otel 6. Manta
exterioara de PVC
Domeniul de utilizare : Cablurile sunt
destinate pentru utilizarea energiei electrice in
1.2. | instalatii fixe.
2. Date Tehnice
2.1. | Standard de referinta: SR CEI 60502
2.2, | Tensiune nominala :UyU=0.6/1.0 Kv
Temperatura minima a cablului:a) la montaj +
2.3. | 5°C b) la exploatare :-33" C
Temperatura maxima admisa pe conductor in
2.4. | conditii normale de exploatare: +70° C
Tensiunea de incercare: 3.5 Kv, 50 Hz . timp
2.5. | de 5 min.
In constructie standard sunt cu intarziere la
propagarea flacarii si corespund incercarii la
ardere pe un singur cablu vertical in
2.6. | conformitate cu EN 50265-2-1.
Numarul de conductoare x sectiunea
' 2.7. | nominala: 3x25+16 rutru [mm’]
2.8. | Grosimea nominala izolatie 1.20/1.00 [mm]
Grosimea nominala manta exterioara 1.80
2.9. | [mm]
2.10. | Diametrul exterior (informativ) 24.90 [mm|
2.11. | Masa aluminiu (informativa) 250 [kg/km |
2.12. | Masa cablu 854 [kg/km]
Numarul de conductoare x sectiunca
2.13. | nominala : 3x35+16 ru+ru [mm?2]
2.14. | Grosimea nominala izolatie 1.20/1.00 [mm]
2.15. | Grosimea nominala manta exterioara 1.80
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[mm]

2.16. | Diametrul exterior (informativ) 27.30 [mm]
2.17. | Masa aluminiu (informativa) 285 [kg/km]
2.18. | Masa cablu 854 [kg/km]
Numarul de conductoare x sectiunea
2.19. | nominala: 4x35 sm [mm?]
2.20. | Grosimea nominala izolatie 1.20 [mm]
Grosimea nominala manta exterioara 1.80
2.21. | [mm]
2.22. | Diametrul exterior (informativ) 27.30 [mm)]
2.23. | Masa aluminiu (informativa) 380 [kg/km|
2.24. | Masa cablu 1034 [kg/km]
Rezistenta electrica maxima la 20 °C [Q/Km]:
2.25. | 0,524
2.26. | Sarcina admisibila in aer 1a 30 ° C [A] :130
Sarcina admisibila in pamant la 20 ° C [A]
2.27. | :155
3 Conditii de garantie si post garantie
3.1 garantie — minim 36 luni




FISA TEHNICA NR. 11 Consola, Brat de prindere aparat
de iluminat

Corespondenta propunerii tehnice

NR | Specificaii tehnice impuse prin caigtulle cu specificatiile tehnice impuse prin | Producator
CRT sarcini . . .
caietul de sarcini
0 | Parametri tehnici §i functionali:
1.1. Caracteristici generale
1 Brat de prindere aparat de iluminat
L1 Brat de prindere drept, realizat din otel,
] rotund
12 Material: teava de ofel galvanizata la cald,
"~ | avand diametru : 48-60mm
1.3 | Dimensiuni: 0.5-3m
Unghiuri de inclinare: din considerente
14 estetice, unghiul de inclinare al bratului de
" | prindere va fi unitar in toate situatiile, 5" faa
de planul orizontal
Prinderea carjelor pe stalpi se va face in
2 | brafir pereche din platbanda galvanizata,
cu suruburi
3 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare
4 | Conditii de garantie si post garantie
4.1 | garantie brat de prindere— minim 36 luni

30




ANEXA NR. 13 - LA CAIETUL DE SARCINI

FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea valorii activitdtilor specifice serviciului de iluminat public

EXPLOATARE SI INTRETINERE

- lei -
) Specificatie intretinere si explcoatare
activitate

1. Cheltuieli materiale, din care:
- materii prime si materiale
- amortizarea
- alte cheltuieli materiale
- redeventa

2. Cheltuleli cu munca vie, din care:
- salarii
- CAS
- fond somaj
- CASS
- fond de risc
- cotd de contribufii pentru concedii si
indemnizatii
- fond garantare creante salariate

3. Cheltuieli operatiocnale (utilaje etc.}

I. Cheltuieli de exploatare (1 + 2 + 3) C t

II. Profit -
I1I. Valoare activitate de iluminat public (T + II}, V==Ct+p

exclusiv TVA




ANEXA NR. 3 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC iN

MUNICIPIUL ZALAU

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU

CAPITOLUL |
Dispozitii generale

Art. 1. - {1} Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din municipiul
Zalau.

Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de iluminat
public, definind modalitétile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de
performanta, conditiile tehnice, raporturiie dintre operator gi utilizator din municipiul Zalau.

Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea gi intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

Operatorul serviciului de iluminat public, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

Conditiile tehnice si indicatorii de performantid prevdzufi in prezentul regulament, au caracter
minimal. Consiliul local, poate aproba gi alte conditii tehnice sau alti indicatori de performania peniru
serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

Orice dezvoltare a retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament.

Art. 2. - Desfagurarea serviciului de iluminat public frebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si
nevoi de utilitate publica ale comunitétii locale, i anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunitatii locale, precum si a
gradului de siguranti a circulatiei rutiere §i pietonale;

¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
municipiului Zalau, precum si marcarea evenimentelor festive gi a sérbatorilor legale sau religioase;

d) sustinerea si stimularea dezvoltérii economico-sociale a municipiului Zalau;

€) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 3. - In sensul prezentului regulament, termenii i notiunile utilizate se definesc dupa cum
urmeaza:

3.1. autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Ultilititi Publice, denumitd Tn continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea Nationald de
Reglementare in Domeniul Energiei, denumita fn continuare A.N.R.E.;

3.2. balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcéri,
avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesari;

3.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatea locata in ansambiul sau;

3.4. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie
sau la un sistem de iluminat;

3.5. dispozitiv (corp} de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau
transmisia luminii produse de la una sau mai multe [3mpi catre exterior;

3.6. echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7. efect de grotd neagra - senzaiie vizuald realizati la trecerea de la o valoare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai mica;

3.8. exploatarealutilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni gi activit{i executate
pentru asigurarea continuitdtii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii tehnicoeconomice si de
siguranta corespunzatoare;

3.9. factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un moment dat
al vielii sale gi fluxul luminos inifial, lampa functionand in conditiile specificate;

3.10. flux luminos - marimea derivata din fiuxul energetic, evaluata prin actiunea sa luminoasa asupra
unui observator fotometric de referinta;

3.11. grad de asigurare In furnizare - nivel procentual de asigurare a fumnizarii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la coniractul de furnizare/prestare a serviciului de
iluminat public;

3.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sd amorseze o lampa cu
descarcdri fara preincilzirea electrozilor;

3.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafat3 si aria respectiva;

3.14. iluminare medie E{m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta in vedere;

3.15. iluminare minima@ E(min) - cea mai mica valoare a ilumindrii punctuale pe suprafata de calcul
avuta n vedere;

3.16. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in eviden{2 a unor monumente de artd sau
istorice, ori a unor obiective de importanté publica sau culturala pentru comunitatea locala;
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3.17. iluminat omamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor,
targurilor si altora asemenea;

3.48. iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbétorilor gi altor evenimente
festive;

3.18. iluminat stradal-pietonal - iluminatul céilor de acces pietonal;

3.20. iluminat stradal-rutier - iluminatul cilor de circulatie rutier;

3.21. indicatori de performanti garantali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru
care se stabilesc niveluri minime de calitate gi pentru care sunt prevazute penalizari Tn licentd sau in
contractele de delegare de gestiune, in cazut nerealizarii lor;

3.22. indicateori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate, urmériti la nivelul operatorsilor gi care reprezintd conditii de
acordare sau de refragere a licentei, pentru care sunt previzute penalizari in contractele de delegare de
gestiune, Tn cazul nerealizarii lor;

3.23. indice de prag Tl - cregterea pragului perceptiei vizuale Tl, care conduce la orbirea
inconfortabild, caracterizand orbirea provocata de sursele de lumina aflate in campul vizual, Tn raport cu
luminanta medie a ciii de circulatie;

3.24. intensitate luminoasa | - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de surséa gi unghiul solid
elementar pe directia dati;

3.25. intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat Tn
activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in sfare tehnica corespunzaioare a diferitelor
subansambluri ale instalatiilor;

3.26. 1ampi cu descdrcari - lampi a cdror emisie luminoasa este produsa printr-o descércare electrica
intr-un gaz sau in vapori metalici ori inir-un amestec de mai multe gaze gi/sau vapori metalici;

3.27. lampi cu incandescentd - 1ampi a céror emisie luminoasa este produsa cu filamentul incéizit ia
incandescenta prin frecerea unui curent electric;

3.28. [dmpi cu incandescentd cu halogen - ldmpi incandescente avand, In balonul de constructie
speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului pentru
marirea duratei de functionare gi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29. lampi cu incandescentd cu ulilizéri speciale - lampi cu filament central, lampi omamentale, lampi
cu reflector, lAmpi foto;

3.30. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator
al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

3.31. luminanta L - raporiul dintre intensitatea luminoasd elementard emiséd de catre ochiul
observatorului si suprafata aparenti de emisie;

3.32. luminanta maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta
n vedere;

3.33. luminanta medie L(m) - media aritmeticd a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta in
vedere;

3.34. luminanta minimé L{min) - cea mai micé valoare a luminantei de pe suprafata de calcui avuta in
vedere;

3.35. nivel de iluminare/nivel de luminania - nivelul ales pentru valoarea iluminariifluminantei;

3.36. operator - persoand juridica titulard a unei licente de furnizarefprestare, emisa de autoritatea
competentd;

3.37. punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, aflate in
proprietatea Municipiului Zalau- punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si
sistemul de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cabluritor de plecare din tablourile
si cutiile de distributie;

3.38. punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public aflate in
proprietatea distribuitorului de energie electrica si  in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul
public, cat i pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a
energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de
alimentare a corpurilor de iluminat pubiic,

3.38. raport de zona aldturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m Mjime sau
mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte §i de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie
a cdii de circulatie de pe o litime de 5 m sau jumatate din litimea fiecarui sens de circulatie, daca
aceasta este mai micd de 5 m;

3.40. reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente sifsau instalatii care,
farda modificarea tehnologiei iniiale, restabilesc starea tehnicd si de eficientd a acestora la un nivel
apropiat de cel avut la inceputul duratei de viat3;

3.41. refea electrici de joasd tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comandéa/control si masura, instalalii de legare la
pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42. setviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic gi social general,
aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului cailor de
circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental §i ornamental-festiv,




3.43. sistem de distribulie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora,
statii electrice, posturi de transformare gi alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu
tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la
refelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatile proprii ale consumatoriior de
energie electrica;

3.44. sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere logicé in
scopul realizérii unui mediu luminos confortabil si/sau functional gifsau estetic, capabil sd asigure
desfagurarea in conditii optime a unei activitdti, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-
arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare §i masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare,
cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45. sursd de lumina/lampa - obiectul sau suprafata care emite radialii optice in mod uzual vizibile,
produse prin conversie de energie, §i care esle caracterizatd printr-un ansamblu de proprietati
energetice, fotometrice sifsau mecanice;

3.46. tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate
conjine, dupd caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masurd si control, protejat
impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat pubilic;

3.47. temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a cérui culoare,
perceputa datoritda incalzirii, se aseamand cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea
perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48. uniformitate generala a iluminarii U(D)[E] - raportul dintre iluminarea minimé si iluminarea medie,
ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.48. uniformitate generald a luminantei U(O)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta medie,
ambele considerate pe toatéd suprafata de calcul;

3.50C. uniformitatea longitudinald a luminantei U(I)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta
maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcui si in direciia de desfasurare a
traficului rutier;

3.51. utilizaiori - autoritatile administratiei publice locale sau asociatile de dezvoltare comunitara
constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitétii locale;

3.52. zona aldturata - suprafata din vecinatatea imediati a ciii de circulaie, aflata in c&mpul vizual al
observatorului;

3.53. C.N.R.l. - Comitetul National Roman de lluminat;

3.54. C.L.E. - Comisia Internationala de lluminat.

Art. 4. - (%) Infiinfarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de
iluminat public la nivelul unitdtii administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea,
modemizarea, administrarea si exploatarea sistemului de iluminat public intrd in competenta exclusiva a
municipiului Zalau.

Municipiul Zalau va asigura gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si
eficientd economicad si manageriald, avind ca obiectiv atingerea si respectarea indicaioriior de
performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Municipiut Zalau va urmdri obiinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului
general al comunitstii locale pe care o reprezintd, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
reglementarile C.L.E.

Art. 5. - Sistemul de iluminat public din municipiul Zalau este amplasat, pe terenuri apariinand
domeniului public sau privat al municipiului Zalau.

Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si activitati
publice, altele decat iluminatul pubiic, se face cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locaie.

Art. 6. - Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul comunitatii locale, in
intregul lor, indicatorii de performantd prevédzuii n prezentul regulament, aprobaii prin hotérére a
consilivlui local.

Consiliul Local al municipiului Zalau poate aproba si alti indicatori de performantd in baza unor
studii de oportunitate in care se va {ine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii locale, de starea
tehnica si eficienta sistemului de iluminat public existent, precum i de standardele minimale privind
iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

Art. 7. - {1} Serviciul de iluminat public este organizat la nivelul municipiuiui Zalau.

Serviciul de iluminat public se prevede pe toate clile de circulatie publica din municipiul Zalau, cu
respectarea principiilor ce guverneazid organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati
publice.

Art. 8. - Serviciul de iluminat public din municipiul Zalau trebuie sd indeplineascd, concomitent,
urmatoarele conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;

b) adaptabiliiate la cerinfele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;




c} satisfacerea judicioasa, echitabilda gi nepreferentiald a tuturor membrilor comunitétii locale, in
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

e) administrarea si gestionarea serviciuiui Tn interesul comunitatilor locale;

f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utiliz&éri
energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul pubiic, previzute de normele
interne si ale Uniunii Europene Tn acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

CAPITOLUL Il
Desfasurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1
Principiile i obiectivele realizarii serviciului de iluminat public

Art. 9. - Administrarea serviciului de iluminat public din municipiul Zalau se realizeaza cu respectarea
urmatoarelor principii:

a) autonomiei locale;

b} descentralizarii serviciilor publice;

c) subsidiaritatii i proportionalitatii;

d) responsabilitatii gi legalitatii;

€) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltarii durabile i coreldrii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural $i construit;

h) asigurarii igienei i sanatatii populatiei;

i) administrérii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privata a unitatilor administrativ-
teritoriale;

j) participarii si consultarii cetatenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

Art. 10. - Functionarea serviciului de iluminat public din municipiul Zalau trebuie sa se desfasoare
pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitatii;

b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;

¢) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intarirea coeziunii economico-sociale {a nivelul comunitatilor locale;

¢} asigurarea dezvoltarii durabile a unitatifor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii viefii;

i} marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere gi pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1} asigurarea functiondrii $i exploatarii in condifii de sigurantd, rentabilitate i eficientd economica a
infrastructurii aferente serviciului.

Art. 11. - In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului
de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor §i procedurilor de delegare a gestiunii,
autoritatea administratiei publice locale a municipiului Zalau va urmari atingerea urmatearelor obieciive:

a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;

b) asigurarea calitdfii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele
Uniunii Europene;

c¢) respeciarea normelor privind serviciul de iluminat public stabiliie de C.ILE., la care Roménia este
afiliatd, respectivde C.N.R.|,;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat
public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii gi extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort
si securitate, individuala si colectiva, previzute de normele n vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental §i ornamental-festiv, adecvat punerii Tn valoare a
edificiilor de importantd publicd si/sau culturald §i marcarii prin sisteme de iluminat corespunzétoare a
evenimentelor festive §i a sarbatorilor legale sau religivase;
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i) promovarea de solutii tehnice gi tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;

k) instituirea evalu&rii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor i participarea
cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

I} promovarea formelor de gestiune delegata;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promgvarea profesionalismului, a eticii profesionale i a forméarii profesionale continue a
personalului care lucreaza in domeniu,

SECTIUNEA a 2-a
Documentatie tehnica

Art. 12. - Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minim& necesard desfisurarii
serviciului.

Regulamentul stabileste documentele necesare exploatérii, obligatiile preiectantului de specialitate,
ale unitafilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularea acestor
documente.

Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrars gi reactualizare
a evidentei tehnice se va face prin instructjunifproceduri de exploatare proprii, specifice principalelor
tipuri de instalatji.

Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenia, completarea corectd si pastrarea
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Proiectarea §i executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat
arhitectural, iluminat ornamental $i iluminat crnamental-festiv sau a pértilor componente ale acestora se
realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare,
avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competenia; la proieciare se va {ine seama de
reglementarile in vigoare privind protectia 5i conservarea mediului,

Art. 13. - (1} Operatorul trebuie s3 deting, sd pastreze la sediul sau documentatia pusé la dispozitie
de municipiut Zalau, necesari desfasuririi in conditii de siguranta a serviciului de iluminat public.

Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmétoarele documente:

a} planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiior si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificarile sau completirile;

c) planurile cladiritor sau ale constructilor speciale avand actualizate toate modificirile sau
completarile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucrérile aflate In exploatare sau conservare;

e) cariile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor i instalatiilor §i, dupa caz, autorizafiite de punere in functiune a
acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h} proieciele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriite tehnice, breviarele de caleul, devizele pe
obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatjilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrérilor cu:

- procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificéri si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de
verificari, analiza i incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere Tn functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, n care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a
remedierilor;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desencle de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile
si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect gi/sau rezultati din calcul, aferenii tuturor instalatiilor de iluminat
public exploatate;

I} instructiunile fumizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intrefinerea gi repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cariile/fisele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale i specifice de protectie a muncii aferente fiecérui echipament, fiecarei instalatii
sau fiecdrei activitati;

n) regulamentul de organizare gi functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;




o) avizele gi auterizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv
cele de protectie a mediului obfinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

$) registre de control, de sesizari i reclamatii, de dare i retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

Arhivarea se poate realiza i in format digital.

Art. 14. - (1) Documentafia de baza a lucrérilor gi datele generale necesare exploatarii, intocmite de
agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odatd cu proiectul lucrérii
respective.

Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie,
in toate exemplarele Tn care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, si Inlocuiasc
aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren §i s3 predea
proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatdrii, intretinerii si
reparérii instalatjiilor proiectate.

Organizatiile de executie ifsau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, si predea §i
schemele, planurile de situatii 5i de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in care nu
s-au facut modificari fatd de planurile iniiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe
ele confirmarea ca nu s-au ficut modificari in timpul executiei.

in timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara
avizul acestuia.

Art. 15. - Municipiul Zalau in calitaiea sa de delinétoar de instalatii de iluminat public, precum si
operatorul selectat, care a primit in gestiune delegata serviciul de iluminat public, au obligatia s&-si
organizeze o arhiva tehnicd pentru pastrarea documentelor de baza previzute la art. 13 alin. (1),
organizata astfel incat sa poaté fi gésit orice document cu usurinta.

Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor afiate in arhivi este
interzisa.

La Incheierea activitafii operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a
constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original.

Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b} numarul de exemplare originale;

¢) calitatea celui care a intocmit documentu;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numefe, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea ceiui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat:;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat In vigoare;

i) lista persoanelor cérora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

J) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentut primit anterior revizuirimodificarii.

Art. 16. - Toate echipamentele trebuie sa aiba fige tehnice care sa contina toate datele din proiect,
din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti $i din datele de exploatare luate de pe
teren, certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu reslitaiea.

Pe durata exploatarii, in figele tehnice se trec, dupé caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢} incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza:

d) reparafiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

€) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cat a durat reparatia, planificati sau accidentals;

g) comportarea in exploatare intre doua reparatji planificate;

h) data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucréri de intrefinere curenta, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale);

i) data scadentd a urmatoarei verificéri profilactice;

Jj) buletinele de incercéari periodice gi dupa reparatii.

'} Figele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalatile de
legare la pamant, echipamentele de comandd, automatizare, protectie si pentru instalatile de
teletransmisie si telecomunicatii.

Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele legale in
vigoare.

Separat, se va tine o evidenté a lucrdrilor de intretinere curent, revizii tehnice, reparatii curente si

capitale.
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Art. 17. - Toate echipamentele, precum gi conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie sa fie numerotate dupé un sistem care sd permita identificarea rapida si ugor vizibila in timpul
exploatarii.

La punctele de conducere operativd a exploatérii trebuie s se afle atdt schemele generale ale
instalatiilor, cat i schemele normate de functionare.

Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situafiei reale din teren, iar numerotarea si
notarea din scheme, trebuie sa corespunda notdrii reale a instalatillor conform alineatului (1).

Schemele nommale de functionare vor fi afigate [a loc vizibil.

Art. 18. - Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cérora se realizeazd conducerea
operativd a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, s& nu permitd interpretari diferite pentru o aceeasi
situatie, sa fie concise §i s3 contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stirii
acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

! Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie s& delimiteze exact indatoririle personalului cu
diferite specialitdli care concura la exploatarea, intrefinerea sau repararea echipamentului si trebuie sa
cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitdfile i competeniele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei i functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare ia deservirea echipamentelor in conditile unei exploatéri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre Tn timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire i lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

f) enumerarea funcfiilor/meseriilor pentru care este obligatorie Tnsugirea instructiunii/procedurii i
promovarea unui examen sau autorizarea,

g} masuri pentru asigurarea protectiei muncii,

4} Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de muncé si sunt
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in acest sens,
mentiondndu-se data intrdrii in vigoare.

! Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie,
certificindu-se prin aplicarea sub semnéturd a unei stampile "valabil pe anul.....". Modificirile si
completérile se aduc la cunogtintd sub semnéturd personalului obligat s& le cunoascd si sd aplice
instructiunea/procedura respectiva.

Art. 19. - (1} Fiecare operator care desfigoard una sau mai multe activititi specifice serviciului de
iluminat public trebuie s& elaboreze, sa revizuiasca gi s aplice instructiuni/proceduri fehnice interne.

In vederea aplicarii prevederilor afineatului (1) toli operatorii vor intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munci. Lista
instructiunitor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupé caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b} instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatjilor principale, dupa caz:

- retelele de transport §i distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalatii de masura si automatizare;

- instalatiile de comand3, semnalizéri si protectii;

¢) instructiunifproceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

f} instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrérilor de iniretinere.

Art. 20. - (1} In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisad schema normala de functionare
a fiecarui echipament si pentru fiecare instalalie, mentionandu-se si celelalte scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum $i modul de trecere de la o schema normali la
alta varianta.

Pe scheme se va figura simbolic starea normali a elementelor componente.
Abaterile de ia functionarea in schema normala se aprob3 de conducerea tehnica a operatorului gi
se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

Art. 21. - Personalul angrenat in desfigurarea serviciului va ntocmi zilnic sitvati cu datele de
exploatare, dacd acestea nu sunt Tnregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic.
Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezintd forma
primara a evidentei tehnice.

Art. 22. - Documentatia operativa §i evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune mdsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatilor sau pentru cregterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

_ SECTIUNEA a 3-a
Indatoririle personalului
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Art. 23. - (i Personalul de deservire se compune din toti salariafii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurit serviciului de iluminat public avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea
functionarii $i executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un
ansamblu de instalatii.

Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativd, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilitafile personalului de deservire operativd se frec n  figa postului si In
regulamentele/procedurile tehnice interne.

Locurile de muncad in care este necesard desfiagurarea activititii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalaiiilor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor;

e) existenia unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitdlilor de executare a manevrelor de Ia
distania;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea sgi lichidarea incidentelor si avariilor.

In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-
si Tndeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri
diferite.

Principalele lucrdri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare gi executie, constau n:

a) supravegherea instalatiilor;

b} controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucrdri de intretinere periodica;

e) lucrdri de intretinere neprogramate;

f} lucrari de interventii accidentale.

Art. 24. - (1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnicd §i in instructiunile/procedurile tehnice interne si se
executd, de regula, fara Intreruperea fumizarii serviciului.

Lucrarile de intretinere curentd neprogramate se execuid in scopul prevenirii sau eliminrii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in figa postului i Tn instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariitor

Art. 25. - In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitati
acestuia, operatorii vor infocmi proceduri de analiza operativa §i sistematica a tuturor evenimenteior
nedorite care au loc in instalafite de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresgterea fiabilitatii
echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere, reparatii si
cregterea nivelului de pregatire si disciplind a personalului.

Evenimentele ce se analizeazi se refera, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din refelele de transport si de distribufie a energiei electrice, indiferent daci acestea
sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

c¢) incidentele gi avariile;

d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii
existente la un moment dat.

Art. 26. - Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la Tntreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de transport
sau dintr-o retea de distributie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod
sau altele asemenea.

Deranjamentele constau in declangarea voitd sau oprirea forfatd a unui echipament sau instalatie,
care nu influenteaza in mod substantial asupra calitaii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor si
instalatiilor anexa.

Art. 27. - Se considera incidente urmétoarele evenimente:

a) declangarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,
indiferent de durati, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementéri, pe o duratd mai mare
de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile propni.

Art. 28. - Prin exceptie de la art. 27 nu se considera incidente urmétoarele evenimente:

a} iegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si
automatizare, Tn cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alt instalatie, iesirea din functiune fiind
consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iegirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parii a acesteia, datarita
unor defectiuni ce pot sa apara in timpul Tncercarilor profilactice, corespunzatoare scopului acestora;
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c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, dac# a fost inlocuit
automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclangarii automate a rezervei, §i nu a avut ca efect
reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentald din funcfiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defecjuni, dacé a fost inlocuit cu rezerva §i nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente
umane sau calamitégi;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

Art. 29, - Se considera avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioadd mai mare de 4
ore, cu excepiia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv:

b) intreruperea accidentald, fotatd sau pariiald a iluminatului arhitectural, ornamental i ornamental-
festiv pe o perioadd mai mare decat limitele prevazute in contracte:

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii sau subansambiluri din instalatiile
de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durata
mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iegirea accidentaid din funcfiune a unor instalatii de fluminat, indiferent de efectul
asupra beneficiarilor, dacé fac ca acestea s3 rAmana indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore;

€) daca pe durata desfagurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba
categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toati durata
desfasurarii lui in categoria avariei.

Art. 30. - Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupd producerea
evenimentelor respective de cétre factorii de rdspundere ai operatorului, de reguls, impreuna cu cei ai
autoritétilor administratiei publice locaie.

Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial s3 informeze autoritatite administratiei publice
locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

Art. 31. - Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizatsd in cel mult 5 zile de ia lichidarea
acestora.

Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmétorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema normal, cu indicarea
abaterilor de fa aceasta;

¢) cauzele care au favorizat aparitia i dezvoltarea evenimentelor:

d) descrierea cronologicd a futuror evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrariior
computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfagurarii si lichidarii evenimentului:

f) efectele produse asupra instalafiilor, daca a rezultat echipament deferiorat, cu descrierea
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificarilor profilactice, reviziile i reparatile pentru echipamentul sau protectiile care nu au
functionat corespunzitor;

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personaluiui cu ocazia evenimentului i modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatile afectate de
incident sau avarie;

I} situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare §i reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate gi a eventualelor incalcari ale celor existente;

m) masuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare cu stabilirea
termenelor §i responsabilitétilor.

fn cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri sau
obfinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi
de 10 zile de la lichidarea acesteia.

in cazu! in care in urma analizei rezultd ¢3 evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii sau
montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba a materialelor sau datoritd actiunii sau
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legétura cu instalatia sau echipamentul
analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

Analiza avariei sau incidentului se face ta nivelul operatorului care are in gestiune instalafiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament gi/sau a executantului, dupa caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administraiei publice
locale.

Daca avaria sau incidentul afecteazd sau influenfeazd functionarea instalatilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita de la
acesgtia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei
sau incidentului.
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Art. 32. - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazé intr-un formular tip denumit
"fisa de incident", iar la exemplarul care rAmane la operator se vor anexa documentele primare legate
de analiza evenimentului.

Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

Art. 33. - (1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor
urmari evidentierea distinctd a intreruperilor si limitarilor, a duratei §i a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului gi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv & celor cu cauze in instalatjile
tertilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

Situafia centralizatoare privind aceste inireruperi sau limitari se va transmite trimestrial autoritatii
administratiei publice locale.

Art. 34. - Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de
fiabilitate ai acesiora n conditii de exploatare.

Peniru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament in
parte, rezultatele consemnéndu-se intr-un formular-tip denumit "figa pentru echipament deteriorat”, care
se anexeaza la figa incidentului.

Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice, manipulérii,
reparatiilor sau intrefinerii necorespunzétoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate,
a scoalerii din funcfiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost
inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceastd inlocuire) si care au avut loc in afara
evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va {ine o evidentd separatid pe tipuri de
echipamente si cauze.

Evidentierea defecfiunilor gi deteriordrilor se face gi in perioada de probe de garantie si punere in
functiune dupa montare, infocuire sau reparatie capitala.

Art. 35. - Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru
evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

Pastrarea evidentei se face la operator pe toata pericada cat acesta opereaza, iar la ncheierea
activitatii de operare se aplica prevederiie art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatjilor

Art. 36. - Pentru cregterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asigurarii
continuitétii acestuia, operatorul selectat va intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor Tn instalatiile apartinand sistemului de iluminat public.

Procedurile prevazute la alin. (1) se vor Tntocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 37. - Manevrele in instalatii se executa pentru:

) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind determinate de
necesitafile obiective de adaptare a functiondrii la cerintele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime
de functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter frecvent si executdndu-se mereu la fel,
denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fird ca acestea sa aiba un caracter
frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor
pentru iucrari sau probe $i redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau
ansamblului de instalafii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a
incidentelor.

Art. 38. - In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificirile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a acfiunii sistemelor de automatizare §i protectie sau
executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de regiaj, pe baza instructiunilor de
exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

Art. 39. - Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoascd instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevra, s dispund de schema detaliatd corespunzatoare situatiei din teren si
schema tehnologica de executare a manevrei.

Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;

b) trecerea de la starea inifialé la starea finala doritd sa se faca printr-un numé&r minim de operatji;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie s3 aibd in vedere respectarea procesuiui tehnologic
stabilit prin instructiunite de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executd manevra:

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra instalatiei Tn
care se executd manevra, cat i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din
punctul de vedere al sigurantei Tn exploatare;

e) manevra s& se efectueze intr-un interval de timp cat mai scur, stabilindu-se operatiile care se pot
executa simultan f&rd a se conditiona una pe alta, in funciie de numarul de executanti i de posibilitatea
supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;
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f) sa se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distantd sa fie urmata de
verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului corespunzitor.

Art. 40. - Manevrele in instalatii se efectueazid numai pe baza unui document scris, denumit in
continuare foaie de manevri, care trebuie s& contina:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

¢} succesiunea operatjilor;

d) notatii in legatura cu dispunerea §i indeplinirea operatiilor;

e} persoaneie care executd sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor,

Art. 41. - Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevra permanents, al cirei con{inut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice
interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei conijinut se intocmeste pentru efectuarea de
lucréri programate sau accidentale gi care prin caracterul sdu necesitd o succesiune de operafii ce nu
se Tncadreaza in foile de manevra permanente.

Art. 42. - Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executd fara foaie de
manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilorfinstructiunilor de lichidare
a incidentelor.

Art. 43. - (1) intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevrd se fac de citre persoanele
desemnate de operator, care au pregédtirea necesard gi asigurd executarea serviciului operativ si
tehnico-administrativ.

Nu se admite verificarea $i aprobarea foilor de manevra telefonic.

In functie de necesitate, fa foaia de manevra se anexeaz o schemi de principiu referifoare Ia
manevra care se efectueaza.

4) Foaia de manevra intocmitd, verificatd i aprobata se pune in aplicare numai in momentul in care
existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in
cauza, conform procedurilor aprobate.

Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in procedurile
aprobate i care raspund de necesitatea efectudrii lor.

Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice trebuie
realizata astfel incat echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decét este necesar si nici
sa nu se Intarzie admiterea la lucru.

Art. 44, - Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminata, de
reguld, de acelasi personal, chiar dacd prin aceasta se depiseste ora de terminare a programului
normal de munca, Tn conditiile legii.

Excepfiile de la dispozitile alin. (1) vor fi previzute in regulamentele proprii ale serviciului de
iluminat public.

Fiecare operator va stabili prin decizie si procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce se
executd pe bazé de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiunifproceduri tehnice interne.

Art. 45. - Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizoruiui de echipament.

In pericadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executi
montiajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art. 46. - {1} Tn cazul executdrii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara inscrierea
in evideniele operative a dispozitilor sau aprobarilor primite, a operatjilor executate, a confirmarilor
facute, toate acestea oper@ndu-se in foaia de manevra.

Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea acestora
conform foii de manevra, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativa, configuratia etc., in care
s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatile care prezinti
importantd in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansambluriior de instalatji.

SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfagurare a serviciului de iluminat public

Art. 47. - (1) lluminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatul cdilor de circulatie publica, strdzi,
trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri piefonale, poduri, pasaje, pasaje sub si supraterane.

lluminatul public se va realiza de reguld cu surse de lumina/lampi cu descarcari n vapori de sodiu

la inaltd presiune pentru toate tipurile de céi de circulatie principale si secundare. Pentru anumite céi de

circulafie inguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde se doregte o redare foarte buna a

culorilor, se pot utiliza surse de lumina/ldmpi cu sodiu la Tnaltéd presiune alb sau surse de lumina/lAmpi

fluorescente compacte de culoare cald3 [T(c) = 2700 K]. /_
i 7}%
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In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu descarcari, cu exceptia
cdilor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumind/lampi cu
incandescenté pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a fi scos in evidenta.

lluminatul public se realizeazd prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

Alegerea surselor de lumind se face in funclie de eficacitatea luminoasd i de durata de
functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare si fie minime.

Art. 48, - In zonele urbane, corpurile de luminat se amplaseaza pe stalpi sau suspendat in axa
drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

in cvartale de locuinte si Tn parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu
distribufie directd, semidirectd sau directi-indirecta, dupa caz.

Din motive estetice §i de securitate, reteaua de alimentare cu energie electricd se va realiza de
reguld subteran si numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit, aenan.

1) Tn cazul alimentirii cu energie electricd prin retea subterand, corpurile de iluminat montate pe
stalpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre urméatoarele moduri:

a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montati la baza fiecarui
stalp, prevdzandu-se §i asigurarea locala a derivatiei.

Art. 49. - n cazuri bine justificate gi cu aprobarea autoritafilor administratiei publice locale, se
admite scaderea uniformitatii normate prin tfrecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

in cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupa caz, trebuie sa poaté fi redus
sau ridicat la toti stalpii simultan si in aceeasi masurd prin conectare i deconectare comandate in
trepte.

Art. 50. - Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese {inandu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c¢) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i} dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j} posibilitdtile de exploatare si intretinere.

Art. 51. - (1} La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe kilometri de
strad3, optimizandu-se raportul dintre indltimea de montare a surselor de lumind cu distanf{a dintre
stalpi, ludndu-se Tn calcul luminantele sau ilumindrile, dupd caz, i curbele de distributie a intensitatii
luminoase specifice corpuritor de iluminat utilizate.

Distributile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel;

a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale gi secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cdi de circulatie cu circulatie auto interzisd sau alei din zonele blocurilor de
locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri; semidirect sau direct-indirect (in special parcuri).

Art. 52. - lluminatul public se va realiza prin moniarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu
se justificd economic corpurile de iluminat se pot monia pe stlipii rejelei de distributie a energiei
electrice, Tn conformitate cu contractul care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea
conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilda a drepturilor si
obligatiilor tuturor parilor implicate, incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul
sistemului de distributie a energiei electrice.

In zonele cu arhitectura speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente gi cerinielor
utilizatorului.

Art. 53. - Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stalpi se realizeaza tindndu-se cont de:

a)} tipul corpului de iluminat;

b) importanta caii de circulatie pe care se monteaza;

¢} tipul stalpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

Art. 54. - Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinfe estelice gi
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecarui caz
in parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

Art. 55. - De regula, programul de funcfionare va fi asigurat prin comanda automatd de
conectare/deconectare a iluminatului public.

Programul de functionare a iluminatului public va {ine cont de:

a) longitudinea localitatji;

b) luna calendaristica;

c) ora oficiala de vara;

d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu condifile meteorologice.
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Art. 56. - In cazul instatatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stilpi pe care este montati si o
altéd instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului
public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutii:

a} actionare manuald, prin prevederea unui intrerupaior manual la cutia de distributie a postului de
transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazi contactorul retelei de
iluminat seara i dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaza reteaua
de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automata individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza fiecare
corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizati in mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate
in puncte izolate.

Art. 57. - Echipamentele §i aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozifile legale Tn vigoare privind evaluarea conformititi produselor si conditile de
introducere pe piatd a acestora, asigurandu-se utilizarea rationala a energiei electrice si economisirea
acesteia.

{2} Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de inaltimea de montare a acestora,
asigurandu-se uniformitatea iluminatului Tn limitele normate.

3} Operatorul serviciului de fluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea factorului de putere ia
acele instalatii de iluminat public care necesitd aceasta operatiune.

Art. 58. - Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclata, cu
functionare radiald. Punctele de separatie se amenajeazi in tablouri (nise) speciale ce vor fi amplasate
pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasaie la baza stalpilor.

(2} Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate torsadate.

Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distributje,
care poate fi;

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasé tensiune;

b) cutia de distributie supraterana sau sublerana;

¢} cutia de trecere de la linia electrica subterand la linia electricd supraterana.

1) Pe cdi de circulatie cu trafic redus gi foarte redus, alimentarea cu energie electrica a sistemului de
iluminat public se realizeaza cu refea electricd monofazata sau trifazaté, care poate fi pozatd impreuna
cu reteaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cdi de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrici a sistemului de
iluminat public se realizeaza cu retea electrica trifazata, asigurandu-se posibilitatea reducerii parfiale a
Hluminatului public, mentinandu-se uniformitatea luminantei sau iluminarii.

Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi de indltime mica ntre 3 i 6 m.
In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 59. - (1) In municipiul Zatau fiind mai multe puncie de alimentare a refelei sistemului de iluminat
public, operatorul va realize cel putin, scheme prin care si se realizeze comanda sistemului de iluminat
dintr-un singur loc, secvential, urmérindu-se obiinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

Operatorul impreund cu furnizorul de energie electrici vor stabili numarul maxim de conectoare in
cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

3} In municipiul Zalau unde exista numeroase puncte de alimentare cu energie electrica a sistemuiui
de iluminat public, operatorul va realiza cel putin sistemul centralizat de comanda al cascadelor.

Legétura dintre punctele centrale de comands si punctele de executie - cascadele trebuie s3 aiba
rol atét de comanda, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfargitul tuturor cascadelor.

Art. 60. - (1} Tn sistemul de iluminat public din municipiul Zalau, protectia confra electrocutérilor se va
realiza prin legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in mod
obligatoriu la pamant.

2} Instalatia de legare la pAmant care deserveste refeaua de legare fa nul va fi dimensionata astfel ca
valoarea rezistentei de dispersie fafd de pamant, masurata in orice punct al retelei de nul, sa fie de
maximum 4 ohmi.

4} Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la
nul.

Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmatoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va insofi
conductele electrice de alimentare;

b) conectarea ta instalatia de legare la pAmant la care este legat nulul retelei.

3} Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza din
conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea unui raport optim
intre costurite de investitii si cele de exploatare.

Art. 61. - Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasa in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta caii de circulatie pe care se monteazi, de tipul stdlpului si de
cerintgle de ordin functional $i estetic impuse.

Corpurile de iluminat montate n locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie s3

prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
/ )
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intretinerea sistemelor de iluminat trebuie s3 se facd in permanentd, prin curatarea periodica a
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel incat parametrii
luminotehnici si nu scada sub valorile admise intre doud operatiuni succesive de intretinere,

Realizarea unei uniformitati satisficatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa caz, pe
suprafaia cailor de circulafie se va asigura prin alegerea corecta a inaltimii de montare, in functie de
varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referintd standardulSR EN 13201 :2004

SECTIUNEA a7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

Art. 62. - In vederea realizirii unui serviciu de iluminat public de calitate gi asigurarea conditiilor
impuse de necesitatea realizarii unui iluminat corespunzitor, autoritatile administratiei publice locale au
stabilit parametrii luminotehnici ai cailor de circulafie din municipiul Zalau.

! Autoritdtile administratiei publice locale sunt direct raspunzatoare de realizarea parametrilor
luminotehnici stabifit prin prezentul requlament, avénd ca referinta i standardulSR EN 13201 :2004

Art. 83. - Instalatiile de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, in funciie de intensitatea traficului si de reflectanta
suprafelei ciii de circulatie si a zonei adiacente.

Toate instalatile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei
internationale si nationale, in functie de nivelul de luminantd, cu excepfia intersectilor mari si a
sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

Paramefrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificali de operator, la preluarea
serviciufui, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatarii.

Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminan{d, dupd caz, realizat de sistemul de
iluminat public se asigurd prin programul de intretinere, realizadndu-se Tnlocuirea lampilor uzate,
curitarea lampilor gi a corpurilor de luminat.

Parametrii cantitativi sunt;

a) nivelul de luminanta, pentru caile de circulatie auto;

b} nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

G} Parametrii calitativi sunt:

a} uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in campul vizual central si periferic.

Art. 64. - lluminatul piefelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare s3 fie
mai ridicat cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidents in intersectie, avand ca referinta
standardul SR EN 13201 :2004.

lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai aproape de
unghiurile intersectjitor.

3} luminatul intersectiilor dintre strizile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea
corpurilor de iluminat pe caile de circulafie principale in fata cailor de circulatie secundare cu care se
intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare
pentru circulatia rutiera.

Art. 65. - (1) lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nive! de iluminare cu 50% mai redus decat
nivelut pariii carosabile a c3ii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona alaturatd” rezultat
din proiectare, avand ca referintad standardul SR EN 13201 :2004

lluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care asigura
un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art. 66. - (1} lluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure
0 luminanta egald cu cea realizatd pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
proteclie IP 66, pentru marirea timpului de buna functionare.

2} Pentry poduri se va asigura marcarea luminoas3 a capetelor podurilor prin mdrirea nivelului
marimii de referintd cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

Art. 67. - (1) lluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micgorarea distantei dintre sursele
de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat sa
se obtina o crestere a nivelului marimii de referint3 cu 50%.

Pentru iluminatui curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care
sé asigure ghidajul vizual.

Stélpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral, pe
pariea exterioard a curbei, distania dintre acesgtia micsorandu-se in functie de cit de accentuats este
curba, care sa conduci la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

n cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea
graduala de la un nivel de luminanti la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminata,
pentru adaptarea fiziologica si psihologics a participantilor la trafic.

Art. 68. - {1) lluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminan{a cu 50% mai ridicat
decét cel al cdii de circulaie respective, evitdndu-se schimbarea culorii care produce goc vizual gi
estetic perturbator.
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In imediata apropiere a trecerilor de pietoni i a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase
care prin efectul de schimbare a culorii gi/sau prin varialia intensitatii lumincase s3 distraga atentia
conducitorilor de vehicule sau a pietonilor.

lluminatut se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii de
pietoni sau amplasarea trecerit in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

{1} Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat s3 se asigure iluminarea pietonilor din
sensul de circulatie.

%) Muminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aiba in vedere un indice de orbire cat mai scazut.

La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care este
necesard funclionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminan{d mentionat la alin. (1) se poate mari
pana la 100%.

Art, 89. - (1! Relaliile dintre mérimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic
si economic.

2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se caiculeaza in functie de fluxul luminos al
surselor de lumin si de gradul de concentrare a distribufiei intensitatii luminoase a acestora, astfel incat
sé se asigure uniformitatea normat i limitarea fenomenului de orbire.

3) In cazul in care indllimea stélpilor este data de situatia existenta in teren si din calcule rezulta
necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din nlocuirea
stélpilor existenti, suprainifiarea celor existenti, modificarea fluxului fuminos, montarea unor staipi
suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat sa se asigure
uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina gi corpurile de
iluminat se monteaza la inaHimi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru caile de circulatie auto se va determina printr-o analiza
care trebuie sé previna fenomenul de orbire.

Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distribufie exclusiv directd a fluxului luminos catre calea
de circulatie rutiera.

Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere i arhitecturale.

In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege Tn functie de
inaliimea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incat s3 se reduci numarul de stalpifkm si numdrul de corpuri de iluminat/km, avand
ca referinta standardul SR EN 13201 :2016

Art. 70. - {1} In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, aparfinand sistemelor
de iluminat rutier, sunt situafi intre copacii plantaii pe partile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de
iluminat corespunzitoare astfel incat in perioada in care coroana copaciior este verde, fluxul lumines s
fie astfel distribuit incat s& se asigure o distributie uniforma a luminantei, fira ca pe carosabil s3 apara
pete de lumind si umbre puternice generatoare de insecuritate i disconfort.

in functie de vegetatia existentd in zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de iluminat
ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incat distributia fluxului luminos si nu se modifice. in
acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului
luminos.

Art. 71. - Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel
incat sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos cétre carosabil i pentru ca acel corp
de iluminat sd nu produca orbirea participantilor la circulaia rutierd sau pietonald, asigurandu-se in
acelasi timp si uniformitatea necesara.

Art. 72. - lluminatul céilor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in finie cu arborii i nu In spatele lor; coronamentul arborilor
trebuie s& nu madifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

Tp cazul arborilor de Tnéllime micd, se va utiliza distributia axiald a corpurilor de iluminat.

In cazul arborilor de Inaltime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroana, la nivelul
ultimelor ramuri, dacd in urma calculelor rezulta c3 solufia este acceptabils.

Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de reguia, iluminatu! de tip axial.

lluminarea aleitor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi
avénd o fnaltime de 3-6 m de la sol.

Art. 73. - (1) lluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune condiii gi in timpul zilei.

{2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminan{d, nivelurile scizand de la exterior
spre interior, Tn trepte, raportul dintre dou trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

{3) Luminania ce trebuie realizata Tn diferitele puncte ale tunelului trebuie s fie de minimum:

a) 100 cd/m? in zonele de acces in tunel:

b} 10 cd/m? in zona de tranzitie a tunelului;

¢) 6 cd/m? in zona centraild a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub form3 de benzi
continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita
fenomenul de licérire la care sunt supusi conducétorii auto si pentru a se asigura ghidajul optic al

acestora. % }
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{5) In zona de aprapiere si in zona de acces n tuneluri se vor asigura valori corespunzitoare ale
luminantei, pentru a se evita efectul de grota neagra.

Art. 74. - {1} Pe cile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie s& asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinet, in timp util si cu siguranta.

Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute si fondul pe care se situeaz3 trebuie s& aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5,

Nivelul de luminanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatjilor de
iluminat, luandu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curitarea lampilor si a corpurilor de iluminat,
asigurandu-se factorut de menfinere stabilit in caietul de sarcini.

Art. 75. - (1) Operatorii serviciului de ituminat public au obligatia de a executa modificérile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avand ca referinta
standardu! SR EN 13201 :2016

Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele de
prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zond alaturata, luminanta zonei de acces,
raportul dintre luminant3 la inceputul zonei de prag si luminania zonei de acces, luminanta zonei de
tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iegire, luminarea medie, uniformitatea generala
& iluminarii, iluminarea minima, dupi caz, vor avea valori cu referinté la standardul SR EN 13201 :2018,
pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria céi de circulatie destinate traficului rutier:

b} clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru
biciclete.

La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va
obtline in prealabil avizul operatorului serviciului de fluminat public privind sursele de lumina utilizabile
din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor
de iluminat si al pozitionarii acestora fala de traficul rutier, in vederea evitarii distragerii atentiei
participantilor la trafic §i a amonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate fa iluminatul public.

Autoritatile administratiei publice locale elibereazi autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea corelarii
surselor de iluminat pentru cregterea gradului de siguranta a circulatiei,

5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, Tn gospodarile populatiei sau pe stalpii din curiile
agentilor economici In apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autoritatii
administrafiei publice locale, care va verifica daca modul in care se realizeaza montarea, tipul corpului
de iluminat gifsau puterea acestuia poate s produci fenomenul de orbire al participantilor la trafic in
localitéti, in zonele in care nu se realizeaz iluminat public si mai ales in afara acestora.

Art. 76. - (1) Pentru realizarea unei uniformité{i satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata cait
de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat s asigure parametrii luminotehnici
normati, avand ca referinti standardul SR EN 13201 :2016

Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se
realizeaza iluminatul public, in unul dintre urméatoarele moduri:

a) unilateral;

b) hilateral alternat;

c} bilateral fafa in fata;

d) axial;

e} central;

) catenar.

Art. 77. - lluminatul public al caiior de circulatie va fi realizat tinAndu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de fluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de intensitatea
traficului rutier si de dirijarea circulaiei rutiere, conform normelor in vigoare, putdnd fi fuate in
considerare si standardele nafionale.

In mediul rural, céile de circulatie principate, cu exceplia drumurilor nationale, se pot asimila, din
punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu caife de circulatie cu trafic mediu, iar ciile de
circulatie secundare se pot asimila cu ciile de circulatie cu trafic foarte redus.

Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se cont ca durata
de buna functionare si fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor Tn care se doreste o redare
foarte buni a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a
Exploatarea gi intrefinerea instalatiilor de iluminat public

Art. 78. - in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucririfor curente de exploatare,
urmatoarea documentatie tehnica va fi §i anex4, la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatjilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenieaza reteaua de iluminat public;

- traseul retelei; e
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- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare §i a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatuiui;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului i puterii I&mpii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numarului lampifor i a puterii lotale consumate;

by) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public,
impériiti pe categorii de ci de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si lafimea;

- tipul de imbracaminte rutiers;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;

- tipul corpuritor de iluminat, numérul acestora i puterea lampilor;

- tipul 5i distanta dintre stalpi, inéltimea de montare i unghiut de inclinare a carpurilor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de caicul i
avizele obtinute;

d} procesele-verbale de receptie, nsotite de certificatele de calitate.

Art. 79. - Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrdri operative constand dintr-un ansamblu de operafii si aclivitdfi pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

b} revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii §i activitali de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, cura{area, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand
drept scop asigurarea functionarii instalatjilor pand la urmétoarea lucrare planificata;

c) reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe,
prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii profectati, prin remedierea
tuturor defectiunilor si niocuirea pértilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate
corespunzator.

Art. 80. - Tn cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a} interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpuiile de iluminat si accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executarii unor lucrar;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

d) receptia instalatjilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e} analiza stdrii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazs instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrigarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cizute pe linig;

h} controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

I} actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

J) demontari sau demotiri de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

Art. 81. - Realizarea lucrarilor de exploatare §i de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrérilor;

¢) scoatere i punere sub tensiune a instalatiei;

d} control al fucrarilor.

Art. 82. - In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta efc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

¢) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

Art. 83. - La lucrarile de revizie tehnica la compurile de iluminat pentru verificarea bunei functionri
se lucreaza cu linia electricd sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
tucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele st structurile de protectie vizuala);

b) Tnlocuirea siguraniei sau a componentelor, daca exists o defectiune;

¢) verificarea contactelor conductoarelor electrice fa diferiie conexiuni.

Art. 84. - La Iintrefinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzétoare;

b) inlocuirea contactoarelor i a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, dac# este cazul.
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Art. 85. - La revizia relelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza
urmatoarele operatji:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

b) indreptarea stélpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si ntinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice:

€) refacerea legdturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul;

f) indreptarea, dupé caz, a consolelor;

g) verificarea stérii izolatoarelor i inlocuirea celor defecte;

h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, daca este cazul;

i} verificarea instalatiei de legare la pémant (legdtura conductorului electric de nul de protectie la
armatura stalpului, legétura la priza de pamaént etc.);

J) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de iegare la pamant.

Art. 86. - Reparatiile curente se executi la:

a) corpuri de iluminat si accesorii:

b) tablouri electrice de alimentare, distributie i conectare/deconectare;

c) retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

Art. 87. - In cadrul reparatjilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmétoarele:

a) inlocuirea {ampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel inifial in ceea ce priveste
puterea si culoarea aparents;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/lEmpii, a structurilor de
protectie vizuala §i a interiorului corpului de iluminat;

¢) inlaturarea cuiburilor de p&sari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea ceior care prezinta portiuni
neizolate sau cu izolatjie necorespunzitoare;

e} verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica:

f} inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

Art. 88. - Tn cadrul reparafilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmétoarele:

a) verificarea starii ugilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunitor;

b} vopsirea usilor §i a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

¢) verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte $i montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevazute in proiect);

d) verificarea si strangerea contactelor:

e) verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;

g) verificarea functionarii dispozitivelor de acfionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

Art. 89, - In cadrul reparatiilor curente |a retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului
public se executd urmétoarele lucrari:

a) verificarea distanielor conductelor faté de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta tensiune
si alte obiective:

b) evidentierea in planuri a instalafiilor nou-aparute de la ultima verificare gi realizarea masurilor
necesare de coexistents;

c) solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei Tn zona in care se obtureaza distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatjilor acestora, si luarea masurilor
de consolidare, remediere sau inlocuire, in funclie de rezultatul determinarilor;

€) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;

g) repararea ancorelor si intinderea acestora, Tnlocuirea parilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea guruburilor la cleme i la placa de protectie;

h) verificarea starii conductoarelor electrice;

i) verificarea i inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
secliune, precum si a conductoarelor electrice cu izolafia deterioratd care prezints crapaturi, rosaturi ori
lipsa izolatie;

I) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator gi, daca este necesar, se refacs legatura;

k) la izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacd imbinarea [a suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
detericrate;

1) la console, bratar sau la celelalte arméturi metalice de pe stalp se verific dacd nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare se revopsesc gi se
fixeaza bine pe stélp;

m} la ancorele stalpilor se verifica daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si dacid tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul se regleaza tensiunea in ancora;

- )
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n) la instaiatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor i imbinarilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de iluminat, se va
masura rezisten{a de dispersie a reteiei generale de legare la padmant, se va masura si se va reface
priza de pamént, avénd ca referintd STAS 12604:1988( la zi);

o) in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferd de cele
din tabelul de sdgefi, conductele electrice se intind astfel ncat sigeata formatd sa fie cea
corespunzatoare.

Art. 90. - Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Autoritdtile administratiei pubiice locale impreuna cu organeie de politie vor stabili, in functie de
conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile
cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerari urbane.

Gradui de intensitate a traficului se determin in functie de numarul de vehiculefora si banda astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1:

b) intens, intre 360 $i 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2:;

¢) mediu, intre 160 §i 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, intre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

Art. 91. - Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani,
iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL I
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

Art. 92. - Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public sunt prevazute
n:

a) prezentul regulament al serviciului;

b} contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

Art. 93. - Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public, exercita cu titlu gratuit drepturile de uz
$i de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartinénd, dupd caz,
statuiui, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori Juridice, dupé cum urmeaza;

a) dreptul de uz pentru executarea lucririlor de infrastructurs pentru prestarea serviciului de iluminat
public;

b) servitute de trecere subterand, de suprafatd sau aeriani pentru instalarea sistemului de iluminat
public;

c) dreptul de acces la utilititile publice sila Sistemu! Energetic National.

Art. 94. - Operatorut serviciului de iluminat public are urmétoarele obligatii principale :

a) s gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate i eficientd economica;

b} sa promoveze dezvoltarea, modernizarea §i exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de fluminat public:

c) sd respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d) sa asigure respectarea indicatorilor de performantd ai serviciului de iluminat public, stabili{i de
autoritatile administratiei publice locale n prezentul regulament al serviciului, anexat la contractul de
delegare a gestiunii;

e) si respecte si s& efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
contractului de delegare a gestiunii;

f) sd furnizeze autoritafilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.L informatiile solicitate si
sd asigure accesul la toate informatjile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltérii serviciului
de iluminat public;

g) sé puna n aplicare metode performante de management, care s§ conduca la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare
privind achizitiile de lucrari sau de bunuri:

h} de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ
corespunzétor, in fermen de meximum 5 zile lucritoare de la terminarea lucrarii, dac& conditiile
meteorologice le permit;

i) 8 asigure finanfarea pregatirii profesionale a propriilor salariati,

Art. 95. - [} Penalitdfile pentru nerespectarea de catre operator a indicatorilor de performanta, a
parametriloor luminotehnici, precum si a alator obligatii contractuale sunt ceie prevazute in contractul de
delegare a gestiunii.

Operatorul serviciului de iluminat public rispund de indeplinirea obligatiilor previzute la art. 94.

Art. 6. - Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:
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a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inclusiv majorarile sifsau penalititile de intarziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de ia
data expirarii termenului de plata a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestérii serviciului de iluminat public;

¢) sé asigure echilibrul contractual pe durata delegérii gestiunii;

d) s& solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice-cadru
aprobate de AN.R.S.C.;

e) s solicite recuperarea debitelor in instant3.

Art, 97. - (1} Utitizatorul serviciului de iluminat public este Municipiul Zalau.

Este beneficiar al serviciului de iluminat public comunitatea locala in ansamblul sau.

Autoritatea administrafiei publice locale, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de
semnatara a contractului de delegare a gestiunii, este responsabila de asigurarea serviciului de iluminat
public, si de respectarea prezentului regulament.

Art. 98. - Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat
tuturor membrilor comunitatii locale, persoane fizice §i persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

Art. 99. - Utilizatorii serviciului de iluminat public au urméatoarele drepturi:

a) sd apiice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile hotararii de
dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupd caz, inclusiv prevederile din
regulamentul serviciului si din caietu! de sarcini anexate la acesta:

b) s& verifice respectarea clauzelor de administrare, intrefinere si predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

c} sa solicite informafii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul
de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor
administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciutui:

d) sd aprobe stabilirea prefurilor i tarifelor, respectiv ajustarea §i modificarea prefurilor i tarifelor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate i aprobate de autoritatea de reglementare
competenta;

e) sa ia misurile stabilite in hotirarea de dare in administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii, dupa caz, in situatia n care operatorul nu asigurd indicatorii de performanta si continuitatea
serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sé refuze, in condiii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de
operator;

g) sa fsi asume plata integrala sau partiali a energiei electrice aferentd consumului instalatiiior de
iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

Art. 100. - Beneficiarii serviciului de iluminat public ay urmatoarele drepturi:

a) si aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;

b) sa aibd acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sisterului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modemizare §i extindere a sistemului de iluminat
public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

- eficienfa masurilor luate, reflectata Tn: scaderea numarului de accidente rutiere, cresterea securitatii
individuale si colective si altele asemenea:

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modemizarea si extinderea
sistemului de iluminat public.

Art. 101. - Beneficiarii persoane fizice gi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-i
achita obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAPITOLUL v
Indicalori de performania

Art. 102, - Indicatorii de performanta stabilesc condiiile ce trebuie respectate de operatorul
serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.
) Indicatorii de performanta asigurd conditile pe care trebuie sa le indeplineascéd serviciul de
iluminat public, avandu-se In vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ:
b) adaptarile la cerintele concrete, diferentjate in timp $i spatiu, ate comunitétii locale;
/ )
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c) satisfacerea judicioasa, echitabils si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititii locale, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitatii locale;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei
electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatuf public, prevazute de normele nationale Tn acest
domeniu.

Art. 103. - Indicatorii de performanid pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmatoarele activitati:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢) mentinerea unor relatii echitabile intre operator §i utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor gi obligatiilor care revin fiecarei parti:

d) solutionarea rectamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de siguranis rutiers:

f) scaderea infractionalitaji.

Art. 104. - In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performants, operatorul trebuie si
asigure;

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitdtilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si
solutionarea acestora;

d) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele i atributiile legale ce le revin, la informatjile necesare acestora:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul serviciului;

- modului de administrare, exploatare, conservare $i mentinere in functiune, dezvoitare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urband incredintaté prin contractul
de delegare a gestiunii;

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor cerufi prin prescriptiile tehnice.

Art. 105. —(1) Indicatorii de performanta generali si garantali pentru serviciul de iluminat public sunt
stabili{i in Anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

(2) Delegatul are obligatia de a monitoriza si raporta delegatarului cu frecventa trimestriala si anuala
realizarea indicatorilor de performanta cf prezentului regulament la nivelul intregului sistem de iluminat
public, inclusiv investitile puse la dispozitia operatorului, in termen de 7 zile de la incheierea
anului,respectiv trimestrului, precum si planul de masuri pe care le va implementa, in caz de nerealizare
aindicatorilor.

CAPITOLUL V
Dispozilii finale si tranzitorii

Art. 106 (1) Pentru lucrarile de investitii inSIP realizate in cadrul contractului de delegare a gestiunii,

precum, operatorul are obligatia de a efectua masurarea parametrilor luminotehnici prevazuti in
prezentul regutament si caietul de sarcini, cu respectarea prevederilor SR EN 13201-20186, astfel:

Aparate de iluminat pentru strazi clasa M2

Clasa sistemului de iluminat M2
L SR
Parametrii solicitati Lmed Uo(L) Ul Tl
, cd/m?
Unitatea de masura
min min min max. min
Valoare minima solicitata
1.5 0.4(40%) | 0.7(70%) 10% 0.5

Valori inregistrate la masuratori
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Aparate de iluminat pentru strizi clasa M3a

Clasa sistemului de iluminat M3a /3b/3c
Lo SR
Parametrii solicitati Lmed Uo(L) ul Tl
2
Unitatea de masura cd/m
min min min max. min
0.7(70%)/
0,6(60%)
Valoare minima sclicitata 1 0.4{40%) | 10,5(50%) 15% 0.5
Valori inregistrate la masuratori
Aparate de iluminat pentru strazi clasa M4a
Clasa sistemului de iluminat M4a/db
Indicatori solicitati Lmed Ug(L) U Ti SR
. . ca/m?
Unitatea de méasura
min min min max. min
0,6(60%)
Valoare minima solicitata 0,75 0.4(40%) | /0,5(50% 15% 0.5
Valori inregistrate la masuratori
Aparate de iluminat pentru strizi clasa M5
Clasa sistemului de iluminat M5
] R SR
Indicatori solicitati Lmed uo(L) ul Tl
. cd/m?
Unitatea de masura
min min min max. min
Valeare minima solicitata 0.5 0.35(35%) | 0.4(40%) 15% 0.5
Valori inregistrate la masuratori
Aparate de iluminat pentru strizi clasa M6
Clasa sistemului de iluminat M6
Indicatori solicitagi Lmed uo(L) ul T
. cd/m?
Unitatea de masura
solicitat Valoare minima solicitata min min min max.
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0.3 0.35(35%) | 0.4(40%) 15 %

Valori inregistrate la masuratori

Aparate de iluminat pentru strizi clasa P4

Clasa sistemului de iluminat P3/P4/P5
Indicatori solicitati |  Emed Emin
Unitatea de masura Ix/m? Ix/m?
min min
Valoare minima solicitata 7,5/513 1,5/1/0,6
Valori inregistrate la masuratori

(2} Frecventa de masurare a parametrilor luminotehnici este urmatoarea:
-la finalizarea lucrarilor de investilii executate de operator in cadrul contractului, pentru lucrarile de
investitii realizate, cerinta necesara pentru receptia lucrarilor;

{3)Modu! de efectuare a masuritorilor parametritor luminotehnici pe toate cdile de circutatie este
conform prevederilor SR EN 13201-2016

(4)Operatorul va asigura valoarea O(zero), conform facturilor lunare, a facturii anuale reprezentand
energia reactiva penfru investitiile realizate in cadrul contractului.

Art.107. Operatorul are obligatia de a efectua masurarea si inregistrarea urmatoarelor marimi si
evenimente pentru intregul sistem de iluminat public :

MARIMI S| EVENIMENTE MONITORIZATE

Se vor monitoriza in cadrui contractului si se vor raporta cu frecventa anuala in termen de 7 zile de la
incheierea anului, Ia nivelul intregului sistem de iluminat public, inclusiv pentru investitille puse la
dispozitie, urméatoarele:
Durata standard de functionare anuala a ip (T) ~ore
- Durata si programul de functionare anuala a iluminatutui iluminatul stradal (rutier
si pietonal )si ornamental (Ts) — ore
- Durata si programul de funcfionare a iluminatului festiv, pe parcursul unui an (Tf)
—ore
s Putereainstalata (Pi) — kW
o  Putere instalata iluminat iivminatul stradal (rutier si pietonal )si ornamental (Pi s) - kW
o Putere instalata iluminat festiv (Pi f) - kW
Numarul aparalelor de iluminat, total si pe tipuri
Numdérul punctelor de aprindere
Lungimea strézilor cu retea de iluminat public
Lungimea retelei de iluminat public pe tipuri: retea aeriana clasica, retea aeriana torsadata, refea
subterani
e Numdrul de reclamatii

*  Numar de reclamatji justificate

*  Numdr de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de iluminat: refea electricd
aeriand, refea electricd subterana, stalpi, accesorii electrice, lampi. aparate de iluminat)

» Timpul de remediere a unei defectiuni — ore {pe elemente ale sistemului de iluminat: refea
electricd aeriand, refea electric subterans, stélpi, accesoni electrice, lampi, aparate de
iluminat)

Puterea medie instalati pe aparat de ifuminat - kW/buc

Raport lungime retea de alimentare/lungime strazi cu iluminat public - %

Pondere strazi cu iluminat public in total strazi (se referd la lungimi) - %

Numar specific de aparate de iluminat — buc/locuitor

Pondere consum energie electrica pentru iluminatul festiv in total consum iluminat public - %

Pondere consum energie electrica pentru iluminatul arhitectural in total consum iluminat public - %
Pandere retea electrica subterana in total retea electrici - %

Pondere reclamatii justificate in total reclamatii - %
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Costul specific de functionare - Ron/kW instalat , respectiv Euro/kW instalat
Cost specific pe All (Aparat de lluminat) - Ron/Ail, respectiv Euro/Ail

Cost specific intretinere - Ron/kW instalat , respectiv Euro/kW instalat
Numér aparate de iluminat raporiat la numar puncte de aprindere

Putere medie instalata pe punct de aprindere, kW/buc puncte aprindere
Putere medie instalatd pe km de strad3, kVWkm

Art. 108. - In vederea cregterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, autoritatile administratiei
publice locale ale Municipiuvlui Zalau stabilesc cerintele de monitorizare 24-ore din 24 ore a
functionarii sistemului de iluminat, pentru operatorul serviciului de iluminat public, in vederea
semnalarii operative a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasi a sistemului de
iluminat public.

Art. 109. — (1)incilcarea dispozitiilor prezentuilui regulament atrage raspunderea disciplinara,
patrimoniald, civild, contraventionala sau penal3, in conditiile legii.

(2) Autoritétile administratiei publice locale au dreptul s sanctioneze operatorul serviciului de iluminat
public in cazul Tn care acesta nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta si la
nivelul de calitate stabilit in hotérdrea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si conform
contractului de delegare a gestiunii, prin:

a) aplicarea unor penalitati conform contractului de delegare a gestiunii;

b) solicitarea adresata autoritatii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula
licentele de operare;

c) revacarea hotérarii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii §i rezilierea contractului de defegare a
gestiunii serviciului conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART.110.(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza potrivit legii, faptele prevazute la art 37 din
Legea 230/2006 precum si faptele prevazute in art. 47 din Legea 51/2006 .
{3) Constatarea contraventiilor previzute la art, 110, alin{1) si (2)si aplicarea sanctiunilor se fac,
conform competentelor stabilite prin lege de reprezentanti imputerniciti ai ministrului administratiei si
internelor, ai ministrului transporturilor gi infrastructurii, ai presedintilor AN.R.S.C., AN.R.E., ai Garzii
Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor, ai primarului municipiului Zalau,
conform competentelor acestora.
{4) In vederea constatarii contraventiilor prevézute la art. 110, alin(1), reprezentantii imputemnicitj
prevazufi la alin. (2) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile tegii, in cladir, incéperi, la
instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si s execute
masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligali sa puna la dispozitie
reprezentantilor imputerniciti documenteie cu privire la serviciul de iluminat public fumnizat/prestat.

(5) Organele de polifie sunt obligate s acorde, la cerere, sprijin reprezemantilor imputerniciti.

(6) Dispozitiile referitoare la contraventfi, prevazute la la alin. (1) - (4) ale prezentului articol, se
completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificiri si completari prin
Legea nr. 180/2002, cu modificarile $i completarile ulterioare.

ART. 111, Prezentul regulament s-a elaborat in conformitate cu regulamentul — cadru al serviciuiui de
iluminat public aprobat prin Ordinul ANRSC nr.86/20.03.2007

)
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ANEXA la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Zalau

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU

Nr crt. Indicatori de performanta* Trimestrut Total
[ I 1] v AN
0 1 2 3 4 5 6
1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
13- Calitatea serviciilor prestate
a) numarul de reclamatji privind 30 30 30 30 120
nefunctionarea iluminatuiui public( nu sunt
cuprinse reclamatiile din zonele in care nu
exista iluminat public);
b) numérul de constatari de nerespectare a 3 2 2 3 10
calitaii ilwminatului public constatate de
autoritatile administratiei publice locale si
notificate operatorului ;
¢)% din numarul de reclamatii si notificari 100% 100% | 100% 100% 100%
justificate de la punctele a), b) referitoare la
SIP in zonele de risc rezolvate in 4 ore;
d)% din numarul de reclamatii si notificari 90% 90% 90% 90% 90%
justificate de la punctele a), b) referitoare la
SIP( altele decat cele din zonele de risc),
rezolvate in 24 de ore;
1.2, INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
1.2.1 INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
a) numarul de fntreruperi neprogramate 1 1 1 1 4
constatate, etc.;
b) numarul de strazi, alei, monumente afectate | 5 5 5 5 20
de intreruperile neprogramate;
c) durata medie a intreruperilor 4ore 4ore 4ore 4ore 4dore
1.2.2 INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numarul de intreruperi programate, 1 1 1 1 4
anuntate utilizatorilor.;
b) numérul de strazi, alei, monumente afectate | 5 5 5 5 20
de intreruperile programate;
c) durata medie a intreruperilor programate; 4ore 4ore 4ore 4ore 4ore
d) numarul de intreruperi programate, care au | 0 0 0 0 0
depdsit peripada de infrerupere programata;
1.2:3. INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE BENEFICIARILOR( COMUNITATEA LOCALA)
a) numarul de Tntreruperi neprogramate 1 o 1 0 2
datorate distrugerilor de obiecte apartinand
sistemului de iluminat public
b) durata maxima de remediere si repunere in | 24ore 0 240re, 0 -24ore,
functiune pentru intreruperile de la punctul a) respectiv respectiv respectiv
4 ore in 4 ore in 4 orein
zone de zone de zone de
risc risc risc
1.3. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORULUI/ BENEFICIARILOR
INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
a} procentul din sesizarile de la punctul 1.1, a) | 100% 100% | 100% 100% 100%
la care s-a raspuns in termen de 30 de zile
calendaristice:
a) procentul din notificarile de la punctul 1.1. 100% 100% 100% 100% 100%
b) Ia care s-a rAspuns Tn termenul stabilit prin
notificare ;
2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
2.1 INDICATORI DE PERFORMANTA [ | |
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GARANTATI PRIN LICENTA

a)numdrul de sesizdri scrise intemeiate privind | 0 0 0 0 0
nerespectarea de cétre operator a obligatiilor

din licenta;

b) numérul de incalcari a obligatiilor 0 0 0 0 0

operatorului rezultate din analizele si
controalele ANRSC si modul de solutionare
pentru fiecare caz de incélcare a acestor

obligatii;
*La calculul indicatorilor nu se iau in considerare zonele care nu sunt prevazute cu sistem de iluminat
public.
DELEGAT, DELEGATAR
SC CITADIN ZALAU SRL
DIRECTOR EXECUTIV
—_——
IOAN GHEORGHE MIC
; { 9 : ‘&\M‘;ﬁR[“ S
NG Vi3l gty
DIRECTOR EXECUTIYV,

SZABO ANDRAS KULCSAR

CONSILIER JURIDIC DIRECTOR EXECUTILYV,
DAN SABADAS DIRECTIA TEHNICA
ING. DANUT (JQSMIN CUREA

COMPARTIMENT ACHIZITII
ANCA COSMA

. DIRECTOR EXECUTIY,
DIRECTIA[PAT ONIU
ALEXAN RA

[ X/

AV ICIUL JURIDIC,
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CONTRACT
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public

1. Pirtile contractante

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,
inregistrata la Registrul Comerfului sub nr. J12/352/2002 , cod operator date
cu caracter personal 17755, Cod de Inregistrare Fiscala : RO 14476722, cu
sediul in Cluj-Napoca, str.Ilie Macelaru, nr.28A, judetul Cluj, cont IBAN :
RO19 RNCB 0106 0098 3421 0001, deschis la BCR;
prin
Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Zalau cu sediul in Zalau,
B-dul.Mihai Viteazul nr.79, jud.Silaj, tel. 0260-605746, fax 0260-605704,
cont nr. RO48RNCB0214005546050001 deschis la BCR Zalau, reprezentati
prin Director ing. Ardelean Ovidiu si Sef serv.Financiar Ec.Hosu Anamaria ;
in calitate de proprietar al sistemului de distributic a cnergiei electrice,
denumit in continuare Proprietar,

si:

Municipiul Zalau, cu sediul in Zalau, str Piata Iuliu Maniu, nr.3, judetul Salaj,
telefon/fax 0260.610550/0260.661869, cod unic de inregistrare 4291786,
reprezentati prin IONEL CIUNT, avénd functia de primar, Potrovita Stelian, avind
functia de secretar si Cuibus Mariana avind functia de director executiv al Directiei
economice, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, denumit in

- continuare Autoritate locali,

denumite in continuare Parti, au convenit incheierea prezentului contract, cu
respectarea prevederilor de mai jos.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului 1 constituie folosirea infrastructurii sistemutui de
distributie a energiei electrice aparinand Proprietarului pentru realizarea
serviciului de iluminat public de citre Autoritatea locali pe teritoriul Municipiului
Zalau, conform anexei nr. 1.




3. Durata contractului

Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se incheie pe durata
existentei acesteia, dar nu mai putin de 5 ani de la plata finala in cadrul
contractului de finantare inchejat de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru
finantarea investitiilor de modemizarea si extindere a iluminatuluj public in

cadrul POR 2014-2020, Axa 3.1.c-Iluminat public, prevazute in anexa 4 . la
prezentul contract,

4. Pretul contractului -
Folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice aparfinind S J
Proprietarului de citre Autoritatea locali, pentru realizarea serviciului de iluminat
public, se face in mod gratuit.

5. Intrarea in vigoare a contractului
Ccéritr%t(,kintra in vigoare la data semniirii lui de ciitre ambele Parti, respectiv

6. Definitii
Termenii $i expresiile care se regasesc redactate cu caractere italice au
semnificatia prezentati in anexa nr. 2 Ia prezentul contract.

7. Documentele contractului
Documentele contractului, care constituje anexe ale acestuia, sunt, dupa caz:

a) planul cu schema refelei de distributie si a instalatiilor de iluminat public .~
anexa pr. 1 cu: )

-lista cu posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat
public;anexa 1.1

- lista cu lungimile pe tronsoane a refelei de de iluminat public si numarul
stalpilor ;anexa 1.2

b) conventia de exploatare, anexi la contractul pentru serviciul de distributie
a energiei electrice (anexa nr. 3);
¢) copii ale certificatelor de racordare;

8. Puncte de delimitare
Punctele de delimitare sunt:

8.1 §n cazul sistemelor folosite atét pentru distributia energiei electrice, cat si
pentru iluminatul public, la clemele la care se racordeazi coloanele de alimentare

2

5%



ale corpurilor de iluminat public in refeaua aeriani; clemele si implicit contactele
electrice se consideri ca ficind parte din sistemul de iluminat public;

8.2 In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru ituminatul public, de reguli in
tablourile de distributie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare ciitre
punctele de aprindere; daca acest lucru nu este posibil, in punctele de aprindere, la
punctele de racord ale cablurilor care le alimenteazi; in primul caz, suruburile de
prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuie 2 energiei electrice, iar in
cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de masurare este in
sarcina distribuitorului de energie electrici.

9. Drepturile Autorititii locale

9.1 Autoritatea locali are dreptul de a executa exploatarea si intretinerea
instalatiilor de iluminat public, in aval de punctele de delimitare, respectiv de a
efectua lucriri operative, revizii tehnice i reparafii curente, cum ar fi:

- analiza stérii tehnice a instalatiilor;

- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale Ia corpurile de
iluminat si accesorii;

- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice
deosebite: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciuri etc.;

- demontiri de elemente ale sistemului de iluminat public;

- interventii in sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizari;

- revizia si, dupi caz, inlocuirea corpurilor de iluminat $1 accesoriilor (lampi,
balasturi, ignitere, condensatoare, sigurante, coloane de alimentare etc.);

- inlocuirea consolelor (bratelor pentru corpuri de iluminat) i a corpurilor de
ituminat;

- acfiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor
festive sau deosebite (conectarea si deconectarea ghirlandelor etc.).

9.2 Autoritatea locali are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public
utilizand infrastructura sistermuluj de distributie a energiei electrice a
Proprietarului, de a realiza si mentine investitiile in sistemul de iluminat public pe
o perioada de cel putin 5 ani de la plata finala in cadrul contractuluj de finantare
incheiat de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru finantarea investitiilor de
modernizarea si extindere a iluminatului public in cadrul POR 2014-2020, Axa
3.1.c-Tluminat public, prevazute in Anexa 4 la prezentul contract ,in conditiile
legii, 5i cu respectarea prevederilor acesteia si a obligatiei precizate la pct. 11 lit.
g).

9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, thierile de modelare a vegetatiei
daci aceasta afecteazi functionarea corespunzitoare a instalatiilor de iluminat
public din aval de punctele de delimitare; Lucririle se executi cu anuniarea
proprietarului,

&%



10. Drepturile Proprietarului

Proprietarul are urmatoarele dreptun, in conditiile legii:

a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functicnérii normale a
sistemului de distributie a energiei elecirice din localitate, pentru reviziile,
reparatiile §i interventiile necesare, respectiv pentru modernizarea san
retehnologizarea acestuia;

b) servitutea de trecere subterani, de suprafatd sau acriand, care cuprinde dreptul
de acces si de executare a lucririlor la locul de amplasare a sistemului de
distribugie a energiei electrice din localitate, cu ocazia interventiei pentru
modernizari, revizii, reparatii i avarii,

¢) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz si de servitute cu titlu
gratuit;

d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucririle de defrisare a vegetatiei
si/sau taierile de modelare pentru crearea §i mentinerea distantei minime fati de
reteaua electricd de distribugie din localitate;

e) si solicite despagubiri Autorititii locale in cazul in care, ca urmare a unor
interventii neautorizate sau ca urmare a unor defectiuni produse in instalatia
acestuia, s-an produs daune la instalatiile aflate in exploatarea Proprietarului.

11. Obligatiile Autorititii locale

Autoritatea locala are urmitoarele obligatii:

a) sa asigure exploatarea si Intretinerea/mentenanta sistemului de iluminat
public, in aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat si autorizat
conform prevederilor reglementarilor in domeniul muncii , in domeniul energiei
inclusiv reglementari emise de Autorititii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestati conform
"Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazi, execut,
verificd si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic”;

b) sii respecte, la realizarea lucrarilor de exploatare §i intretinere a sistemului de
iluminat public, reglementirile de securitate a muncii in vigoare si instrucfiunile
proprii de securitate a muncii pentru instalagii electrice in exploatare, elaborate
conform legii;

¢) sa solicite prin cerere Proprietarului luarea de misuri suplimentare de
protectie §i securitate a muncii in instalatiile proprii, daca acestea sunt necesare §i
previzute de norme, pentru executarea unor lucriri in instalatiile Autorititii locale;

d) sd asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzitor, functionarea
selectivi a protectiilor din sistemul de iluminat public in raport cu cele din sistemul
de distributie a energiei electrice;



€) si nu execute manevre sau lucriri in instalatiile Proptietarului situate tn
amonte de punctul de delimitare, daci acestea nu sunt convenite prin conventia de
la pct. 7 Iit. ¢) sau prin programele previzute la lit. f);

f) si solicite Proprietarului incheierea unui program de lucriiri pentru fiecare
lucrare in parte, din categoriile previizute in conventia de la pet. 7 lit. c), care
necesiti interventii §i in instalatiile Proprietarului situate in amonte de punctul de
delimitare si sa execute lucrarile numai in baza acestui program,

g) sé respecte etapele si procedurile previzute de reglementirile in vigoare
privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de distributie, in cazul in care
vrea sd dezvolte serviciul de iluminat public utilizind infrastructura sistemului de
distributie a energiei electrice a Proprietarului, 5i si suporte, in conditiile legii,
costurile acestei dezvoitari; lucririle respective se proiecteazi si se executd numai
€u operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz, executs, verifica $i exploateaz3i instalatii
electrice din sistemul electroenergetic",

h) s obtind avizele, acordurile §i autorizatiile stabilite de actele normative in
vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de
elemente suplimentare (console, brate, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin
inlocuirea celor existente cu altele de alt tip;

1) sd incheie cu Proprietarul o conventie de exploatare, anexi la contractyl de
furnizare a energiei electrice si/sau la contractul pentru serviciul de distributie a
energiei electrice §i la prezentul contract, cu stabilirea moduluj de colaborare dintre
Pérti pentru desfasurarea activititilor mentionate la pct. 9.1, precum si cu
nominalizarea personalului Pirtilor cu competen{a in exploatarea instalatijlor
proprii si modalititile de contactare;

J) la incheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau
operatori economici atestati, pentru realizarea lucririlor de exploatare si
Intrefinere/mentenant a sistemului de iluminat public, s3 impuni acestora
obligatiile specifice ce deriva din prezentul contract;

k) sa restituie Proprietarului, pe bazi de proces-verbal, in vederea casirii si
valorificiirii ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a
executirii de citre Autoritatea locald a unor lucrir; de reabilitare sau modernizare a
sistemului de iluminat public;

I) si programeze lucririle in sistemul de iluminat public care necesit3 scoaterea
de sub tensiune §i a rejelei de distributie a energiei electrice astfe] incét, pe cat
posibil, acestea si coincids ca perioadi de executie cu lucririle planificate ale
Proprietarului i s colaboreze cu acesta in scopul de a se afecta cat mai putin
alimentarea cu energie electrici a consumatorilor.



12. Obligatiile Proprietarului
- Proprietarul are urmitoarele obligatii:
a) sd permit3, in conditiile prezentului contract, folosirea infrastructurii
sistemului de distributie a energiei electrice care ii apartine pentru realizarea
serviciului de iluminat public de ciitre Autoritatea locali;
b) s& respecte reglementirile §i normele generale §i specifice de protectie si
securitate a muncii in vigoare pentru activitatea de distributie si utilizare a energiei
electrice; — 2
¢) sa ia mésuri de protectie si securitate a muncii in instalatiile proprii, daci
acestea sunt necesate §i previzute de norme pentru executarea unor lucriri in
instalatiile Autoritatii locale, la cererea acesteia;
d) s3 nu execute manevre sau fucréri in instalatiile Autoritatii locale situate in
aval de punctul de delimitare, daca acestea nu sunt convenite prin conventia de la
pet. 7 lit. ¢) sau prin programele previzute la lit. €);
e) sa incheie program de lucriri cu Autoritatea locald, la solicitarea acesteia,
pentru fiecare lucrare din categoriile prevazute in conventia de la pet. 7 lit. c), ce se
executa in instalatia Autoritatii locale, dar necesiti interventii i in instalatiile
Proprietarului situate in amonte de punctul de delimitare;
f) sa incheie cu Autoritatea locald o conventie de exploatare, anexi la contractul
de furnizare a energiei electrice si/sau la contractul pentru serviciul de distributie a
energiei electrice §i la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre
Parti pentru desfdgurarea activititii de exploatare, pentru remedierea
deranjamentelor, precum i cu nominalizarea personalului Partilor cu competenti - )
in exploatarea instalatiilor proprii si modalititile de contactare.
g) sa mentina infrastructura aferenta sistemului de distributic a energiei electrice
utilizata de Autoritatea locala pentru realizarea investitiilor in sistemul de
iluminat public cu finantare prin POR 2014-2020, Axa 3.1.c-Iluminat public.
pe o perioada de cel putin 5 ani de Ia plata finala in cadrul contractului de

finantare incheiat de aceasta cu MDRAPFE,prevazute in Anexa 4 Ia prezentul
contract,

13. Norme

Activititile de exploatare si de mentenanga a sistemului de distributie a energiei

electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de citre Pirti, cu
respectarea normelor,

14. Forta majori
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14.1 Forta majori este constatati de o autoritate competenta.

14.2 Forta majorsi exonereaza Pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

14.3 Partea care invoci forfa majori trebuie si notifice acest lucru in scris
celeilalte Parti, complet, in decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind §i
perioada in care urmirile ei inceteazi, cu confirmarea autoritatii competente de la
locul producerii evenimentului ce constituie fortd majori §i certificarea ei de ciitre
Camera de Comert 5i Industrie.

14.4 Partea care invoca forta majori va lua toate misurile care ii stau la
dispozitie In vederea limitirii consecinfelor.

14.5 Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlaturi efectul
exonerator de riispundere al acesteia, dar antreneazi obli gatia Partii care trebuia si
© comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Pérti contractante prin faptul
necomunicairii.

14.6 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei
majore, dar fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia
acestora.

15. Modificarea contractului

15.1 Contractul se modifici in situatiile in care intervin modificri sau extinderi
in instalatiile mentionate in anexa nr. 1.

15.2 Modificarea contractului se face prin acte adifionale in care se mentioneazi
modificirile intervenite in anexa nr. 1 $i prin actualizarea acesteia.

16. Rezilierea contractului

16.1 Contractul se reziliaz, dupi caz:

a) la cererea Autoritiitii locale, in cazul realizirii unui sistem de iluminat public
cu infrastructuri proprie:;

b) prin acordul pirtilor

16.2 Eventualele costuri aferente unor lucriri in sistemul de distributie a energiei
electrice sau in sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se
suportd, dupd caz, de citre Autoritatea local, respectiv de cétre Proprietar,
conform legji.

17. Plata de daune
Nerespectarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin

prezentul contract de ciitre una dintre Parti da dreptul Pirtii lezate de a pretinde
plata de daune-interese.

18. Solutionarea litigiilor



18.1. Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative directe, orice neingelegere sau disputi care se poate ivi intre ele in cadrul
sau in legdtura cu indeplinirea contractului.

18.2. In cazul in care, dupi 15 zile de 1a inceperea acestor tratative, Partile
contractante nu reugesc si rezolve in mod amiabil o divergenti contractuali,
fiecare Parte-poate solicita ca disputa s3 se solutioneze de citre instanta
judeciitoreasca competenti. Péni la pronuntarea unei hotarari judecétoresti

definitive, Partile i5i vor indeplini in continuare obligatiile care le revin conform
prezentului contract.

19. Limba care guverneazi contractul
Limba care guverneazi contractul este limba roméni.

20. Comuniciri

20.1 Orice comunicare Intre Pirfi, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie si fie transmis3 in scris; documentele scrise trebuie inregistrate
atét in momentul transmiterii, c4t $i in momentul primirii.

20.2 Comunicérile intre Pirti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.3 Orice schimbare privind numele uneia din Pirtile semnatare, a adresei, a
numérului de telefon sau de fax etc., se va comunica in scris celeilalte Pirti, in
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificirii.

21. Legea aplicabild contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

22. Dispozitii finale

22.1 In cazul extinderii sistemului de distributie a energiei electrice, finantat} i
conditiile legii, sau al reconstructiei celui existent, Pirtile vor stabili, de comun
acord, dac# aceasta va fi folosita si pentru iluminatul public. Dimensionarea
extinderii sistemului de distributie a energiei electrice se va face in mod
corespunzitor deciziei pargilor.

22.2 In cazul in care Proprietarul modific traseul liniei electrice aeriene,
infrastructura aferenti sistemului de distributie care nu mai este necesari acestuia,
poate fi preluati de citre Autoritatea locals, cu justa despagubire, calculati la
valoarea neamortizati a infrastructurii disponibilizate.

22.3 Pentru neexecutarea, in totalitate sau partiali, a obligatiilor previzute in
prezentul contract, Pértile rispund conform prevederilor legale in vigoare.
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22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Pértile semnatare, a adresei, a
numérului de telefon sau de fax etc., se va comunica in scris celeilalte Parti, in
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificirii.

22.5 Toate modificarile intervenite in prezentul contract se vor face numai prin
act aditional, semnat de ambele Pirti.

Prezentul contract s-a incheiat astizi 1.60-’220&10 in 2 (doud) exemplare,
deopotrivi originale, din care unul la Proprietar §i unul la Autoritatea locali.

Proprietar, Autoritate locali,
MUNICIPIUL ZALAU,
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ANEXA 2
la contractul-cadru

DEFINITH

Amonte, aval Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor
dinspre instalafiile sistemului de distributie a energiei
electrice spre instalatiile sistemului de iluminat public

Atestat  Act tehnic si juridic, emis in conformitate cu Regulamentul
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazi,
executd, verificd gi exploateazi instalatii electrice din
sistemul electroenergetic, prin care se acordi o permisiune
unui operator economic, persoani juridics, pentru
desfisurarea de activititi de proiectare sau executare de
instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic
National

Autoritafi de Autoritatea Nationals de Reglementare pentru Serviciile
reglementare Comunitare de Utiliti{i Publice (ANRSC) si Autoritatea
competente  Nationalad de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)

Aviz tehnic  Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care
de racordare se emite de citre operatorul de refea la cererea unui
consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de
racordare la refeaua electric, in vederea satisfacerii

cerintelor consumatorului, prevazute 1a solicitarea avizului

Balast Dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau maij
multor lampi cu descarciri avand drept scop limitarea
curentului la valoarea necesari

Conventie  Act juridic incheiat intre operatorul de di stributie
de exploatare (distribuitor) §i un utilizator al refelei de distributie,
prin care se precizeazd aspecte legate de delimitarea
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instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer,
conditiile de exploatare si intretinere reciproci a
instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor,
interventii in caz de incidente/deranjamente etc.

Corp de Aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia
iluminat  luminii produse de Ja una sau mai multe ldmpi ciitre exterior,
care cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii s
protejarii lampilor, circuitele auxiliare i componentele
electrice de conectare la refeaua de alimentare, care asigurd
amorsarea §i functionarea stabili a surselor de lumina

Daune Prejudicii suferite de una sau ambele parti semnatare ale
contractului

Daune interese Daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau
compensatorii parfiald, sau pentru executarea necorespunzatoare a
obligatiei contractuale

Daune interese Daune interese acordate pentru simpla intirziere in
moratorii  executarea unei obligatii contractuale

For{a majord Un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se
datoreazi greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
previzut la momentul incheierii contractului si care face
imposibili executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; pot fi considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a une;
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativi. Nu este considerat forts majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fiird a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti

Igniter Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa
amorseze o lampi cu desclirciiri fird preincilzirea
electrozilor

Licenta Actul tehnic si juridic emis de ANRE, prin care, la
solicitarea unei persoane fizice/juridice romane sau striine,

il




acesteia i se acorda permisiunea de exploatare comerciali a
unor capacititi energetice din sectorul energiei electrice si
al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta
servicii necesare functiondrii coordonate a SEN, respectiv
pietei de energie electrica

Lucrdri  Ansamblu de operafii §i activitafi pentru supravegherea

operative  permanenti a instalatiilor, executarea de manevre programate
sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmérirea
comportirii in timp a instalatiilor

Mentenanta  Ansamblul tuturor actiunilor tehnice §i organizatorice care
se executa asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si
componentelor considerate mijloace fixe aflate in exploatare
gt care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea
stérii tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care
au fost proiectate

Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementiri, prescriptii
energetice, instructiuni, hotarari si alte acte normative,
contracte sau alte documente oficiale

Operator de  Orice persoand care detine, sub orice titlu, o refea
distribuiie electrici de distributie si este titulari a unei licente de
distributie prin care rispunde de operarea, asigurarea
intretinerii §i daci este necesar, dezvoltarea retelei de
distribufie intr-o anumiti zoni si, acolo unde este
aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum
si de asigurarea capacititii pe termen lung a sistemului de a

raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei
electrice '

Operator de  Persoana juridici titulard a unei licente de
iluminat  furnizare-prestare, emisi de autoritatea competenti, care
public asigurd prestarea serviciului de iluminat public

Punctde  in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public,

delimitare ¢4t si pentru distribufia energiei electrice reprezinta
punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei
electrice si sistemul de iluminat public care se stabilegte

12
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la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public

Reparatii  Ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
curente programe, prin care se urmiregte readucerea tuturor partilor
instalaiei la parametrii proiectati prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea pértilor din instalatie care nu
mai prezinti un grad de fiabilitate corespunzétor

Retea Reteaua electrici cu tensiunea de linie nominali pani la 110
electricide kV inclusiv

distributie

(RED)

Revizii Ansamblu de operatii §i activitali de mici amploare executate
tehnice  periodic pentru verificarea, curitirea, reglarea, eliminarea
defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop
asigurarea funcfiondrii instalatiilor pani la urmitoarea’
lucrare planificati

Serviciul de Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea actiunilor si
iluminat  activitatilor de utilitate publici si de interes economic si
public social general desfasurate la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea antoritatilor administratiei publice
locale, in scopul asiguririi iluminatului public

Sistem de  Totalitatea instalaiilor definute de un operator de

distributie a distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv

energiei  elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii

electrice  electrice, posturi de transformare si alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie
nominal’ péni la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii
energiei electrice de la retelele electrice de transport sau
de la producitori catre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electrici

Sistemde  Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
iluminat  distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasi
public tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de
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susfinere a liniilor, instalatii de legare la pimént,

console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comand,
automatizare gi masurare utilizate pentru iluminatul public,
cu exceptia acelora dintre elementele care fac parte din
sistemul de distributie a energiei electrice

Surside  Obiectul sau suprafafa care emite radiatii optice in mod

lumind/lampa uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este
caracterizatd printr-un ansamblu de proprietiti energetice,
fotometrice gi/sau mecanice

---------------
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Anexal.1l
Nr. |Post de Tip PA Nr.iesiri [Strada Jobs.
crt. Jtransformare Nr. inventar
1. Tpma Sere Flori BMPIP 1-LEA  |Fabricii pana fa intersectie cu Garij
2202703 si Garli
2. |PTABTSC BMPIP 1-LEA Saguna pana la intersectie cu Crangului
' 2202681}1-LES  |CS-st. 18
3. | PTAB Crangului BMPIP 2-LEA Crangulul pana la intersectie cu Sapuna
2202979} CS-st. 18
Branduselor, Teofil Mold., Begoniilor,
Toporasilor, Ghinceilor
4. |PTAB Veronica BMPIP J-LEA Veronica de Salaj,
de Salaj Sarmas in sus de {a PT
5. JPTAB Sarmas BMPIP 3-LEA  [Sarmas de la CS intersectie cu Ghioceilor,
2202991 pana fa PT Veronica de Salaj, Ghe. Sincai
Ghe. Pop de Basesti, Romata,
Petre Dulfu
6. |PTZCarmangerie  {BMPIP 2-LEA  |Sarmas de la PT pana la CS intersectie cu
2202495 Ghiocellor
Porelissum pana la PT Bazine apa Ortelec
7. |PTAB Florilor BMPIP 2-LEA Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18
~ Pana in centru statie autobuz
‘, Kossuth(+2 st. Livada Meses inter.,
cu L. Rebreanu),L. Rebreanu, 6 Martie,
incinta Cimitir, A, Endre
8. |PTZBl.O BMPIP 1-{EA Ghe. Lazar pana Ja PT Florilor
2202497]1-LES
9. |PTZ 6 Martie BMPIP 1-LEA C. Coposu intersectie cu Dlarilor panala
2202499 PT Dr. Judetene, 1 Mai, Ghe. Bujor
10. }PTZ Dr. Judetene BMPIP 1-LEA C. Coposu de la Or. Judetene panala
2202491 BMPIP Dacia, Tipografilor pana sus langa
depozit
11. |PTA Episcopie PA 2-LEA Tipografitor pana la CS intersectie cu
2301553 str. Lacului
Viilor
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2202486} 2-LES

12. JPTAB Lac BMPIP 3-LEA  {C. Coposu pana la Pens, Viad
2202686 Lacuiui pana fa inter cu Tipografilor
Cascadai
Paraului
13. § PTZ Dacia BMPIP 1-LEA C. Coposu partea dreapta urcare pana la
sensul giratoriu, Paraului de la
inter C. Coposu pana fa PT Lac
14. |PTAB Bazine apa BMPIP 3-LEA Cetinei,
Bradet Ghe. Doja de 13 peco pana la str. Cetinei
2203109
15. JPTAB Vanatorilor  [BMPIP 3-LEA Al. Dealului pana langa H. Roval,
2202983 Vanatorilor,
Freziilor, Pescarilor
16, {PTZ Olarilor BMPIP 3-LEA Olarilor spre Zalau cu ramificatie str.
2202683 Trandafirilor si Bail
Pomilor
Olarilor de la intersectie cu Dacia pana in
. - Muncitorilor
17. }PTZ Muncitorilor  |BMPIP 1-LEA Gh. Doja de la intresectie cu Muncitorilor pana
2202488|2-LES la intersc. cu Eminescu si ramificatie Dacia
18. |PTZ Bradet 3 BMPIP 1-LEA Gh. Doja de la intresectie cu Vanatorilor pana
22021496|1-LES Is peco Mezei
19. |PTAB Stadion BMPLP 2-LEA Hasdeu de la PT Stadion s} Eminescu
2202985 Stadion de la PT si Clocarliei
20. IPTZH 39 BMPIP 2-LEA Str. Meses
2202483 Hasdeu 2 st. intersectie cu Stadion
21. {PTZ Procuratura BMPIP 2-LEA 22 Dec. pana la PT Crasnel se ramifica cu Nicolae

Balcescu si D. Gherea pana la B. N. Antal
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghargariu
si Cosbuc pana la intresectie cu Titulescu

22. IPTZ Crasnei BMPIP 3-LEA 22 Dec. de la PT Crasnei pana la intrsectie cu Csarda
2202500 se ramtifica cu B. N. Antal,D. Gherea pana la B.N.Antat
— Cerbului, Stanei, Caprioarei, Bradetului, Ciresului,
’ Livada, lon Caraion
Decebal
23. |PTAB Oborului BMPIP 2-LEA D Gherea de la B.N.Antal si capat
Qborului, Merllor, 22 Dec, de la Csarda pana la inters,
cu Moril, Agarbiceanu
24, |PTABIPL Crasnei BMiPIP 2-LEA 22 Dec. de la intrs. PT IPL Crasnei pana la PT
2202528 Merilor se ramifica Padurii
Campulei, Morii
25. |PTZ Ferma Meses |BMPIP 2-LEA Marii de |2 PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnel
2202679 PT Ferma Meses pana la capatul strazii Morii
26. [PTAB Merilor BMPIP 2-LEA 22 Dec. catre Aghires si se ramifica T. Maiorescu s
2202654 Artur Vaitoianu

Merilor langa PT Merilor 3 stalpl




lnT C/?F:? Danfel

27. |PTZ Casa de BMPIP 1-LEA Crinubui, Closca de la Crinului cu intrs. Cu Titulescy,
Cultura 2202494|1-LE8 Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului
Crisan de la bl. 7 pana la S¢. Eminescu
28, |PTZ Scoala BMPIP 1-LEA Solomon Jozsef
Speciala 2202989
29. |PTZ Traian BMPIP 1-LEA Traian de la intresectie cu Closca pana fa nr.72 CS
2202677
30. JPTAB Andrei BMPIP 2-LEA A. Muresan de 1a CS de la nr,72 pana la capat
{Muresanu Cosbuc de la inters. A Muresan pana in capat
31. |PTZ Internat BMPIP 1-LEA Closca de Ia intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului
2202986 deriv. 2 stalpi pe Crisan , | Barbu, Traian, Liliacului,
Narciselor, s. Jozsef din Traian, Razelor, Margaretelor,
Turturerelor, Salcamilor
32, |PTZ Pletris BMPIP 1-LEA M. Gorki, Baconschi, Bacovia, Visinilor, A. Muresan
2202675 de la inters. Cu CLOSCA la S. B-tiu
33. |PTZ Punct BMPIP 1-LEA Aleea Tineretulul
Gospodaresc 2202485
’:’- PTZBL.BZ BMPIP 1-LEA Fagetului, Brasovului, 1asulul intre Brasovului st Meteo,
Meteo
35. |PTAB Ortelec sat BMPIP 2-LEA Cetatii,Lazuri,Cimitirului, Luncli,Deleni,
Moigradului,Bujorilor, Plopului, Macilor, Maguricei
36. |PTA Ortelec BMPiIP 1-LEA Parului,Dudului,Padureni,Plevnei,Bujorilor
Plevnei 2203274 Fundatura
37. |PTA Ortelec Mal BMPIP 1-LEA Cetatil, Lazuri
2203273
38. JPTAB Bazine BMPIP Porolissum
Ortelec 2202984
39. |BMPIP Careiului BMPIP Careiulul, Hategului, Bucurestiului, Giurgiului,
2203281 Constantei, Aiudutui, Hunedoarei, lasului intre
Canstantei si Oradei
40. [PTAB Valea Mitei PA 2-LEA Vatea Mitei
43—~ fPTA Ferma Bradet |PA 1-LEA Razboieni
.42. PTZ Peco BMPIP 2-LEA Lupului
Rezervoare
43. |PTAB Garnizoana |BMPIP 2-LEA Brasovului, lasuiul, Craiovel, Constantei
Hunedoarei
44. 1PA Digului 1-LEA Digului
45. |PTA Stanz 1 PA 1-LEA Stana
46. |PTA Stana 2 1-LEA Stana
47, [PTA AND Meses PA 1-LEA Stejarului
Verificat intocmit
Sef COR MT/IT Zslau Ing. Solomonean Victor
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Anexa 1.2
Nr. |Strada Nr. Tip Nr. Obs.
crt. stalpi cond. corpuri
1. |Fabricii pana fa intersectie cu Garii 31|TYIR 23
si Garii 7 6
- 2. |Saguna pana la intersectie cu Crangului 3G|TYIR 33
® csstas
3. |Crangului pana la intersectie cu Saguna 95|TYIR 78
CS-st. 18
Branduselor, Teofil Mold., Begonlilor,
Toporasilor, Ghioceilor
4. |Veronica de Salaj, 41|TYIR 29
Sarmas in sus de la PT
3. |Sarmas de {a CS intersectie cu Ghioceilor, 65|TYIR 65
pana la PT Veronica de Salaj, Ghe. Sincai
Ghe. Pop de Basesti, Romana,
Petre Dulfu
6. [Sarmas de la PT pana 1a CS intersectie cu 62| TYIR 49
Ghioceflor Clasic
Parglissum pana la PT Bazine apa Ortelec
7. |Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18 79|TYIR 83
~—1pana in centru statie autobuz
- ’ Kossuth(+2 st. Livada Meses inter.
cu L. Rebreanu),L. Rebreanu, & Martiz,
incinta Cimitir, A. Endre
8. |Ghe. tazar pana la PT Florilor 23|TYIR 26
9. |C. Coposu interseetie cu Olarilor panata 27|TYIR 27
PT Dr. Judetene, 1 Mai, Ghe. Bujor Clasic
10. [C. Coposu de fa Dr. Judetene panala 34{TYIR 25
BMPIP Dacia, Tipografilor pana sus fanga
depozit ’ .
11. |Tipografilor pana la CS intersectie cu 17{TYIR 14
str. Lacului
Viitor




. |C. Coposy pana la Pens. Viad TOITYIR
Lacului pana la inter cu Tipografilor
Cascadei
Paraului

. |€. Coposu partea dreapta urcare pana |z 27|TYIR
sensul giratoriu, Paraului de la
inter C, Coposu pana la PT Lac

. |Cetinei, 23iTVIR
Ghe. Doja de la peco pana la str. Cetinei

. [Al. Dealului pana langa H. Royal, S56[TYIR
Vanatorilor, Clasic
Frezilor, Pescarilor

. |Olarilor spre Zalau cu ramificatie str. 421TYIR
Trandafirilor si Baii
Parnilor
Olarlior de Ia intersectie cu Datia pana in
Muncitorilor

- |Gh. Daja de la intresectie cu Muncitorlior pana 32|TYIR
la intersc. cu Eminescu si ramificatie Dacia

- |Gh. Doja de la intresectie cu Vanatorilor pana 10|TYIR
la peco Mezei

. |Hasdeu de la PT Stadion si Eminescu S1iTYIR
Stadion de la PT si Ciocarlie

. |Str. Meses 4|TYIR
Hasdeu 2 st. intersectie cu Stadion

+ |22 Dec. pana la PT Crasnei se ramifica cu Nicolae 64{TYIR

Balcescu st D. Gherea pana la B. N. Antal
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghergariu
si Cosbuc pana la intresectie cu Tituleseu

. |22 Dec. de la PT Crasnei pana la intrsectie cu Csarda 1221TYIR
se ramifica cu B. N. Antal, D, Gherez pana la 8.N.Antal
Cerbului, Stanei, Caprivarei, Bradetului, Ciresuiul, clasic
Livada, lon Caraion
Deacehal
D Gherea de la B.N.Antal si capat 69{TYIR

Oborului, Merilor, 22 Dec. de Ia Csarda pana la inters.
cu Moril, Agarbiceanu

- [22 Dec. de I3 intrs. PT IPL Crasnei pana la PT 47{TYIR
Merilor se ramifica Padurii
Campului, Morii

Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnei 38|TYIR
PT Ferma Meses pana la capatul strazii Morii
. |22 Dec. catre Aghires si se ram. T. Maiorescuy si 21|TYIR

Artur Vaitoianu
Merilor langa PT Merilor 3 stalpi




. |Crinului, Closca de fa Crinului cu intrs. Cu Titulescu, 49| TYIR a5

Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului clasic
Crisan de la bl. 7 pana la 5¢. Eminescu Alunului
. {Solomon Jozsef 9{TYIR 7
. |Traian de la intresectie cu Closca pana la nr.72 CS 15/TYIR 15
clasic
. JA. Muresan de la CS de 1a nr.72 panz la capat 34|TYIR 24
Cosbuc de la inters. A Muresan pana in capat clasic
. {Closca de la intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului 91|TYIR 85
deriv. 2 stalpf pe Crisan , | Barbu, Tralan, Lillacului, clasic

Narciselor, s. Jozsef din Traian, Rozelor, Margaretelor,
Turturerelor, Salcamilor

. |M. Gorki, Baconschi, Bacovia, Visinilor, A. Muresan 30|TYIR 29
de la inters. Cu CLOSCA la $. B-tiu clasic
- |Aleea Tineretului 6|TYIR 8
Fagetului, Brasovului, fasului intre Brasovului si Meteo ' 6(TYIR 4
Meteo
. |Cetatii,Lazuri,Cimitirului,Luncii,Deleni, 125/TYIR 71
Moigradului,Bujorilor, Plopului, Macilor, Maguricei clasic
- |Parutui,Dudului,Padureni,Plevnei, Bujorilor 113|TYIR 60
Fundatura clasic
. |Cetatii, Lazuri 65|TYIR 36
clasic
Porolissum 18|TYIR 14
. |Careiului,, Hategului, Bucurestiului, Giurgiului, S8(TYIR 58

Constantei, Aludului, Hunedoarei, tasului intre
Constantei si Oradei

Valea Mitei 42|TYIR 14
ha. [Razboieni 13|TYIR 5
Lupului 35|TYIR 14
- |Brasovului, fasului, Craiovei, Constantei 21{TYIR 21
Hunedoarei
. |Digului 8 8
. |Stana 1 95|TYIR 46
clasic
. |Stama 2 30|TYIR 8
. |Stejarului 19{TYIR 8
Verificat intacmit
Sef COR MT/IT Zalau Ing. Sclomonean Victor

ing. Chiba Daniet

A e

5




Aprobat l(i zﬁ.altM A Aprobat}/
UNITATEA Eé@g@ﬁg% ”Z?%\‘E“:MB"’ UNITATEA DE E)fPLO‘ATARE,.- '

S.C. Citadin 22 $£C  Primania™on, Zalsu T 5

DIRECTOR PRIMARd\ e

Micle Joan Ciunt o EE@ 72
scorelars Polrnke B
Adn ! Mantung (Coga ()

Y oy co e [N
%«Ek ek Tt |
M el Lrsican] MY

CONVENTIE DE EXPLOATARE ANEXA 3

Prezenta Conveniie de expoatare s-a incheiat avind fa bazi:

Contractul din luna februarie 2018, privind folosirea infrastucturii sistemnului de
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public in minicipiul
Zalau, incheiat intre SDEE Zaliu §i Priméria mun, Zaliy;

Contractul din luna februarie 2018, privind Concesiunea Serviciului de Iluminat
Public din municipiul Zalau, incheiat intre Primiria mun. Zaliu si 8.C. Citadin S.A.

Cap. 1. Entitiiti semnatare
1.Sucursala de distributie a Energiei Electrice Zaliu reprezentati de ing. Ardelean Ovidiu
directorul entitifii care are in gestiune instalatiile electrice;
2.Municipiul Zaliu reprezentati prin dl. Ciunt lonel, primarul mun. Zalau-beneficiarul
serviciului de iluminat public;
3.5.C. Citadin S.R.L reprezentat prin dl. Micle loan directorul entitdtii care are in
concesiune serviciul de iluminat public in mun. Zaliu;

Cap.2. Obiectul Conventiei
1.Reglementarea atributiilor si raspunderilor pentru executatrea lucriirilor de mentenanta
asupra instalatiilor de iluminat public de citre personalul apargindnd S.C. Citadin S.R.L.
2.Respectarea normelar de sinitate §i securitate in munci, a masurilor pentru situatii de
urgent? si de protectie a mediului la lucrdrile de mentenanid a instzalatiilor de iluminat
public in mun. Zalzu.
3.Crearea cadrului organizatoric pentru intocmirea ,. Programelor de lucriri™ in instalatiile
de iluminat public.
4.Crearea cadrului organizatoric pentru colaborare, ntrajutorare §i circulatia informatiilor
intre cele trei entitati.

Cap.3. Scopul Conventiei
L.Eliminarea factorilor de risc cu potentia] de accidentare si imbolnivire profesionala.
2.Reglementarea modului de executie a diferitelor categorii de lucydiri ( accidentale sifsau
programate ) §i manevre in instalaiile de iluminat public;
3.intocmirea si aprobarea Programelor de lucrdti conform Instructiunilor Proprii de
securitate §i Sénditate in Munca pentru instalatiile electrice in exploatare 1 65/2007 editia 4
revizial pentru executarea lucririlor in instalatiile electrice aflate in exploatare, de catre ,.
personalul delegat™ aparfinind S.C. Citadin S.R.L.
4.Respectarea legislatiei in vigoare §i a instrucfiunilor proprii specifice de securitate a
muncii pentru prevenirea accidentelor de munci §i imbolnavirilor profesionale.

Cap.4. Puncte de delimitare
LPunctele de delimitare intre SDEE Zailau §i S.C. Citadin S.R.L. sunt:
Pentry instalafiile din gestiunea Primiriei mun. Zalau delimitarea instalatiile este conform
ATR emis pentru fiecare instalatie, g
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2.In cazul sistemelor folosite atat pentru distributia energiei clectrice, cat si pentru
iluminatul public,la clemele la care se racordeaza coloanele de alimentare ale corpurilor de
iluminat public in reteaua aeriana; clemele si implicit contactele electrice se considera ca
facand parte din sistemul de iluminat public:
3. In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public la punctele de racord ale
cablurilor de plecare catre punctele de aprindere suruburile de prindere a cablurilor fac
parte din sistemul de distributie a energiei electrice.
4. Grupurile de misuri pentru iluminatul Public din mun. Zaliu apartin SDEE Zal3u;

Cap.5. Categorii de lucriri pe care le poate executa ,, personalul delegat”
apartinind §,C. Citadin S.R.L.
1.5.C. Citadin S.R.L.are dreptul si efectueze lucriri de exploatare si mentenanti a
instalaiilor de iluminat public, in aval de punctele de delimitare astfel:

a.Inlocuiere corpuri de IP, sau clemente din acestea;

b.Controale periodice;

¢.Remedierea urmirilor unor evenimente accidentale, revizii fehnice, reparafii
programate;

d.Extinderi de refele IP, in baza unor documentafii tehnice aprobate si vizate de
cétre operatorul de distribufie, conform reglementirilor in vigoare,

e.Modernizare retele de IP, in baza unor documentaii tehnice aprobate si vizate de
cétre operatorul de distributie, conform reglementirilor in vigoare,
2.Lucrarile in instalatiile de IP se vor face, prin personal autorizat de catre ANRE pentru
categoria /categoriile de lucriri pe care le executd, cu respectarea reglementirifor de
securitate a muncii in vigoare §i a instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
instalatile electrice in exploatare, elaborate conform legii.
3.In cazul lucririlor de extindere $i modemizare a instaltiilor de IP se vor respecta etapele
si procedurile previzute de reglementirile in vigoare privind racordarea utilizatorilor la
reelele electrice de distributie.
4.Lucrérile de la pet. [.a, se pot executa in baza autorizatiei de lucru, sau ITI-PM intocmite
de citre unitatea executants si aprobate de catre SDEE Zalau. Emitentul va fi in ambele
cazuri personal apartinind SDEE Zalau-COR Zaliu. $eful de lucrare va apartine S.C,
Citadin S.R.L. Admiterea 1a lucru se va face de ciitre personalul COR Zaliu in cazul
lucririlor pe bazi de AL si de ciitre personalul S.C. Citadin $.R.L, in cazul lucririlor
efectuate pe bazi de ITI-PM.
5.In instalagiile din exploatarea S.C. Citadin S.R.L ( conform prezentei conventii ),
raspunderea pentru luarea masurilor tehnice §i organizatorice de securitatea muncii revine
in totalitate gestionarului.
In cazul lucririlor Ia cablurile de alimentare a BMP-IP, 8.C. Citadin S.R.L va solicita in
scris COR Zatiu scoaterea siguranjelor MPR din TDRI si legarea la pamint a acestui
cablu. Solicitarea repunerii sub tensiune se va face de asemenea in scris COR Zalzu,
Aceste operafii vor fi consemnate de personalul de servire operative a COR Zaliu in
registru de tura.
6.Executarea de lucriri de citre S.C. Citadin S.R.L in instalafiile din gestiunea si
cxploatarea COR Zaliu se va face in baza conventiilor de lucriri.

Cap. 6. Responsabilitiii privind misurile de securitate a muncii
1. Fiecare entitate semnatari a prezentei conventii este pe deplin responsabila de instruirea.
dotarea cu echipament individual de protectie, dispozitive de securitate tehnica, autorizarea
personalului, aplicarea si respectarea normelor de securitate 2 muncii de catre personalul
propriu;
2. Pentru lucririle programate normal, care necesiti pauze de tensiune executantul va
intocmi un ,,Program Lucriri” pe care il va transmite spre aprobare COR Zzaldu cu minim
20 zile lucriitoare fnainte de data executirii lucrdrii, in vederea anunfirii acestora in
conformitate cu prevederile standardulu; dezperf‘orman;i pentru serviciul de distributic a
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energiei electrice - Ordin ANRE nr. 28/2007. Acest program va contine cel putin
urmétoarele informatii:
-Instalatia unde urmeazi a se fucra ( localitate, strada, ziua si durata programati a
lucrarilor, denueire LEA, LES, nr. stalpi);

-Lucrari ce urmeazi a se executa;

-Instalatii care trebuie scoase de sub tensiune;

-Data inceperii executiei i durata lucrarilor;

~Lista nominali a personalului care urmeazi si execute lucrareflucrarile. precum si
numele 5i prenumele gefului de lucrare, cu semnaturile acestora. Lista va cuprinde gradul
de autorizare a fieciirei persoane in parte.
3. Maisurile tehnice de securitate a muncii pentru executarea lucririlor programnate
executate in baza AL se iau de ciitre personalul COR Zaliu, iar misurile tehnice pentru
executarea lucrdrilor in baza 1TI-PM se vor lua de citre seful de lucrare impreuna cu un
membru din formatie, care apartine S.C. Citadin S.R.L.
4. Dupi ce a fost efectuats separarea electrica a zonei de lucru, de citre personalul COR
Zal&u, personalul executant, prin seful de lucrare are obligatia sa se asigure prin efectuarea
succesivd a urmiitoarelor masuri tehnice:

~Identificarea instalatiei sau a partii de instalafie in care urmeazi a se lucra;

-Verificarea lipsei tensiunii, urmati de legarea imediati a pirtii de instalatie la
pémaént i in scurtcircuit;

-Delimitarea materiali a zonei de lucru;

-Asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrici;

-Asigurarea mijloacelor si echipamentelor de protecfia muncii $i a mijloacelor PSI:

. Cap. 7. Executarea manevrelor in instalatiile de IP

1. In instalatiile electrice gestionate de citre SDEE Zaliu-COR Zalau, situate in amonte de
punctul de delimitare personalul S.C. Citadin S.R.L nu executs manevre;
2. In instalafiile electrice IP situate in aval de punctul de delimitare personalul S.C.
Citadin S.R.L poate executa manevre cu siguranfe MPR si contactorul principal doar cu
acordul Operator nivel 2 Zaliu si anuntarea in prealabil a gestionarului instalatiilor,
conform prevederilor Standardului de Performanti pentru Serviciul de Distributie a
Energiei Electrice — Ordin ANRE nr. 28/2007. Este strict interzis conectarea contactorului
din BMP-IP firi a avea aprobarea Operator nivel 2 Zaliu, deoarece prin aprinderea IP sc
poate punc sub tensiune tronsoane de LEA 0.4 kV unde executd lucrdri afte echipe i
Crearca unor riscuri majore de accidentare.
3. Personaiul COR Zaliu poate efectua manevre §i in aval de punctul de delimitare pentru
climinarea unor deranjamente, efectuarea zonelor de lucru pentru echipele ce lucreazi in
refelele de 0,4 kV, eliminarea unor stari tehnice necorespunziitoare in instalagiile electrice,
Aceste manevre vor fi aduse la cunostinta S.C. Citadin S.R.L pentru a elimina situatiile de
confuzie.

‘Cap. 8, Conditii de executie a lucririlor
1. Pentru executarea lucririlor in baza ITI-PM, executantul va intocmi instructiunile
tehnice interne de proteciie a muncii referitoare la lucrdrile de intrefinere i reparare a
iluminatului stradal i le va inainta spre aprobare la SDEE Zaljw Dupi aprobarea acestora,
executantul va instrui §i autoriza personalul propriv pentru lucru in baza acestor
instructiuni, conform prevederilor IP nr. 65/2007 Editia 4 Revl.
2. In vederea executirii lucririlor pe bazi de Autorizatie de lucry, se stabilesc urimitoarele:

-Delimitarea dintre instalatiile in care se va Jucra §i cele rimase sub tensiune este
conforma cu cele precizate in autorizafia de lucru:

-EMITENTUL autorizatiei de lucru apartine SDEE Zaliu-COR, Zaliu:

-SEFUL DE LUCRARE apartfine executantului $i va fi nominalizat in cererea
pentru Autorizagie de Lucru;
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-Admiterea la lucru se va face de cdtre personalul de servire operativii, aparfinand
SDEE Zalau-COR Zaldu;

-Cu ocazia admiterii la lucru, admitentul va preda gefului de lucrare instalatia (
pirtile de instalafie ) Ia care urmeazi a se lucra, cuprinse in programul de lucriri, va
preciza instalajiile rimase sub tensiune, unde se va face delimitarea zonei de lueru,
conform Instrucfiunilor Proprii de Securitate a muncii nr. 65/2007 Editiad Revl;

-La terminare se va face receptia lucririi, iar autorizatia de lucru se va preda admitentului;
-Lucrarile se executi conform cap.2.3 IP 65/2007 Editia4 Revlcu privire Ia personalul
delegat;

3. Obligatiile executantului:

-S4 nu execute amplificarea instalatiilor de IP fara documentatie aprobati de SDEE Zalau:
-Depozitarea materialelor §i stationarea utilajelor se va face astfel incit si nu constitue
pericol de accidente pentru executanti si populatie;

-Este interzisa depisirea zonei de lucru de ciitre personalul executant;

-$eful de lucrare riaspunde de:

-instruirea personalului executant cu privire la misurile de protectic 2 muncii care
trebuie respectate la executia lucririlor;

-repartizeazi sarcinile pentru personalul executant din subordine, prezentind
executantilor instalafia in care va lucra, precum i instalatiile rimase sub tensiune, conform
celor previizute in autorizatia de lucru, preluatii de la admitent:

-respectarea tehnologiilor, a normelor de securitate a muncii, a masurilor pentru
situatii de urgent, privind lucririle in instalatiile electrice de iluminat §i lucrul 1a indltime;
4. Alte preciziri:

-Retragerea din exploatare §i repunerea in functiune a instalatiilor electrice cuprinse
in programul de lucriiri se realizeazii numai de ciitre personalul operativ aparfinind SDEE
Zalau-COR Zaliu;

-In cazul schimbirii sefului de lucrare, S.C. Citadin S.R.L se obligd si anune in
timp util COR Zaliu modificarea intervenitd, pentru a sc putea emite corect autorizatia de
lucru;

-Receptia volumului de lucriri efectuate de ciitre executant la sistemul de iluminat
public se face de citre Serviciul Tehnic al Primiriei Municipiului Zalau:

-Cheltuielile necesare remedierilor sau inlocuirii instalafiilor din gestiunea COR
Zaldu, deteriorate ca urmare a aciunilor gresite a personalului executant al $.C. Citadin
S.R.L, sunt suportate de citre acesta;

-Orice accident de naturi electrici sau neelectrica in zona de lucru sau in afara
zonei de lucru, apiirut ca urmare a nerespectirii normelor de protectie a muncii si a
misurilor pentru situatii de urgen{a se inregistreazi la unitatea executanti S.C. Citadin R.L
Cap. 9. Alte Prevederi
L.In cazul unor avarii extinse, calamitati naturale, etc, pirtile semnatare ale conventiei de
exploatare se angajeazi si-si dea ajutor reciproc cu utilaje tchnologice i de transport
materiale §i dispozitive de lucru, forfd de munca.
2.Prin grija partilor semnatare, convenfia de exploatare se vizeaza anual de valabilitare,
pana cel tarziu la finele primei luni a fiecirui an,
3.Prezenta conventie de exploatare intrd in vigoare incepind cu data de /6'02'20 {g

- Dire

Primiria Municifiului Zaliu SDEE Zaiau %rt
ig: o

- Sef serv. suport Tehnic: ing. Bilana Constantin;
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Anexa nr, 4 Ia Contractul privind folosirea Infrastructurii sistemului de distribyle a
energiel electrice pentru realizarea serviciuluj de iluminat public, nr@g.?fé du’(ﬁ‘@z.:2 /37

Investitii care fac obiectul finantarii prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - luminat public
L~ cu lucrari de inlocuire corpuri de iluminat, console, cleme, accesorii, etc, pe retea comuna

. { strazi)

.’ Nr.crt | Denumire imobil
1 Str. Aleea Turturelelor
2 Str. Salcdmilor
3 Str. Salamon Joszef
4 Str. loan Nechita
5 Str, C.D.Gherea
6 Str. Buday Nagy Antal
7 Str. Cetaii ]
8 Str. Bujorilor
9 Str. Moigradului -
10 Str. Porolissum

Proprietar,, Autoritatea locatsTys..
o PR bnsiteinia Nord SA-SDEE Zalau Municipiui%%‘%lfi {;{‘%(;_\

I"—’&P‘ ST . (=1
PRIMAR,\, | . 7.,

lonel Ciunt A Y
e SN ’,_f_} ?‘\ MA ,&S} .

St financigr, Seg:;et“au;; f Viedd, fs ,QL;, R

Ec Hosu Adriana X‘ Potrovita Stefian WA ‘tinanciar \
Dep Juridic si Contry Director Executiv, £ 2ventiv Propriy ]
Jr. Muresan Calin Q ec Mariana Cuibu i 1 /
Servitiul Suport Tehnic Director Executiv, ' 157*{‘_’}??;, 5
Ing.Balana Constantin ﬁhl/ ing. Curea Danut Cosmjf* . 'f 1_3.'TX"
Serviciul Patrimoniu, Director executiv v v
Ec Cotoi Calin Tulai loan /{

‘W Vizat Serviciul Jﬁild L7

DY/ SMSCUP/RC

&W
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Anexa nr. 5 la Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public,
nr.10937/16.02.2018

lavestitii care fac obiectul finangrii prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - Tluminat public, etapa a
doua, cu lucrari de inlocuire corpuri de iluminat, console, cleme, accesorii, etc, ( strazi
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34

Pomilor

35

Tipografilor

36

1 Mai

37

Ady Endre

38

Liviu Rebreanu

39

Kosuth Lajos

40

Andrei Saguna

41

Gheorghe Lazar

42

Crangului

43

Lt. Col. T. Moldoveanu

Sarmas

45

Romana

46

G. Pop de Basesti

47

Petre Dulfu

43

Gheorghe Sincat

49

Veronica de Salaj

50

Dudului

51

Parului

52

Fundatura

53

Plevnei

54

Cimitirului

55

Luncii

56

Deleni

57

Lupului

38

Viiior

59

Valea Mitii

60

Fabricii

6l

Garii

62

Sf. Vineri

63

Vanatorilor
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65

Stadionului

66

Ciocarliei

SEF SERVICIU FINANCIAR

ec. HOSU AN

CLAUDIA ARDELEAN

© Vizat, Se
oflclul jpridic 7




DEPARTAM JURIDIC SI CONTROL

jt. MURESANISORIN

SERVICIUL SUPORT TEHNIC

ing . BALAN:R@?;JSTANTIN
+

SERVICIU PATRIMONIU
ec. COTORCALIN

Qﬂ DT /SMSCUP /RC-2EX

/ Vizat pentru
Gontrol Finaneiar

DIRECTOR £% ' %{NBNW Propriu

. ‘fﬂv‘—""‘\
,fa%“*‘""*'"f‘\

SER SERVICIU PATRIMONIU
ADINA my%%:u

VIZAT,
Oficiul Juridic

“
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Act aditional nr. 1 din 9' 7 07 '2 9{3
la. CONTRACTUL privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie
a energiei electrice pentru realizarea serviciului de fluminat public
nr.10937/16.02.2018

1. Pirtile contractante
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA,
inregistrati la Oficiul Registrului Comertului cu numirul J 12/352/2002, cod
operator date cu caracter personal 17755,Cod de inre gistrare Fiscala: RO14476722,
cu sediul in Cluj-Napoca, strada Ilje Macelaru, nr. 284, judetul Cluj, cont IBAN:
RO119RNCB 010600983421 deschis la BCR, prin,
Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Zalau cu sediul in Zalau, b-dul M
Viteazul, nr.79, jud Salaj, tel 0260.605.704, cont RO48RNCB0214005546050001,
deschis la BCR Zalau, reprezentata prin Director ing Ardelean Ovidiu si Sef
serv.Financiar ec.Hosu Anamaria, in calitate de proprietar al sistemului de
distributic a energiei electrice, denumit in continuare Proprietar,

$i:

Municipiul Zalau, cu sediul in Zalau, str Piata Iuliu Maniu, nr.3, judetul Salaj,
telefon/fax  0260.6 10550/0260.661869, cod wmic de loregistrare 4291786,
reprezentatd prin IONEL CIUNT, avand funcfia de primar, Claudia Ardelean, avind
functia de secretar si Cuibus Mariana avind functia de director executiv al Directiei
economice, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, denumit in
continuare Autoritate locali,

denumite in continuare Parti,

In baza HCL 265/12.07.2018,

au convenit completarea contractului sus-mentionat astfel:

Art.I.Completarea Anexei nr. 1 la contract -Planul cu shema retelei de distributie
St a instalatiilor de iluminat public- prin suplimentarea cu strazile: Vanatoriloz,
Noua, Pictor Ioan Sima, Ciocarliei, Stadionului, conform Anexei 1 Ia prezentul act
aditional, inclusiv anexa 1.1.-Lista cu posturile de transformare si Anexa 1.2-Lista
cu lungimile pe tronsoane a retelei de iluminat public si numarul stalpilor, conform
Anexelor 1.1 si 1.2 la prezentul act aditional. -
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ART.IL.Completarea Anexei 3 la contract -Conventia de exploatare, aceasta
urmand a cuprinde si strazile suplimentare incluse in contract, conform Art.I din
prezentul act aditional.

ART.IIL.Completarea contractului cu o noua anexa ~Anexa 5- Investitii care
fac obiectul finangiirii prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - Iluminat public, etapa a
doua, cu lucrari de inlocuire corpuri de iluminat, console, cleme, accesorii, ete(
strazi), conform Anexei 5 la prezentul act aditional.

ART.IV. Completarea punctului 3. Durata contractudui » acesta urmand a
avea urmatorul cuprins:

“Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribufie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se incheie pe durata
existenfei acesteia, dar nu mai putin de 5 ani de la plata finala in cadrul
contractulyi de finantare incheiat de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru

Jfinantarea investitiilor de modernizarea si extindere a iluminatului public in
cadrul POR 2014-2020, Axa 3.1.c-Iluminat public, prevazute in Anexa 4 la
prezentul contract, respectiv Anexa 5 la prezentul contract, “

ART.V.Completarea subpunctului 9.2. al punctutui 9, Drepturile Autoritdtii
locale , acesta urmand a avea urmatorul cuprins:

9.2 Autoritatea locald are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public
utilizand infrastructura sistemului de distributie a energiei electrice a
Proprietarului, de a realiza si mentine investitiile in sistemul de iluminat public
pe o perioada de cel putin 5 ani de la plata finala in cadrul contractelor de
Jinantare incheiate de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru finantarea
investitiilor de modernizarea si extindere a iluminatului public in cadrul POR
2014-2020, Axa 3.1, c-lluminat public, prevazute in Anexa 4 Ia prezentul contract,
respectiv Anexa 5 la prezentul contract,in conditiile legil, 5i cu respectarea
prevederilor acesteia i a obligatiei precizate la pet 11 it g).”

ART. VI Completarea punctului 12, Obligatiile Proprietarului, acesta
urmand a avea urmatorul cuprins:

8) sa mentina infrastructura aferenta sistemului de distributie a energiei
electrice utilizata de Autoritatea locala pentru realizarea investitiilor in sistemul
de iluminat public cu finantare prin POR 2014-2020, Axa 3.1.c-Iluminat public,
pe o perioada de cel putin 5 ani de la plata finala in cadrul contractelor de
finantare incheiate de aceasta cu MDRAPFE, prevazute in Anexa 4, prezentul
contract, respectiv Anexa 5 la prezentul contract.
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ART.VII Prezentul act aditional a fost incheiat astizi Z—'Z‘@‘ZZM ..in 2
(dou#) exemplare, deopotriva originale, din care inul la Proprietar gi unul la
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Nr. [Postde Tip PA Nr, tesiri  |Strada Obs.
crt. |transformare Nr. inventar
L. JPTAB Sere Flori BMPIP 1-LEA  |Fabricii pana [a intersectie cu Garii
2202703 si Garil
2. PTABTBC BMPIP 1-LEA Saguna pana la intersectie cu Crangului
2202681 1-LES CS-st. 18
3. | PTAB Crangului BMPIP 2-LEA Cranguiul pana la intersectie cu Saguna
2202979 CS-st. 18
Branduselor, Teofil Mold., Begoniilor,
Toporasilor, Ghioceilor
4. |PTAB Veronica BMPIP 1-LEA Veronica de Salaj,
‘_f“, de Salaj Sarmas in sus de la PT
5. |PTAB Sarmas BMPIP 3-LEA  |Sarmasde (a CS intersectie cu Ghioceilor,
2262991 pana la PT Veronica de Salaj, Ghe. Sincai
Ghe. Pop de Basestl, Romana,
Petre Dulfu
6. |PTZ Carmangerie BMPIP 2-LEA  |Sarmas de la PT pana la CS intersectie cu
2202495 Ghioceilor
Porolissum pana la PT Bazine apa Ortelec
7. |PTAB Florilor BMPIP 2-LEA Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18
pana in centru statie autobuz
Kossuth(+2 st. Livada Meses inter.
cu L. Rebreanu),L. Rebreanu, 6 Martie,
incinta Cimitir, A, Endre, Noua
8. |rTZBLO BMPIP 1-LEA Ghe. Lazar pana fa PT Flarilor
2202497 [1-LES
S. |PTZ 6 Martie BMPIP i-LEA C. Coposu intersectie cu Olarilor pana la
|~ 2202499 PT Dr. ludetene, 1 Mai, Ghe, Bujor
4 + {PTZ Dr. Judetene BMPIP 1-LEA C. Coposu de [a Dr, Judetene panala
‘ 2202491 BMPIP Dacia, Tipografilor pana sus langa
depozit
11. |PTA Episcopie PA 2-LEA Tipagrafilor pana fa CS intersectie cu
2301553 str. Lacului
Viilor
12, |PTAB Lac BMPIP 3-LEA C. Coposu pana la Pens, Viad
2202686 Lacului pana la inter cu Tipografilor
Cascadei
Paraului
13, | PT2 Dacia BMPpP 1-LEA C. Coposu partea dreapta urcare pana la
sensul giratoriu, Paraulul de fa
inter C. Coposu pana la PT Lac
14. |PTAB Bazine apa BMPIP 3-LEA Cetinei,
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Bradet

Ghe. Doja de la peco pana la str. Cetinel

2203109
15. [PTAB Vanatorilor  |BMPIP 3-LEA Al. Dealului pana langa H. Royal,
2202983 Vanatorilor,
Freziilor, Pescarilor
16. |PTZ Qlarilor BMPIP 3-LEA Olarilor spre Zalau cu ramificatie str,
2202683 Trandafirilor si Baii
Pomilar
Olarilor de la intersectie cu Dacla pana in
Muncitorilor
17. [PTZ Muncitorilor  |BMPIP 1-LEA Gh. Doja de la intresectie cu Muncitorilor pana
2202488 |2-LES Ia Intersc. cu Eminescu si ramificatie Dacia
18. |PTZ Bradet 3 BMPIP 1-LEA Gh. Doja de la intresectie cu Vanatorilor pana
22021496 |1-LES la peco Mezei, Pictor loan Sima
19. |PTAB Stadion BMPIP 2-LEA PT Stadion si Eminescu
) | —. 2202985 Stadionului de la PT si Ciocarliei
2u. IPTZH 39 BMPIP 2-LEA Str. Meses
2202483 B.P. Hasdeu 2 st. intersectie cu Stadion, Ciocarliei
21. |PTZ Precuratura BMPIP 2-LEA 22 Dec. pana la PT Crasnel se ramifica cu Nicolae
2202486 (2-LES Balcescu si D. Gherea pana la 8. N. Antal
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghergariu
sl Cosbuc pana la intresectie cu Titulescu
22. |PTZ Crasnei 8MPIP 3-LEA 22 Dec. de la PT Crasnel pana la intrsectie cu Csarda
2202500 se ramifica cu B. N. Antal,D. Gherea pana la B.N.Antal
Cerbului, Stanei, Caprioarei, Bradetului, Ciresului,
Livada, lon Caraion
Decebal
23. |PTAB Oberului BMPIP 2-LEA D Gherea de la B.N.Antal si capat
Oborului, Merilor, 22 Dec, de fa Csarda pana la inters,
cu Morii, Agarbiceanu
24. |PTAB IPL Crasne} BMPIP 2-LEA 22 Dec. de la intrs. PT IPL Crasnei pana la PT
g 2202528 Merilor se ramifica Padurii
[ Campului, Marii
25. |PTZ Ferma Meses  [BMPIP 2-LEA Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnei
2202679 PT Ferma Meses pana la capatul strazii Morli
26. |PTAB Merilor BMPIP 2-LEA 22 Dec. catre Aghires si se ramifica T. Malorescu si
2202654 Artur Vaitoianu
Merilor langa PT Merilor 3 stalpi
27, |PTZ Casade BMPIP 1-LEA Crinului, Closca de la Crinului cu intrs, Cu THulescu,
Cultura 2202494 |1-LES Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului
Crisan de la bl. 7 pana la $c. Eminescu
28. |PTZ Scoala BMPIP 1-LEA Solomon Jozsef
Speciala 2202989
29. |PTZ Tralan BMPIP 1-LEA Traian de la intresectie cu Closea pana lanr.72 CS
2202677
30. |PTAB Andrei BMPIP 2-LEA A. Muresan de la CS de lanr.72 pana la capat
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IMuresanu Cosbuc de la inters. A Muresan pana in capat
31. JPTZ Internat BMPP 1-LEA Closca de la intrs. A M uresan pana fa intres cu Crinulu
2202986 derlv. 2 stalpi pe Crisan , | Barbu, Traian, Lillacului,
Narciselor, s. Jozsef din Tralan, Rozelor, Margaretelor,
Turturerelor, Salcamilor
32. 1PTZ Pietris sMpPIP 1-LEA M. Gorki, Baconschi, Bacovla, Visinilor, A, Muresan
2202675 de la inters. Cu CLOSCA la S. B-tiu
33, |PTZ Punct BMPIP 1-LEA Aleea Tineretului
Gospodaresc 2202485
34, {PTZBI.B4 BMPIP 1-LlEA  |Fagetului, Brasovului, lasuiui intre Brasovului si Meteo i
Meteo
35. IPTAB Ortelec sat BMPIP 2-LEA Cetatit,Lazuri, Cimitirului,Luncii,Deleni,
Moigradului,Bujorilor, Plopului, Macilor, Maguricei
36. |PTA Ortelec BMPIP i-LEA Parulul,Dudului,Padurent,Plevnei,Bujorilor
Plevnei 2203274 Fundatura
1|37~ |PTA Ortelec Mal BMPIP 1-LEA Cetatii, Lazuri
g 2203273
38. |PTAB Bazine BMPIP Porolissum
Ortelec 2202984
39. |BMPIP Careiului BMPIP Careiulut, Hategului, Bucurestiului, Giurgiului,
2203281 Constantel, Aludului, Hunedoarei, lasulyi intre
Constantei si Oradei
40. |PTAB Valea Mitei PA 2-LEA Valea Mitei
41. |PTA Ferma Bradet [PA 1-LEA Razboieni
42. |PTZ Peco Rez. BMPIP 2-LEA Lupului
43. |PTAB Garnizoana BMPIP 2-LEA Brasovului, lasului, Craiovel, Constantei
Hunedoarei
44. |PA Digului 1-LEA Digului
45. |PTA Stana 1 PA 1-LEA Stana
46. |PTA Stana 2 1-LEA Stana
47. |PTA AND Meses PA 1-LEA Stejarului
[ o) i Verificat Intocmit
Sef COR MT/IT Zalau ing. Solomonean Victor
Ing. Chiba Daniel
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Anexa 1.2

Nr. {Strada Nr, Tip Nr. Obs.

crt. stalpi cond, corpuri

1. [Fabricii pana la intersectie cu Garil 31|TYIR 23
si Garii 7 6

2. |Saguna panaz la intersectie cu Crangului 3I9!TYIR 33
S-st. 18

3. {Crangului pana la intersectie cu Saguna 95{TYiIR 78
CS-st. 18
Branduselor,Teofil Mold., Begoniilor,
Toporasilor, Ghioceilor

4. |Veronica de Salaj, 41|TYIR 29
Sarmas in sus de la PT

(5" " Sarmas de la CS intersectie cu Ghloceilor, 65|TYIR 65

pana la PT Veronica de Salaj, Ghe. Sincai
Ghe. Pop de Basesti, Romana,
Petre Dulfu

6. |Sarmas de la PT pana la CS intersectie cu 62|TYIR 49
Ghioceilor Clasic
Porolissum pana la PT Bazine a pa Ortelec

7. |Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18 87|TVIR 83
Pana in centru statie autobuz
Kossuth(+2 st. Livada Meses inter,
cu L. Rebreanu),L. Rebreanu, 6 Martie,
incinta Cimitir, A. Endre, Noua

8. |Ghe. Lazar pana la PT Florilor 23|TYiR 26

9. |C. Coposu intersectie cu Olarilor panala 27|TYIR 27
PT Dr. Judetene, 1 Mai, Ghe. Bujor Clasic

77 |C. Coposu de la Dr. Judetene pana la 34{TYIR 25
BMPIP Dacla, Tipografilor pana sus langa
depozit

11. |Tipografilor pana ia CS intersectie cu 17|TYIR 14
str. Lacului
Viilor

12. |C. Coposu pana fa Pens. Viad 70|TYIR 54
Laculul pana la inter cu Tipografilor
Cascadel
Paraului

13. |C. Coposu partea dreapta urcare pana la 27{TYIR 26
sensul giratoriu, Paraului de fa
inter C. Coposu pana la PT Lac

14. |Cetinei, 23|TYIR 14
Ghe. Doja de la peco pana la str. Cetinei




15. |AL Dealulut pana langa H. Royal, 56|TYIR 32
Vanatorilor, Clasic
Frezillor, Pescarilor

16. |Olarilor spre Zalau cu ramificatie str. 42|TYIR 41
Trandafirilor si Baii
Pomilor
Olarilor de la intersectie cu Dacia pana in
Muncitorilor

17. |Gh. Doja de la intresectie cu Muncitorllor pana 32|TYIR 31
la intersc. cu Eminescu si ramificatie Dacia

18. |Gh. Doja de la intresectie cu Vanatorilor pana 22|TYIR 22
la peco Mezei, Pictor ioan Sima,

19. | PT Stadtion si Eminescu 51|TYIR 49
Stadion de la PT si Ciocarliei

277Mstr. Meses 4[TYIR 3
Hasdeu 2 st. intersectie cu Stadion

21. |22 Dec. pana fa PT Crasnel se ramifica cu Nicolae 64|TYIR 59
Balcescu si D. Gherea pana la B. N. Antal
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghergariu
sl Cosbuc pana la intresectie cu Titulescu

22, (22 Dec. de la PT Crasnei pana {a intrsectie cu Csarda 122|TYIR 85
se ramifica cu 8. N. Antal, D. Gherea pana la B.N.Antal
Cerbului, Stanei, Caprioarel, Bradetulu, Ciresului, clasic
Livada, fon Caraion
Decebal

23. |D Gherea de la B.N.Antal si capat 69|TYIR 52
Oborulut, Merilor, 22 Dec. de la Csarda pana la inters.
cu Morii, Agarbiceanu

24. (22 Dec. dela intrs. PT IPL Crasnei pana la PT 47|TYIR 38
Merilor se ramifica Padurii

-~ |Campului, Morii

2... |Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnei 38|TYIR 13
PT Ferma Meses pana la capatul strazii Morii

26. |22 Dec. catre Aghires si se ram, T, Maiorescu si 21(TYIR 21
Artur Vaitoianu
Merilor langa PT Merilor 3 stalpi

27. [Crinului, Closca de la Crinului cu intrs. Cu Titulescu, S3|TYIR 49
Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului clasic
Crisan de [a bl. 7 pana la Sc. Eminescu Alunului

28. |Solomon Jozsef 9ITYIR 7

29. |Traian de la intresectie cu Closca panalanr.72CS 15]|TYIR 15

claslc

30. [A. Muresan de [3 CS de la nr.72 pana la capat 34|TYIR 24
Cosbuc de la inters. A Muresan pana In capat clasic

31. |Closca de la intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului 91|TYIR 85




@

deriv. 2 stalpi pe Crisan, | 8arbu, Traian, Liliacului, clasic
Narciselor, s. Jozsef din Traian, Rozelor, Margaretelor,
Turturerelor, Salcamilor
32, ;M. Gorki, Baconschl, Bacovia, Visinllor, A, Muresan 30{TYIR 29
de la inters, Cu CLOSCA [a S. B-tiu clasic
33. |Aleea Tineretulul 6|TYIR 8
34. |Fagetului, Brasovului, lasului intre Brasovului si Meteo , 6]TYIR 4
Meteo
35. |Cetatii,Lazuri,Cimitirului,Luncii,Deleni, 125TYIR 71
Moigradului, Bujorilor, Plopului, Maclior, Maguricei clasic
36. |Parului,Dudului,Padureni,Plevnei,Bujorilor 113|TYIR 60
Fundatura clasle
37. jCetatil, Lazuri 65|TYIR 36
clasic
- |38. |Porolissum 18|TYIR 14
3" Carelului , Hategului, Bucurestiulul, Glurgiului, S8|TYIR 58
Constantei, Aiudului, Hunedoarei, lasulyj intre '
Constantei si Oradei
40. | Valea Mitei 42|TYIR 13
4). [Razboieni 13{TYIR 5
42. {Lupului 35|TYIR 14
43. (Brasovului, 1asului, Craiovei, Constantei 21|TYIR 21
Hunedoarei
44. |Digului 8|TYIR 8
45. |Stana 1 95{TYIR 46
clasic
46, |Stana 2 30|TYIR 8
47. |Stejarului 19|TYIR 8
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ANEXA NR. 5 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC iN MUNICIPIUL ZALAU

MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zaldu, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Salaj
Telefon: {(40)260.610550 Fax.(40)260 661869

httpMAwwwy Zalausj.ro e-mail. primaria@gzalaus).ro

Municipiul Zalau SC Citadin Zaldu SRL
Nr. 45455 din 01.07.2021 Nr. din

PROCES VERBAL

incheiat azi, 01.07.2021 cu ocazia preddrii, respectiv primirii bunurilor de retur
proprietatea publicd a Municipiului Zaldu citre SC Citadin Zaliu SRL in vederea
punerii in aplicare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public in Municipiul Zaldu, atribuit direct operatorului SC CITADIN ZALAU SRL

PARTILE,

Municipiul Zaliu cu sediul in Zalau, P-ta I. Maniu nr. 3, cod fiscal 4291786, telefon
0260-610550, reprezentat prin Primar —Ionel Ciunt, Secretar General Marina Bianca
Fazacas si Director economic ec. Mariana Cuibug, predi in concesiune

si

SC Citadin Zaldu SRL cu sediul in Zaldu, str.Fabricii nr.28, cod fiscal RO
27243753, telefon 2060-612837, fax 0260-611543, reprezentat prin ing. Ioan
Gheorghe Miclea avind functia de Director executiv si ec. Andras Szabo Kulcsar
Director economic preia in concesiune

BUNURI DE RETUR proprietatea publicd a Municipiului Zalau, identificate in
Anexa nr.4. (Anexa 4.1-Mijloace fixe si Anexa 4.2-Obiecte de inventar, 4.3 Bunuri
conform Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 10937 din
16.02.2018) cu valoare totala de inventar de  8.035.085,25 lei, (anexa 4.1+ anexa
4.2) pe o perioadd de 5 ani, in vederea transmiterii acestora in baza Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in Municipiul Zaldu, atribuit direct
operatorului SC Citadin Zaliu SRL

r \/iza—“7‘*/—\>
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Prezentul Proces verbal s-a incheiat in 2 exemplare originale, unul pentru
Priméria Municipiului Zalidu si unul pentru SC Citadin Zaliu SRL reprezentind
document cu valoare juridicid egald s§i sti la baza inregistririlor in evidentele
patrimoniale a partilor document justificativ.

DELEGAT, DELEGATAR
SC CITADIN ZALAU SRL MUNICIEFOL ZALAU
DIRECTOR EXECUTIV, /FPRIMAR, S

IOAN GHEORGHE MICLEA

DIRECTOR EXECUTIV,

SZABO ANDRAS ﬁULCS R

CONSILIER JURIDIC
DAN SABADAS

fiu l
-/

COMPARTIMENIT ACHIZITII
ANCA CQSMA

DIRECTOR EXECUTILV,
DIRECTIA PATRIMONIU
ALE RU/PURA

AVIZA L JURIDIC,




ANEXA 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE
Programul investitiilor din sarcina delegatului

Nr. Lungime retea iluminat stradal si
Crt Denumire strada/zona ornamental
- - {(km]
B DT AT 0,550
2 |5tr. Petre Dulfu, zona imobile nr. 13-19-20 0.200
3 |Pictor loan Sima, aleea din spatele bI. P 37- P46 0,400
4 |C. A. Rosetti 0,320
5 [lon Ghica (din 22 Decembrie) 0.400
6 |Str. Fabricu (prelungira strada dupa sediu Citadin) 1,800
7 [Mircea Eliade 0,750
8 [Mihail Sadoveanu (intre Mango si Sorescu) 0,200
9 JEugen lonesco 0,220
10 |loan Mango, imobil cu nr. 2T-23 (prelungire strada) 0,100
11 [Sarmas, nr. 103 (prelungire) +85 A 0,500
Simion Barnutiu, bl ET9-E23, SB26-SB36 (alea din spatele
12 |blocurilor) 0,400
Simion Barnutiu, bl SB 38-SB40-SB42-SB44 (aleea din
13 |spatele blocurilor) 0,200
14 JArgesului (din Tuser Teodor) 0,300
ludor Viadimirescu, zona b D33 (A, B, C. D), parcare
15 |spatele blocurilor 0,120
16 JArinel 0,150
17 [|Ponoarelor 0,250
str, Gheorghe Doja (spatele Biserica ST. Stelan-Blocuri
18 |D99-garaje) 0.400
19 |Caprioarei (aleea catre imobilul cu nr. 15 A) 0,100
20 |5Str. Romana, nr. 20-201 (Sarmas) 0,200
21 [5tr. Petru Rares 0,200
22 |5tr. Alexandru cel Bun 0,300
23 |Str. Episcopiel 0,450
[~ [Str. Crisan (1. T130, 5¢. A, B, C, D-alee pietonala spatele
24 |blocurilor) 0,100
25 |Str. Meses, nr, 37 0,150
26 |5tr. Malinulur (din Crangulur) 0,300
27 |Aleeca Tineretului (Piata Mica-bl. C20-A13-alee pietonala) 0.120
28 |JAleea Toamner, nr. 3 + B76 0,100
29 |Kiss Karoly, Centru de zi pentru varstnici 0,100
30 |Armatei, zona imobil cu nr. 1 0,100
General Dragalina, spatele bolucurilor. D16 - D20) TD24-
31 |D26-D28 0,300
32 [Aradului 0,300
33 |Hunedoarel, nr. 19-23 0,100
34 |Pictor loan Sima, bI. PT7-PT8 (parcari auto) 0,100
35 [Str. Gheorghe Doja (spatele bl. D 40) 0,200
36 [Str. lon Agarbiceanu (langa C.A.Rosett 0,400
37 |Gen Dragalina, bl. D9-D11 (spate blocurilor) 0,100
38 |Str. Fagului (Berindei) 0,300
39 |Str. Alexandru Averescu (din 22 Decembrie 1989) 0,130




40 |Victor Deleu, bl. G2-G2A (alee pietonala) 0,150
41 [Merilor 0,450
42 |5ir. Eugen lonesco 0,200
Aleea Bradului, parcari auto blocurile P2-P4-P5-Parc

43 |Citadel 0,100
44 |JLt. Col. 'T. Moldoveanu, zona bl. S25-532 0,200
45 |5tr. St Vinert, Pare Policlinica Haller-bl. CI5A-CI5B 0.150
46 [Str. St Vineri, parcari blocurile B5-B6 -Pare bl. A7 0,200

12,86

Nota: in functie de clasa sistemului de iluminat si de valorile finaciare rezultate, precum si
de bugetul de investitii alocat anual, lista va fi completata si cu alte lucrari

DELEGAT, DELEGATAR,

SC CITADIN ZALAU SRL MUNICIP,
DIRECTOR EXECUTIV, P
IOAN GHEORGHE MICLEA ION

Ur | Financlar ~.\
ativ Propriu
DIRECTIA ECONQMICA |

DIRECTOR EXECUT1V,
SZABO ANDRAS KUL;ZSA

MARIAN ata0l 0% .. \7
CONSILIER JURIDIC 2b-
DAN SABADAS
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA
COMPARTIMENT ACHIZITII ING. DANUT II¥ CUREA
ANCA\COSMA {

AVIZAT/SERVICIUL JURIDIC,




ANEXA NR. 7 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU

Lista cuprinzind dotarile tehnico-materiale proprii ale operatorului

Dotare | Cant. | In proprietate/ inchiriate

Spatii tehnologice/ netehnologice (copii acte doveditoare: contracte inchiriere,
extras CF, etc.)

1 Birouri 3 Inchiriate contract nr.
53817/2014
2 Atelier 1 Inchiriate contract nr.
53816/2014 cu Primaria
Zalau
3 Magazie 1 Inchiriate contract nr.
53816/2014 cu Primaria
Zalau
Utilaje
1 Daewoo Nubira, SJ 02 WBR In proprietate
2 Autoutilitara Volskwagen 1 In proprietate
3 Autovehicul special Iveco (PRB) |1 In proprietate
4 Autovehicul special Nissan 1 In proprietate
(PRB)
Scule, dispozitive
1 Presa hidrauluca 1 In proprietate
2 Presa manuala 1 In proprietate
3 Trusa de scule (electrician, 3 In proprietate
mecanic)
4 Unelte portabile, masin de gaurit, | 6 In proprietate
infiletat, polizor unghiular
5 Ruleta 3 In proprietate
Aparate de misuri, incercare, verificare
1 Multimetru digital Escort 179 1 In proprietate
2 Aparat de masura a prizelor de 1 In proprietate
pamant App Smartec
3 Tester electric Fluke T150 | In proprietate
1000V, 10A
4 Cleste Ampermetric KYORITSU | | In proprietate
600V, 1000A I
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2.6. Birotici-hardware si software

1 Calculator PC si laptop In proprietate
2 Imprimanta, scaner, copiator In proprietate
3 Fax In proprietate
DELEGAT, DELEGATAR
SC CITADIN ZALAU SRL MUNICHATTSZALAU
DIRECTOR EXECUTLV, PRIMAR, )

TIOAN GHEORGHE MICLEA

DIRECTOR EXECUTIYV, DIRECTIA E GA |
SZABO ANDRAS KULCSAR MARIANK; 5
o; 2
CONSILIER JURIDIC
DAN SABADAS

COMPARTIMENT ACHIZITII
ANCA ¢OSMA

DIRECT@R EXECUTIV,
- DIRECTJA P MONIU
ALE PURA

AVIZ SERVICIUL JURIDIC,




